DEFENSORIA P_U BLICA DEPARTAMENTO DE LICITACOES
DO ESTADO DE SAO PAULO

CONTRATO N° 007/2026

PREGAO ELETRONICO N° 90008/2026
PROCESSO SEI N° 2025/0031123
CONTRATO N° 007/2026

CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO E A
EMPRESA SGLA ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA., PARA PRESTAGAO DE SERVIGCOS
CONTINUOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS
CONDICIONADORES DE AR E VENTILAGAO MECANICA COM REDES DE DUTOS, COM
FORNECIMENTO TOTAL DE PEGAS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, ISOLAMENTOS
TERMICOS E FLUIDOS REFRIGERANTES (DIVERSOS), PARA AS UNIDADES DA DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - DPESP, BEM COMO EM SALA OCUPADA EM FORUM, NAS
CIDADES DE TABOAO DA SERRA E GUARATINGUETA.

PREAMBULO

De um lado,

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 08.036.157/0001-89,
com sede na Rua Boa Vista, n° 200, CEP 01014-000, Centro da Capital Paulista, neste ato representada pelo
Coordenador Geral de Administragdo, Dr. Rodrigo Sardinha de Freitas Campos, no uso das atribuicbes
que |Ihe sao conferidas pelo artigo 60, da Lei Complementar Estadual n°® 988/2006, e no artigo 16 do Ato
Normativo DPG 238/2023, doravante designada CONTRATANTE;

E, de outro,

SGLA ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 50.914.863/0001-42,
situada na Santa Barbara do Oeste, n°® 87, Anexo 91, Vila Nova Cachoeirinha - Sdo Paulo / SP, CEP 02612-
110, por intermédio de seu representante legal, o Senhor Antonio Jose Konmann Candido, inscrito no
CPF/MF sob o n® 087.133.188-88, doravante designada CONTRATADA

Pelo presente instrumento, celebrado com fundamento no Pregao Eletrénico n® 90008/2026, realizado no
bojo do Processo SEI n° 2025/0031123, e devidamente adjudicado e homologado pela autoridade
competente.

A presente contratacdo sujeitar-se-a a Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais normas
aplicaveis, bem como as seguintes clausulas e condi¢des que reciprocamente outorgam e aceitam:



CLAUSULA PRIMEIRA
DAS NORMAS DE REGENCIA DA CONTRATAGAO

O contrato sera regido pelas disposigcbes normativas abaixo indicadas, inclusive com relagdo as sancodes
nelas previstas, sem prejuizo das demais normas regulamentares aplicaveis a espécie:

a) Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

b) Ato Normativo DPG n°® 237, de 28 de margo de 2023, que disciplina os procedimentos voltados ao
processo administrativo sancionatério no dmbito da Defensoria Publica do Estado de Sao Paulo e da outras
providéncias;

c¢) Ato Normativo DPG n° 238, de 28 de marcgo de 2023, que disciplina os procedimentos voltados a aquisi¢ao
de bens e a contratacdo de obras ou servigos realizados com fundamento na Lei n 14.133/2021, no ambito
da Defensoria Publica do Estado de Sao Paulo, e da outras providéncias;

d) Ato Normativo DPG n°® 194, de 31 de maio de 2021, que dispbe sobre a instituicado do Sistema Eletronico
de Informacgdes — SEI - no ambito da Defensoria Publica do Estado, alterado pelo Ato Normativo DPG n° 220,
de 9 de setembro de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA
DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a contratagdo de empresa especializada na prestacédo de servigos
continuos de manutengao preventiva e corretiva em instalagées e equipamentos condicionadores de ar e
ventilagdo mecanica com redes de dutos, com fornecimento total de pegas, méo de obra, equipamentos,
materiais, isolamentos térmicos e fluidos refrigerantes (diversos), para as Unidades da Defensoria Publica do
Estado de Sao Paulo - DPESP, bem como em sala ocupada em Férum, nas cidades de Tabodo da Serra e
Guaratingueta, de acordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia (Anexo I) e da
proposta da CONTRATADA (Anexo II).

CLAUSULA TERCEIRA
DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

O Contrato tera vigéncia de 30 (trinta) meses, contados a partir da data indicada na Ordem de Servigo, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 1° abril de 2021.

§1° - O prazo de vigéncia podera ser prorrogado por sucessivos periodos, a critério da Contratante, até o
limite legal, nos termos e condi¢gbes permitidos pela legislagéo vigente.

§2° - A Contratada podera se opor a prorrogacdo de que trata o paragrafo anterior, desde que o faga
mediante documento escrito, recepcionado pela Contratante em até 120 (cento e vinte) dias antes do
vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogagdes do prazo de vigéncia.

§3° - Eventuais prorrogagdes serdo formalizadas mediante celebragéo dos respectivos termos de aditamento
ao contrato, respeitadas as condigdes prescritas na Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

§4° - A ndo prorrogagado do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da Contratante n&do gerara a
Contratada direito a qualquer espécie de indenizagao.



§5° - Dentre outras exigéncias, a prorrogacao somente sera formalizada caso os pregos mantenham-se

vantajosos para a Contratante e consistentes com o mercado, conforme pesquisa a ser realizada a época do
aditamento pretendido.

§6° - Nao obstante o prazo estipulado no caput, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragao do
contrato estara sujeita a condigéo resolutiva, consubstanciada na inexisténcia de recursos aprovados nas
respectivas Leis Orgcamentarias de cada exercicio para atender as respectivas despesas.

§7° - Ocorrendo a resolugao do contrato, com base na condi¢cdo estipulada no §6° desta Clausula, a
Contratada nao tera direito a qualquer espécie de indenizacéo.

§8° - A Contratada fica ciente da possibilidade de rescisao deste contrato antes do termo final previsto nesta
Clausula, a critério da Contratante, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA
DO PREGO E DO REAJUSTE

A CONTRATADA obriga-se a executar os servigos objeto deste contrato pelo prego mensal estimado de R$
3.953,30 (trés mil, novecentos e cinquenta e trés reais e trinta centavos), perfazendo o total de R$
118.599,00 (cento e dezoito mil, quinhentos e noventa e nove reais) para o Lote 1, e valor mensal de R$
4.666,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o total de
R$ 139.999,80 (cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) para o Lote
2, sendo o valor total do contrato R$ 258.598,80 (duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito
reais e oitenta centavos), conforme abaixo:

PLANILHA DE FORMAGAO DE PREGO - VALORES - LOTE 1

Valor fixo do
Valor total
Contrato para
Valor fixo mensal| mensal para os

Valor fixo . . 0s servigos de|
para os servigos| servigos de .
mensal para os . . manutengao
. . de manutencéao manutengéao .
Lote 01 Equipamento servigos de . . Meses | preventiva e
_ corretiva (R$), preventiva e .
manutencéo . - . corretiva (R$),
. com inclusdo corretiva (R$), . .
preventiva (R$) com inclusao

total de pegas com inclusao
total de pegas

total de pecas
peg (x30)

Térreo

split inverter tipo
hi-wall 12.000
BTU/h - Midea
42AGVCI12M5

R$ 72,00 R$ 20,00 92,00 30 R$ 2.760,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m?h, 10

mmca - Sicflux

R$ 20,00 R$ 10,00 30,00 30 R$ 900,00




caixa de
ventilagdo, com
redes de dutos
de insuflagao
com filtro de ar
tipo G4 + M5:
5.960 m3/h, 75
mmca - Multivac
CVM 6000

R$ 30,00

R$ 15,00

R$ 45,00

30

R$ 1.350,00

Quantitativo de

dutos:

1050 x 250 -3 m

R$ 12,00

R$ 10,00

R$ 22,00

30

R$ 660,00

500 x 500 -4,5m

R$ 18,00

R$ 10,00

R$ 28,00

30

R$ 840,00

100 x 100 - 56 m

R$ 177,00

R$ 20,00

R$ 197,00

30

R$ 5.910,00

1° Pavimento

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJ0O9M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJ09M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJ09M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter tipo
hi-wall 18.000
BTU/h - Midea
42AGVCI18M5

R$ 75,00

R$ 20,00

R$ 95,00

30

R$ 2.850,00

split inverter tipo
cassete 36.000
BTU/h - Midea

38CCVE36515MM

R$ 100,00

R$ 25,00

R$ 125,00

30

R$ 3.750,00

split inverter tipo
cassete 36.000
BTU/h - Midea

38CCVE36515MM

R$ 100,00

R$ 25,00

R$ 125,00

30

R$ 3.750,00




split inverter tipo
cassete 36.000
BTU/h - Midea

38CCVE36515MM

R$ 100,00

R$ 25,00

R$ 125,00

30

R$ 3.750,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m3/h, 10

mmca — Multivac

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m%/h, 10

mmca — Multivac

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m%/h, 10

mmca — Multivac

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

Quantitativo de
dutos:

1050 x 250 -3 m

R$ 12,00

R$ 10,00

R$ 22,00

30

R$ 660,00

350x250-7m

R$ 28,00

R$ 10,00

R$ 38,00

30

R$ 1.140,00

300x 150 -6 m

R$ 24,00

R$ 10,00

R$ 34,00

30

R$ 1.020,00

200 x 100 - 16,5 m

R$ 66,00

R$ 10,00

R$ 76,00

30

R$ 2.280,00

2150 mm-4m

(exaustao)

R$ 16,00

R$ 10,00

R$ 26,00

30

R$ 780,00

2° Pavimento

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJ09M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJO9M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJ0O9M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJO9M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00




Unidade
Taboao

da Serra

split inverter tipo
hi-wall 12.000
BTU/h - Midea
42AGVCI12M5

R$ 72,00

R$ 20,00

R$ 92,00

30

R$ 2.760,00

split inverter tipo
hi-wall 12.000
BTU/h - Midea
42AGVCI12M5

R$ 72,00

R$ 20,00

R$ 92,00

30

R$ 2.760,00

split inverter tipo
hi-wall 18.000
BTU/h - Midea
42AGVCI18M5

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

30

R$ 3.000,00

split inverter tipo
hi-wall 18.000
BTU/h - Midea
42AGVCI18M5

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

30

R$ 3.000,00

split inverter tipo
hi-wall 18.000
BTU/h - Midea
42AGVCI18M5

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

30

R$ 3.000,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m3/h, 10

mmca — Multivac

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m%/h, 10

mmca — Multivac

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m?/h, 10

mmca — Multivac

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m¥h, 10

mmca — Multivac

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m%/h, 10

mmca - Multivac

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

Quantitativo de
dutos:




800x200-3m

R$ 12,00

R$ 10,00

R$ 22,00

30

R$ 660,00

200x200-9m

R$ 36,00

R$ 10,00

R$ 46,00

30

R$ 1.380,00

200x100-12m

R$ 48,00

R$ 10,00

R$ 58,00

30

R$ 1.740,00

150 x 150 - 5 m

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

900,00

2150 mm-12m

(exaustao)

R$ 38,00

R$ 10,00

R$ 48,00

30

R$ 1.440,00

3° Pavimento

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJO9M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJO9M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJ09M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJ09M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJ09M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter tipo
hi-wall 9.000
BTU/h - Midea
42AGVCJ09M5

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split airstage tipo
hi-wall 24.000
BTU/h - Fujitsu
ASBG24CMBA

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

30

R$ 3.166,50

split inverter tipo
cassete 36.000
BTU/h - Midea

38CCVE36515MM

R$ 100,00

R$ 20,00

R$ 120,00

30

R$ 3.600,00




split inverter tipo
cassete 36.000
BTU/h - Midea

38CCVE36515MM

R$ 100,00

R$ 20,00

R$ 120,00

30

R$ 3.600,00

split inverter tipo
cassete 36.000
BTU/h - Midea

38CCVE36515MM

R$ 100,00

R$ 20,00

R$ 120,00

30

R$ 3.600,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m%/h, 10

mmca — Multivac

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m¥h, 10

mmca — Multivac

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor tipo
ventokit axial,
250 m%h, 10

mmca — Multivac

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

Quantitativo de
dutos:

400 x200-3 m R$ 12,00

R$ 10,00

R$ 22,00

30

R$ 660,00

300 x 200 -9,5m R$ 38,00

R$ 10,00

R$ 48,00

30

R$ 1.440,00

200x 150 -5m R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

150 x 100 - 13,5 m R$ 42,75

R$ 10,00

R$ 52,75

30

R$ 1.582,50

2150 mm -18 m

R$ 57,00
(exaustao)

R$ 10,00

R$ 67,00

30

R$ 2.010,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01

R$ 3.953,30

30

R$ 118.599,00

PLANILHA DE VALORES UNITARIOS

Item

Equipamento

Valor fixo

mensal para

os servigos de

manutengao
preventiva

(R$)

os servigos de

Valor fixo

mensal para

manutengao
corretiva

(R$)

Valor total mensal para os
servigcos de manutengao
preventiva e corretiva, com

inclusio total de pecgas (R$)




Equipamento do tipo janela -
ACJ - até 9.000 BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

Equipamento do tipo janela -
ACJ - acima de 9.000 até
12.000 BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

Equipamento do tipo janela -
ACJ - acima de 12.000 até
18.000 BTU/h

R$ 72,00

R$ 20,00

R$ 92,00

Equipamento do tipo janela -
ACJ - acima de 18.000 até
30.000 BTU/h

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

Equipamento do tipo split
inverter hi-wall até 9.000
BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

Equipamento do tipo split
inverter hi-wall acima de
9.000 até 12.000 BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

Equipamento do tipo split
inverter hi-wall acima de
12.000 até 18.000 BTU/h

R$ 72,00

R$ 20,00

R$ 92,00

Equipamento do tipo split
inverter hi-wall acima de
18.000 até 24.000 BTU/h

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

Equipamento do tipo split
inverter hi-wall acima de
24.000 até 30.000 BTU/h

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

10

Equipamento do tipo split
inverter cassete até 18.000
BTU/h

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

11

Equipamento do tipo split
inverter cassete acima de
18.000 até 24.000 BTU/h

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

12

Equipamento do tipo split
inverter cassete acima de
24.000 até 30.000 BTU/h

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

13

Equipamento do tipo split
inverter cassete acima de
30.000 até 36.000 BTU/h

R$ 100,00

R$ 25,00

R$ 125,00

14

Equipamento do tipo split
inverter cassete acima de
36.000 até 48.000 BTU/h

R$ 125,00

R$ 30,00

R$ 155,00




15

Equipamento do tipo split
inverter cassete de acima de
48.000 até 60.000 BTU/h

R$ 150,00

R$ 40,00

R$ 190,00

16

Equipamento do tipo split
inverter piso-teto até 18.000
BTU/h

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

17

Equipamento do tipo split
inverter piso-teto acima de
18.000 até 24.000 BTU/h

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

18

Equipamento do tipo split
inverter piso-teto acima de
24.000 até 30.000 BTU/h

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

19

Equipamento do tipo split
inverter piso-teto acima de
30.000 até 36.000 BTU/h

R$ 100,00

R$ 25,00

R$ 125,00

20

Equipamento do tipo split
inverter piso-teto acima de
36.000 até 48.000 BTU/h

R$ 125,00

R$ 30,00

R$ 155,00

21

Equipamento do tipo split
inverter piso-teto de acima
de 48.000 até 60.000 BTU/h

R$ 150,00

R$ 40,00

R$ 190,00

22

Equipamento do tipo split
inverter piso-teto de acima
de 60.000 até 80.000 BTU/h

R$ 175,00

R$ 50,00

R$ 225,00

23

Exaustor até 500 m®/h de

vazdo maxima de ar

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

24

Exaustor de 501 até 1.000

m3/h de vazdo maxima de ar

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

25

Exaustor de 1.001 até 1.500

m3/h de vazao maxima de ar

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

26

Exaustor de 1.501 até 2.000

m?h de vazao maxima de ar

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

27

Caixa de Ventilagao até 500

m3/h de vazdo maxima de ar

R$ 30,00

R$ 15,00

R$ 45,00

28

Caixa de Ventilagao de 501
até 1.000 m®h de vazao

maxima de ar

R$ 30,00

R$ 15,00

R$ 45,00

29

Caixa de Ventilagao de 1.001
a 2.000 m*h de vazao

maxima de ar

R$ 30,00

R$ 15,00

R$ 45,00




Caixa de Ventilagao de 2.001
30 a 3.000 m®/h de vazao R$ 30,00 R$ 15,00 R$ 45,00
maxima de ar
Caixa de Ventilagao de 3.001
31 a 4.000 m*h de vazao R$ 30,00 R$ 15,00 R$ 45,00
maxima de ar
Caixa de Ventilagao de 4.001
32 a 5.000 m*h de vazao R$ 30,00 R$ 15,00 R$ 45,00
maxima de ar
Ventokit 80 m*h de vazao de
33 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00
ar - para sanitarios
Ventokit 120 m*/h de vazao
34 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00
de ar - para sanitarios
Ventilador de ar tipo Cortina
35 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00
de ar, até 100 cm
Ventilador de ar tipo Cortina
36 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00
de ar, de 101 cm a 150 cm
Ventilador de ar tipo Cortina
37 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00
de ar, de 151 cm a 200 cm
VALOR TOTAL R$ 2.445,65 R$ 720,00 R$ 3.165,65
PLANILHA DE FORMAGAO DE PREGO - VALORES - LOTE 2
. Valor total Valor fixo do
. Valor fixo
Valor fixo mensal para os Contrato para os
mensal para os . )
mensal para . servigos de servigos de
. servigos de - =
. os servigos de| ~ manutengao manutengao
Lote 02 Equipamento ~ manutencao i Meses .
manutengéao . preventiva e preventiva e
. corretiva (R$), . .
preventiva . ~ corretiva (R$), corretiva (R$), com
com inclusao . ~ . -
(R$) com inclusao incluséao total de
total de pecgas
total de pecas pecas (x30)
Térreo
split inverter
tipo hi-wall R$ 70,00 R$ 20,00 R$ 90,00 30 R$ 2.700,00
9.000 BTU/h
split inverter
tipo hi-wall R$ 70,00 R$ 20,00 R$ 90,00 30 R$ 2.700,00
9.000 BTU/h
split inverter
tipo hi-wall R$ 72,00 R$ 20,00 R$ 92,00 30 R$ 2.760,00

12.000 BTU/h




split inverter
tipo hi-wall
12.000 BTU/h

R$ 72,00

R$ 20,00

R$ 92,00

30

R$ 2.760,00

split inverter
tipo piso-teto
36.000 BTU/h

R$ 100,00

R$ 25,00

R$ 125,00

30

R$ 3.750,00

split inverter
tipo piso-teto
36.000 BTU/h

R$ 100,00

R$ 25,00

R$ 125,00

30

R$ 3.750,00

split inverter
tipo piso-teto
48.000 BTU/h

R$ 150,00

R$ 30,00

R$ 180,00

30

R$ 5.400,00

split inverter
tipo piso-teto
48.000 BTU/h

R$ 150,00

R$ 30,00

R$ 180,00

30

R$ 5.400,00

caixa de
ventilagdo, com
redes de dutos
de insuflagao e
filtro de ar tipo
G4 + M5: 1.896
m3/h, 25 mmca

R$ 60,00

R$ 20,00

R$ 80,00

30

R$ 2.400,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m*h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m*h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m*h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m*h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m*/h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

Quantitativo de
dutos:

550 x 250 - 16 m

R$ 77,33

R$ 15,00

R$ 92,33

30

R$ 2.769,90

400 x 250 -18 m

R$ 87,00

R$ 15,00

R$ 102,00

30

R$ 3.060,00

300 x 250 - 5,7
m

R$ 27,50

R$ 15,00

R$ 42,50

30

R$ 1.275,00

200x150-5m

R$ 24,16

R$ 15,00

R$ 39,16

30

R$ 1,174,80

200 x 100 - 27 m

R$ 130,50

R$ 15,00

R$ 145,50

30

R$ 4.365,00

@200 mm - 11
m (exaustéo)

R$ 53,16

R$ 15,00

R$ 68,16

30

R$ 2,044,80




Unidade
Guaratingueta

1° Pavimento

split inverter
tipo hi-wall
9.000 BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter
tipo hi-wall
9.000 BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter
tipo hi-wall
9.000 BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter
tipo hi-wall
9.000 BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter
tipo hi-wall
9.000 BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter
tipo hi-wall
9.000 BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter
tipo hi-wall
12.000 BTU/h

R$ 72,00

R$ 20,00

R$ 92,00

30

R$ 2.760,00

split inverter
tipo hi-wall
24.000 BTU/h

R$ 72,00

R$ 20,00

R$ 92,00

30

R$ 2.760,00

split inverter
tipo hi-wall
24.000 BTU/h

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

30

R$ 3.166,50

split inverter
tipo hi-wall
24.000 BTU/h

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

30

R$ 3.166,50

split inverter
tipo piso-teto
24.000 BTU/h

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

30

R$ 3.166,50

split inverter
tipo piso-teto
24.000 BTU/h

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

30

R$ 3.166,50

split inverter
tipo piso-teto
36.000 BTU/h

R$ 100,00

R$ 20,00

R$ 125,00

30

R$ 3.750,00

split inverter
tipo piso-teto
80.000 BTU/h

R$ 234,82

R$ 100,00

R$ 334,82

30

R$ 10.044,60

caixa de
ventilagdao, com
redes de dutos
de insuflagao e
filtro de ar tipo
G4 + M5: 1.885
m3/h, 25 mmca

R$ 60,00

R$ 20,00

R$ 80,00

30

R$ 2.400,00




exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m3/h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m3h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m*h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m3/h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m3/h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m3/h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00

Quantitativo de
dutos:

500 x 300 -5m

R$ 24,16

R$ 15,00

R$ 39,16

30

R$ 1.174,80

450 x 300 -18 m

R$ 87,00

R$ 15,00

R$ 102,00

30

R$ 3.060,00

350x200-5m

R$ 24,16

R$ 15,00

R$ 39,16

30

R$ 1.174,80

250x200-9m

R$ 43,50

R$ 15,00

R$ 58,50

30

R$ 1.755,00

200 x 150 - 50 m

R$ 241,66

R$ 15,00

R$ 256,66

30

R$ 7.699,80

Z200mm-7m
(exaustao)

R$ 33.83

R$ 15,00

R$ 48,33

30

R$ 1.464,90

Subsolo

split inverter
tipo hi-wall
9.000 BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

30

R$ 2.700,00

split inverter
tipo hi-wall
24.000 BTU/h

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

30

R$ 3.166,50

exaustor de ar
tipo ventokit,
320 m¥h, 5
mmca

R$ 40,00

R$ 20,00

R$ 60,00

30

R$ 1.800,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m3*h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30

R$ 900,00




exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m3/h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30 R$ 900,00

exaustor de ar
tipo ventokit,
126 m3h, 5
mmca

R$ 20,00

R$ 10,00

R$ 30,00

30 R$ 900,00

exaustor de ar,
800 m3/h, 15
mmca

R$ 50,00

R$ 20,00

R$ 70,00

30 R$ 2.100,00

Quantitativo de
dutos:

@ 200 mm - 5,5
m (exaustao)

R$ 26,58

R$ 15,00

R$ 41,58

30 R$ 1.247,40

Sala de
Férum de
Guaratingueta

split hi-wall
Inverter 24.000
BTU/h - Fujitsu
ASBG24JFBC

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

30 R$ 3.166,50

VALOR TOTAL DO LOTE 02

R$ 4.666,66

30 R$ 139.999,80

PLANILHA DE VALORES UNITARIOS
Valor fixo mensal |Valor total mensal para
Valor fixo mensal
. para os servigos de| os servigos de
para os servigos de
. ~ manutencéo manutencéao
Item Equipamento manutengao
corretiva preventiva e corretiva,
preventiva
(RS) (R$), com inclusdo| com incluséo total de
total de pecas pecas (R$)
Equipamento do tipo janela -
1 R$ 70,00 R$ 20,00 R$ 90,00
ACJ - até 9.000 BTU/h
Equipamento do tipo janela -
2 ACJ - acima de 9.000 até R$ 70,00 R$ 20,00 R$ 90,00
12.000 BTU/h
Equipamento do tipo janela -
3 ACJ - acima de 12.000 até R$ 72,00 R$ 20,00 R$ 92,00
18.000 BTU/h
Equipamento do tipo janela -
4 ACJ - acima de 18.000 até R$ 80,00 R$ 20,00 R$ 100,00
30.000 BTU/h
Equipamento do tipo split
5 R$ 70,00 R$ 20,00 R$ 90,00
inverter hi-wall até 9.000 BTU/h




Equipamento do tipo split
inverter hi-wall acima de 9.000
até 12.000 BTU/h

R$ 70,00

R$ 20,00

R$ 90,00

Equipamento do tipo split
inverter hi-wall acima de 12.000
até 18.000 BTU/h

R$ 72,00

R$ 20,00

R$ 92,00

Equipamento do tipo split
inverter hi-wall acima de 18.000
até 24.000 BTU/h

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

Equipamento do tipo split
inverter hi-wall acima de 24.000
até 30.000 BTU/h

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55

10

Equipamento do tipo split
inverter cassete até 18.000
BTU/h

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

11

Equipamento do tipo split
inverter cassete acima de
18.000 até 24.000 BTU/h

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

12

Equipamento do tipo split
inverter cassete acima de
24.000 até 30.000 BTU/h

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

13

Equipamento do tipo split
inverter cassete acima de
30.000 até 36.000 BTU/h

R$ 100,00

R$ 25,00

R$ 125,00

14

Equipamento do tipo split
inverter cassete acima de
36.000 até 48.000 BTU/h

R$ 150,00

R$ 30,00

R$ 180,00

15

Equipamento do tipo split
inverter cassete de acima de
48.000 até 60.000 BTU/h

R$ 150,00

R$ 40,00

R$ 190,00

16

Equipamento do tipo split
inverter piso-teto até 18.000
BTU/h

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

17

Equipamento do tipo split
inverter piso-teto acima de
18.000 até 24.000 BTU/h

R$ 80,00

R$ 20,00

R$ 100,00

18

Equipamento do tipo split
inverter piso-teto acima de
24.000 até 30.000 BTU/h

R$ 85,55

R$ 20,00

R$ 105,55




Equipamento do tipo split

19 | inverter piso-teto acima de R$ 100,00 R$ 25,00 R$ 125,00
30.000 até 36.000 BTU/h
Equipamento do tipo split
20 inverter piso-teto acima de R$ 125,00 R$ 30,00 R$ 155,00
36.000 até 48.000 BTU/h
Equipamento do tipo split
21 | inverter piso-teto de acima de R$ 150,00 R$ 40,00 R$ 190,00
48.000 até 60.000 BTU/h
Equipamento do tipo split
22 | inverter piso-teto de acima de R$ 234,82 R$ 100,00 R$ 334,82
60.000 até 80.000 BTU/h
Exaustor até 500 m®h de vazao
23 . R$ 40,00 R$ 20,00 R$ 60,00
maxima de ar
Exaustor de 501 até 1.000 m/h
24 . R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00
de vazao maxima de ar
Exaustor de 1.001 até 1.500
25 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00
m3/h de vazdo maxima de ar
Exaustor de 1.501 até 2.000
26 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00
m3/h de vazdo maxima de ar
Caixa de Ventilagao até 500
27 R$ 30,00 R$ 15,00 R$ 45,00
m3/h de vazdo maxima de ar
Caixa de Ventilagao de 501 até
28 [1.000 m*/h de vazdo maxima de R$ 60,00 R$ 20,00 R$ 80,00
ar
Caixa de Ventilagao de 1.001 a
29 |2.000 m*/h de vazdo maxima de R$ 60,00 R$ 20,00 R$ 80,00
ar
Caixa de Ventilagao de 2.001 a
30 |3.000 m3/h de vazdao maxima de R$ 60,00 R$ 20,00 R$ 80,00
ar
Caixa de Ventilagao de 3.001 a
31 |4.000 m3/h de vazdo maxima de R$ 60,00 R$ 20,00 R$ 80,00
ar
Caixa de Ventilagao de 4.001 a
32 |5.000 m3*/h de vazdo maxima de R$ 60,00 R$ 20,00 R$ 80,00
ar
Ventokit 80 m*/h de vazao de ar
33 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00

- para sanitarios




Ventokit 120 m?/h de vazao de
34 L R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00
ar - para sanitarios

Ventilador de ar tipo Cortina de
35 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00
ar, até 100 cm

Ventilador de ar tipo Cortina de
36 ar, de 101 cm a 150 cm R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00

Ventilador de ar tipo Cortina de
37 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00
ar, de 151 cm a 200 cm

VALOR TOTAL R$ 2.700,47 R$ 805,00 R$ 3.505,47

§1° - Nos pregos acima estado incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados a prestagao dos servigos, tais como tributos, remuneragdes, despesas financeiras e quaisquer
outras necessarias ao cumprimento do objeto desta licitagdo, inclusive gastos com transporte.

§2° - Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagao, perca
as condi¢gdes de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedida de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes
previstas na Lei Complementar Federal n° 123/2006, ndo podera deixar de cumprir as obriga¢cdes avengadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacgao de
que a sua proposta levou em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

§ 3°- O contrato sera reajustado anualmente, mediante a aplicacdo da seguinte formula paramétrica:
R=Po x [(IPC/IPCo) — 1]

Em que:

R = parcela de reajuste;

PO = preco inicial do contrato no més de referéncia dos precos ou preco do contrato no més de aplicagéo do
ultimo reajuste;

IPC/IPCO = variacdo do IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor, ocorrida entre o més de referéncia de
precos, ou 0 més do ultimo reajuste aplicado, e o més de aplicagao do reajuste.

§4° - A periodicidade anual, de que trata o §3° sera contada a partr da data do orgamento
estimado,28/01/2026, que é o més de referéncia dos precos.

§5° - No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

§6° - Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

§7° - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

§8° - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

§9° - O reajuste sera realizado por apostilamento.



CLAUSULA QUINTA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

No presente exercicio as despesas decorrentes desta contratagcdo irdo onerar o crédito orgcamentario
1.760.20002, de classificacdo funcional programatica 03.092.4200.5798.0000 e categoria econbmica
33.90.39-80.

Paragrafo unico - No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as
despesas da mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA SEXTA
DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos e demais condi¢cdes a eles referentes encontram-se definidos no item 8 do Termo de
Referéncia (Anexo I), que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA
DAS CONDICOES DE EXECUGCAO E GESTAO DOS SERVICOS

A execucgao e gestado dos servicos devera ser realizada em conformidade com as especificagbes constantes
do Termo de Referéncia (Anexo ), correndo por conta da Contratada as despesas necessarias a sua
execucgdo, em especial as relativas a seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios
decorrentes da execucgao do objeto do Contrato.

CLAUSULA OITAVA
DA MEDICAO E DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS

A medicdo e o recebimento dos servigcos prestados e demais condigbes a eles referentes encontram-se
definidos no item 7. do Termo de Referéncia (Anexo 1), que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA NONA
DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

A Contratada, além das obrigagdes constantes do Termo de Referéncia, que constitui Anexo |, e daquelas
estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitagdes, cabe:

| - zelar pela fiel execugdo deste contrato, utilizando-se de todos o0s recursos materiais e humanos



necessarios;

Il — designar o responsavel pelo acompanhamento da execucao das atividades, em especial da regularidade
técnica e disciplinar da atuagao da equipe técnica alocada, e pelos contatos com a Contratante;

Il - cumprir as disposi¢des legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram na
execugao dos servigos;

IV - manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas
as condi¢des de habilitagcao e qualificagao exigidas na licitagdo indicada no predmbulo deste termo;

V - dar ciéncia imediata e por escrito a Contratante de qualquer anormalidade que verificar na execucgao dos
servigos;

VI - prestar a Contratante, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamagdes
sobre seus servigos;

VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Contratante ou a terceiros
decorrentes da execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo da
Contratante em seu acompanhamento;

VIII - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e tributarios, resultantes da
execucdo deste contrato, nos termos da legislacéo vigente;

IX - obedecer as normas e rotinas da Contratante, em especial as que disserem respeito a seguranga, a
guarda, a manutencao e a integridade das informagbes existentes ou geradas durante a execugao dos
servigos;

X - reexecutar os servicos sempre que solicitado pela Contratante, quando estiverem em desacordo com as
técnicas e procedimentos aplicaveis;

XlI - guardar sigilo em relagao as informagdes ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar
conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagéo e incorreta ou
inadequada utilizagao;

§1° - A Contratada nao podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacado, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie
relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos
seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagéo.

§2° - Em atendimento a Lei Federal n° 12.846/2013, ao Decreto Estadual n° 67.684, de 03 de maio de 2023 e
ao Decreto Estadual n® 69.588, de 09 de junho de 2025, a Contratada se compromete a conduzir os seus
negocios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos lesivos a Administragao Publica,
nacional ou estrangeira, abstendo-se de praticas como as seguintes:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos
ilicitos previstos em Lei;

IIl — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV — no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de
procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagao de qualquer ato de procedimento licitatério publico;



c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitagao publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar
contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogag¢des de contratos
celebrados com a administragao publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou
nos respectivos instrumentos contratuais;

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administragéo
publica;

V — dificultar atividade de investigagao ou fiscalizacdo de 6rgaos, entidades ou agentes publicos, ou intervir
em sua atuagao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizagdo do sistema
financeiro nacional.

§3° - A contratada se obriga a cumprir integralmente os ditames da Lei Federal 13.709/2018 ("Lei Geral de
Protegao de Dados"), em especial:

| - utilizar eventuais dados coletados exclusivamente na sua execugao do contrato, vedada sua cessao para
terceiros, ainda que para a execugao do objeto da contratagdo, sem expressa anuéncia da Defensoria
Publica;

Il - cumprir, a todo momento, as leis de protecdo de dados, jamais colocando, por seus atos ou por sua
omissdo, a Defensoria Publica, seus integrantes ou servidores/as em situagdo de violagdo das leis de
protecao de dados;

Il - comprometer-se a eliminar todos os dados coletados ao final da vigéncia da contratagdo, bem como
adotar meios e sistemas de seguranca de protecdo ao acesso destes dados enquanto utilizados e nao
descartados;

IV - comprometer-se nao se utilizar de quaisquer técnicas de modo a reverter os processos de anonimizagao
ou pseudoanonimizacéo dos dados obtidos em razao da contratagao;

V - comunicar a Defensoria Publica, o mais breve possivel, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranga
relacionado ao tratamento de dados pessoais objeto da contratacéo;

VI - responsabilizar-se por quaisquer multas impostas por autoridades de protecdo de dados, relacionadas a
este contrato, por violacido da Lei Geral de Proteg¢ao de Dados;

VIl - Se o titular dos dados, autoridade de protecao de dados, ou terceiro solicitarem informacdes relativas ao
tratamento de Dados Pessoais, a contratada submetera esse pedido a apreciagcao da Defensoria Publica;

VIII - A contratada ndo podera, sem instru¢des prévias da Defensoria Publica, transferir ou, de qualquer outra
forma, compartilhar e/ou garantir acesso aos Dados Pessoais ou a quaisquer outras informacdes relativas ao
tratamento de dados pessoais a qualquer terceiro.

§4° - O descumprimento das obrigagbes previstas nos paragrafos desta Clausula podera submeter a
Contratada a extingdo unilateral do contrato, a critério da Contratante, sem prejuizo da aplicacédo das
sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizacdo de que tratam a Lei Federal n°® 12.846/2013, o Decreto Estadual n° 67.684, de 03 de maio
de 2023 e o Decreto Estadual n° 69.588, de 09 de junho de 2025.

CLAUSULA DECIMA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE



A Contratante, além das obrigagdes constantes do Termo de Referéncia, que constitui Anexo I, e daquelas
estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitagdes, cabe:

| - exercer a fiscalizagdo dos servigos, designando servidor responsavel pelo acompanhamento da execugao
contratual e, ainda, pelos contatos com a Contratada;

Il - fornecer a Contratada todos os dados e informagdes necessarios a execug¢ao do objeto do contrato;
Il - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;

IV - permitir aos técnicos e profissionais da Contratada acesso as areas fisicas envolvidas na execugao deste
contrato, observadas as normas de segurancga.

V - Nao praticar atos de intervengao indevida na gestédo interna do Contratado, tais como (art. 48 da Lei n.°
14.133, de 2021):

a) indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
b) fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo Contratado;

c) estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do Contratado;

d) definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

e) demandar a funcionario do Contratado a execugao de tarefas fora do escopo do objeto da contratagéo;

f) realizar outras exigéncias que constituam intervencéo indevida da Administracdo na gestédo interna do
Contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A Contratante exercera a fiscalizagao dos servigos contratados por intermédio do gestor do contrato de modo
a assegurar o efetivo cumprimento das obrigagbes ajustadas.

§1° - A fiscalizagdo ndo exclui e nem reduz a integral responsabilidade da Contratada, mesmo perante
terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na prestacédo dos servigos, inclusive quando resultantes
de utilizacdo de pessoal inadequado ou sem a qualificacdo técnica necessaria, inexistindo, em qualquer
hipétese, corresponsabilidade por parte da Contratante.

§2° - A auséncia de comunicagéao, por parte da Contratante, referente a irregularidades ou falhas, nao exime
a Contratada do regular cumprimento das obrigagdes previstas neste contrato e no Anexo | do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

A contratagdo conta com garantia de execugao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, no valor de R$ 5.171,97 (cinco mil, cento e setenta e um reais e noventa e sete centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, assim como nas subsequentes
prorrogacoes, se for o caso.

§1° - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.
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§2° - Caso seja feita opg¢ao pela modalidade de seguro-garantia:

a) A apodlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o
Contratado n&o pague o prémio nas datas convencionadas.

b) O prazo de vigéncia da apodlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, observando-se,
quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo 97 da Lei n° 14.133, de 1°
de abril de 2021.

c) Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condigbes e coberturas da apodlice vigente e desde que nenhum periodo fique
descoberto, nas condi¢cbes estabelecidas pelo paragrafo unico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

§3° - Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administracao.

§4° - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
b) Multas moratérias e compensatérias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

c) Obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratagdo nao adimplidas
pelo Contratado, quando couber.

§5° - Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que n&o as seguintes:
a) Caso fortuito ou for¢ga maior;

b) Descumprimento das obrigagdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis exclusivamente
ao Contratante;

c) Hipoteses de isengao de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

§6° - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagcdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

§7° - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado devera efetuar a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data
em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

§8° - O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

§9° - O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei
n.° 14.133, de 1° de abril de 2021).

§10° - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagao e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

§11° - A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas
contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021) ou a comunicagao do sinistro pelo
Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagao ou a validade da garantia.

§12° - Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianga ou autorizacéo para a liberagcao de



importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

§13° - A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugao do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

§14° - A garantia somente sera liberada ante a comprovacao de que o Contratado pagou todas as verbas
trabalhistas, sociais, previdenciarias e para com o FGTS, inclusive verbas rescisorias decorrentes da
contratacao, sendo que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento
da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas, incluindo suas
repercussoes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislagdo que rege a matéria;

§15° - Por ocasidao do encerramento da prestagcao dos servigos contratados, o Contratante podera utilizar o
valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da nao
comprovacgao: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocagado dos trabalhadores
em outra atividade do Contratado sem extincdo de seus contratos de trabalho.

§16° - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

§17° - O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

DA SUBCONTRATAGCAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DOS DIREITOS E OBRIGAGOES
CONTRATUAIS

A Contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ajuste.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA ALTERAGAO DA QUANTIDADE DO OBJETO

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seqguintes da Lei Federal n.°
14.133, de 1° de abril de 2021.

§1° - A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gbes contratuais, os acréscimos ou supressbes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo da Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§2° - Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serao fixados por meio da aplicagao da relagao geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites estabelecidos no artigo 125 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

§3° - Eventuais alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, admitindo-se que, nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, a formalizagao do aditivo ocorra no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021).

§4° - Caso haja alteragédo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.
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§5° - Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracio de termo aditivo, na forma da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DAS INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
| - der causa a inexecugao parcial do contrato;

Il - der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

lll - der causa a inexecucao total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

V -Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:

a) nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) deixar de apresentar amostra, caso exigida na documentacao que integra este Edital; ou

e) caso exigida na documentagdo que integra este Edital, apresentar amostra em desacordo com as
especificagdes do Edital;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacédo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

a ) recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagdo no prazo e condigbes estabelecidos pela
Administragéo;

VIl - ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagcido sem motivo justificado;

VIl - apresentar declaracdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X - comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) caso exigida na documentagao que integra este Edital, apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

§1° - Com fundamento na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e no Ato Normativo DPG n°® 237, de 28 de
margo de 2023, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
contratado as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
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| - adverténcia;

Il - multa;

lll- impedimento de licitar e contratar; e

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§2° - Na aplicacao das sangdes serao considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
orgaos de controle.

§3° - As sancbes de que tratam o §1° poderdo ser aplicadas juntamente com as multas previstas no Ato
Normativo DPG n° 237, de 28 de margo de 2023, garantindo o exercicio de prévia e ampla defesa, e deverao
ser registradas no “Sistema Eletrbnico de Aplicagdo e Registro de Sangbes Administrativas — e-Sangdes”
(www.esancoes.sp.gov.br), e também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS”

(www.portaltransparencia.gov.br/ceis).

§4° - A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo ou realizar o cadastro no SEI no
prazo e condigdes estabelecidos pela Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacéo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril
de 2021).

§5° - As sangbes sao autbnomas e a aplicagao de uma nao exclui a de outra.

§6° - Da aplicagao das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

§7° - Da aplicagdo da sancgdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideragao no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, observando-se o disposto
no art. 167 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

§8° - O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

§9° - A aplicacdo das sancbes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral dos danos causados a Administragcdo Publica.

§10° - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagéo que integra o Edital, ou, quando for o caso,
sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021).

§11° - Os atos previstos como infragbes administrativas na lei de licitagbes e contratos da Administragao
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei.

§12° - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, ou
para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
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serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

§13° - O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgbes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA EXTINGAO CONTRATUAL

O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a
139 e 155 a 163 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

§1° - A Contratada reconhece desde ja os direitos da Contratante nos casos de extingado por ato unilateral da
Administracao, prevista no artigo 138 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

§2° - O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 Lei Federal n.° 14.133, de
1° de abril de 2021, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

§3° - A alteracao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa n&o ensejara a extingao
contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§4° - Se a operagéao societaria de que trata este subitem implicar mudanga em pessoa juridica contratada,
devera ser formalizada alteragcao subjetiva por termo aditivo.

§5° - O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagao de:
| -Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Il - Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

[l - Indenizagdes e multas.

§6° - A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da
Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021).

§7° - O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pelo Contratado,
incluindo o descumprimento das obrigagdes trabalhistas, ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias ou para com o FGTS, ou a ndo manutencao das condi¢cdes de habilitagdo pelo Contratado,
ensejara a aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste instrumento e na legislagdo vigente,
podendo culminar em extingdo contratual, por ato unilateral e escrito do Contratante, com base nos artigos
50, 121 € 137 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

§8° - Quando da extingdo da contratagdo, o fiscal administrativo devera verificar o pagamento pelo
Contratado das verbas rescisorias ou os documentos que comprovem que os empregados serao realocados
em outra atividade de prestagdo de servigos do Contratado, sem que ocorra a extingdo do contrato de
trabalho.

§9° - Até que o Contratado comprove o disposto na subdivisdo anterior, o Contratante retera:
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| - a garantia contratual, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento - prestada com
cobertura para os casos de descumprimento das obrigacbes de natureza trabalhista e previdenciaria,
incluidas as verbas rescisorias -, a qual sera executada para reembolso dos prejuizos sofridos pela
Administracdo, nos termos da legislagdo que rege a matéria (art. 121, § 3°, |, e art. 139, lll, “b”, da Lei n.°
14.133, de 1° de abril de 2021); e

Il - os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes, até que a situacao seja regularizada.

§10° - Na hipotese da subdivisdo anterior, ndo havendo quitacdo das verbas trabalhistas por parte do
Contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o Contratante podera efetuar o pagamento das verbas trabalhistas
diretamente aos empregados do Contratado que tenham participado da execucédo dos servigos objeto do
contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao Contratado (art. 121, § 3°, inciso IV, da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021).

§11° - O Contratante podera ainda:

I - nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo Contratado, reter a garantia prestada a ser
executada (art. 139, lll, “c’, daLei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021), conforme legislacdo que rege a
matéria, caso tenha ocorrido exigéncia de prestacdo de garantia na documentagdo que integra este
instrumento; e

Il - nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragao, nos
termos do inciso IV do art. 139 daLei n.° 14.133, de 01 de abril de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do Contratado decorrentes do contrato.

§12° - Se for constatada irregularidade no certame ou na execugao contratual, caso nao seja possivel o
saneamento, a decisdo pela Contratante sobre a suspensao da execucgao ou sobre a declaracado de nulidade
do contrato somente sera adotada na hipotese em que se revelar medida de interesse publico, observado o
disposto nos artigos 147 a 149 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, conferindo-se a Contratada
oportunidade para prévia manifestagcao e participagéo na instrugao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DA PUBLICAGAO

Incumbira a Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°,
da Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, c/c art. 22 do Decreto Estadual n°® 68.155, de 09 de
dezembro de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DOS MEIOS DE COMUNICAGAO VALIDOS ENTRE AS PARTES

No prazo de 05 (cinco) dias contados da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA devera informar a
CONTRATANTE um e-mail valido que sera utilizado quando do cadastramento no Sistema Eletrénico de
Informacgdes (SEI) e servira de canal de comunicagéo entre as partes para o envio de todas as notificagdes
relacionadas ao CONTRATO.

§1° - As comunicagdes e intimagbes efetuadas pelo meio eletrénico no enderego de e-mail informado pela
CONTRATADA serao plenamente validas, desde que guardem relagdo com o objeto contratual.

§2° - E de responsabilidade da CONTRATADA informar & CONTRATANTE as ocasides em que houver
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mudanca no endereco de e-mail, seja ela temporaria ou definitiva.

§3° - As comunicagoes e intimacgoes efetuadas pela CONTRATANTE ao enderego de e-mail informado pela
CONTRATADA serao validas enquanto ndo houver a comunicagao formal de alteracdo no endereco de e-
mail.

CLAUSULA DECIMA NONA
DISPOSIGOES FINAIS

Fica ajustado, ainda, que:

I - Consideram-se elementos integrantes do CONTRATO, como se nele estivessem transcritos:
a) O Edital mencionado no predmbulo e seus anexos;

b) Termo de Referéncia (Anexo I);

c) Proposta Comercial (Anexo Il);

d) Ato Normativo DPG n° 237, de 28 de margo de 2023 (Anexo llI);

e) Ato Normativo DPG n° 194, de 31 de maio de 2021 (Anexo IV).

Il - Aplicam-se as omissdes deste Contrato as disposicbes normativas indicadas no predmbulo deste Termo
de Contrato e demais disposigcbes regulamentares pertinentes.

lll - Para dirimir quaisquer questbes decorrentes deste Termo de Contrato, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

IV - A Contratada devera, respeitando o Ato Normativo DPG n° 194, de 31 de maio de 2021, manter
atualizado o seu cadastro junto ao Sistema Eletronico de Informagdes — SEI.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, lido e achado conforme pela Contratada e pela
Contratante, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presenca das
testemunhas abaixo identificadas.

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO
RODRIGO SARDINHA DE FREITAS CAMPOS
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAGAO
CONTRATANTE

SGLA ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA.
ANTONIO JOSE KONMANN CANDIDO
TITULAR
CONTRATADA
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:» | DEFENSORIA F!U BLICA DEPARTAMENTO DE LICITAGOES
DO ESTADO DE SAQ PAULO

ANEXOS DO CONTRATO N° 007/2026

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos continuos de manutengao preventiva e corretiva em instalagdes e equipamentos
condicionadores de ar e ventilagdo mecanica com redes de dutos, com fornecimento total de pecas, mao de obra, equipamentos, materiais,
isolamentos térmicos e fluidos refrigerantes (diversos), para as Unidades da Defensoria Publica do Estado de Sdo Paulo - DPESP, bem como em sala
ocupada em Foérum, nas cidades de Tabodo da Serra e Guaratinguetd, de acordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia.

ITEM ESPECIFICACAO ITEM CATSER E
CONTABILIZA

Item CATSER: 2771
1 Servico de Manutencdo Em  Equipamento

Condicionador de Ar Iltem Contabiliza: 122076

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as disposi¢ées deste Termo de
Referéncia, prevalecem as disposigoes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como natureza comum.

1.1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como servigos de luxo, observando o disposto no Decreto estadual n® 67.985, de 27 de
setembro de 2023.

1.1.4. O prazo de vigéncia da contratagcéo € de 30 (trinta) meses contados da data indicada na Ordem de Servigo.

1.1.5. O Contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da contratagao.
1.2. O item de referéncia para a contratacéo é o item Contabiliza 122076 — “Servigo de Manutengdo Em Equipamento Condicionador de Ar”.
1.3. Subcontratagao

1.3.1. A CONTRATADA néo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Necessidade de manutengéo preventiva e corretiva em instalagbes e equipamentos condicionadores de ar e ventilagdo mecanica com redes de
dutos para as Unidades da Defensoria Publica do Estado de Sdo Paulo, bem como em sala ocupada em Férum visando manter os equipamentos
condicionadores de ar e ventilagdo mecénica operando de forma satisfatéria, bem como minimizando os prejuizos decorrentes de eventuais falhas.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. Trata-se de contratagao, via licitagdo, para viabilizar a contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos continuos de manutengao
preventiva e corretiva, com inclusdo total de pecgas e insumos, em equipamentos condicionadores de ar e ventilagdo mecanica (de diversos tipos e
marcas/modelos) com redes de dutos instalados em localidades ocupadas pela Defensoria Publica do Estado de Sao Paulo. Assim, faz-se necessaria
a contratagdo de empresa para a realizagdo dos servigos de manutengao.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Sustentabilidade

N&o ha o que se falar de impacto ambiental, uma vez que estamos contratando para manter instalagbes e equipamentos condicionadores de ar
existentes.

4.2. Da garantia contratual
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4.2.1. De acordo com o previsto no Art. 98, paragrafo Unico da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, sera obrigatéria a prestacéo de garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, assim como nas subsequentes prorrogagdes, se for o caso.

4.2.1.1. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger todo o periodo de vigéncia contratual, devendo ser
renovada até o término do contrato.

4.3. Da vistoria

A proponente devera apresentar “Atestado de Visita Técnica” fornecido pelos servidores responsaveis pelo acompanhamento da vistoria, caso tenha
realizado a visita, nos seguintes termos:

a) A Proponente podera realizar “Visita Técnica” para verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios a realizacdo do objeto da contratacéo, sendo permitido as interessadas coletar informagdes e subsidios que julgarem
necessarios para a elaboragcdo da sua proposta, de acordo com o que a prépria interessada julgar conveniente, ndo cabendo a Administracao
nenhuma responsabilidade em fungao de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

b) Poderdo ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessada considerar necessario. Cada visita devera ser agendada, com antecedéncia
minima de 01 (um) dia, por e-mail ou por telefone, com os respectivos servidores indicados no item 4.4.1.

c) Competira a cada interessada, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as
informagdes necessarias a elaboragao da sua proposta.

d) As prospeccdes, investigacdes técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem interferéncias no local em que sera executado o objeto
da contratagdo deverao ser previamente informadas e autorizadas pela Administragao.

e) A visita ndo é obrigatodria, mas a proponente nao podera pleitear, em hipétese alguma, modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes ajustadas,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o local em
que sera executado o objeto da contratagéo.

4.4. Da descrigao dos locais

4.4.1. Abaixo, seguem os enderecos das Unidades, onde serdo contemplados todos os servigos presentes neste Termo de Referéncia, bem como os
respectivos servidores indicados para 0 agendamento das vistorias:

Lote 01:

Unidade Taboao da Serra

Responsavel: Luciano de Souza Cordeiro

Telefone: (11) 3698-5544

e-mail: Icordeiro@defensoria.sp.def.br

Endereco: Rua Elizabetta Lips, n° 334 - Jardim Bom Tempo - Tabodo da Serra/SP

Lote 02:

Unidade Guaratingueta e Sala de Forum de Guaratingueta

Responsavel: Roberta Muniz de Aimeida

Telefone: (12) 3609-9907 e (24) 99902-0160

e-mail: rmalves@defensoria.sp.def.br

Enderecgo da Unidade: Rua Dr. Morais Filho, n°® 117 - Centro Historico - Guaratingueta/SP
Enderego do Férum: Rua Dr. Ariberto Pereira da Cunha, n° 280 - Vila Paraiba - Guaratingueta/SP

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1. DOS EQUIPAMENTOS:

5.1.1. Os equipamentos condicionadores de ar e ventilagdo mecanica para os quais os servigos de manutengao preventiva/corretiva serdo contratados
sé@o os indicados abaixo, os quais estao descritos por tipo, capacidade, marca e modelo, sem prejuizo de eventuais equivocos, devendo todos ser
conferidos pela empresa conforme item 4.3., ndo gerando quaisquer 6nus @a CONTRATANTE em eventuais equivocos.

LOTE 01

Unidade Taboéo da Serra

Térreo:

01 equipamentos split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h - Midea 42AGVCI12M5

01 exaustor tipo ventokit axial, 250 m?h, 10 mmca - Sicflux

01 caixa de ventilagdo, com redes de dutos de insuflagdo com filtro de ar tipo G4 + M5: 5.960 m3h, 75 mmca - Multivac CVM 6000

Quantitativo de dutos:
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*1050 x 250 -3 m
* 500 x500-4,5m
*100 x 100 - 56 m

1° Pavimento:

03 equipamentos split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5

01 equipamento split inverter tipo hi-wall 18.000 BTU/h - Midea 42AGVCI18M5

03 equipamentos split inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM
03 exaustores tipo ventokit axial, 250 m*/h, 10 mmca - Multivac

Quantitativo de dutos:

*1050 x 250 - 3 m
*350x250-7m
*300x150-6m
*200x 100 - 16,5 m

* @ 150 mm - 4 m (exaustdo)

2° Pavimento:

04 equipamentos split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5
02 equipamentos split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h - Midea 42AGVCI12M5
03 equipamentos split inverter tipo hi-wall 18.000 BTU/h - Midea 42AGVCI18M5
05 exaustores tipo ventokit axial, 250 m%h, 10 mmca - Multivac

Quantitativo de dutos:

*800x200-3m
*200x 200 -9 m
*200x100-12m
*150x 150 - 5 m

* @150 mm - 12 m (exaust&o)

3° Pavimento:

06 equipamentos split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5

01 equipamento split airstage tipo hi-wall 24.000 BTU/h - Fujitsu ASBG24CMBA

03 equipamentos split inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM
03 exaustores tipo ventokit axial, 250 m%h, 10 mmca - Multivac

Quantitativo de dutos:

*400x200-3m

*300x200-9,5m

*200x150-5m

*150 x 100 - 13,5 m

* @150 mm - 18 m (exaustéo)

LOTE 02

Unidade Guaratingueta

Térreo:

02 equipamentos split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h

02 equipamentos split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h
02 equipamentos split inverter tipo piso-teto 36.000 BTU/h

02 equipamentos split inverter tipo piso-teto 48.000 BTU/h



01 caixa de ventilagdo, com redes de dutos de insuflagdo e filtro de ar tipo G4 + M5: 1.896 m®h, 25 mmca
05 exaustores de ar tipo ventokit, 126 m3h, 5 mmca

Quantitativo de dutos:

* 550 x250-16 m
*400 x 250 - 18 m
*300x250-5,7m
*200x150-5m

*200x 100 -27 m

* @200 mm - 11 m (exaustéo)

1° Pavimento:

06 equipamentos split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h

01 equipamento split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h

03 equipamentos split inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h

02 equipamentos split inverter tipo piso-teto 24.000 BTU/h

01 equipamento split inverter tipo piso-teto 36.000 BTU/h

01 equipamento split inverter tipo piso-teto 80.000 BTU/h

01 caixa de ventilagdo, com redes de dutos de insuflagdo e filtro de ar tipo G4 + M5: 1.885 m%h, 25 mmca
06 exaustores de ar tipo ventokit, 126 m3h, 5 mmca

Quantitativo de dutos:

*500x300-5m
*450 x 300 - 18 m
*350x200-5m
*250x200-9m
*200 x 150 - 50 m

* @200 mm - 7 m (exaustao)

Subsolo:

01 equipamento split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h
01 equipamento split inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h
01 exaustor de ar tipo ventokit, 320 m*/h, 5 mmca

03 exaustores de ar tipo ventokit, 126 m3h, 5 mmca
01 exaustor de ar, 800 m®h, 15 mmca

Quantitativo de dutos:

* @200 mm - 5,5 m (exaustéo)

Sala de Férum de Guaratingueta

01 equipamento split hi-wall Inverter 24.000 BTU/h - Fujitsu ASBG24JFBC

5.2. DO PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA EM SISTEMAS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT (HI-WALL, PISO-TETO E CASSETE) E EM
SISTEMAS DE VENTILAGAO MECANICA.

5.2.1. Todo o servico de manutencdo preventiva devera seguir as orientagdes descritas no PMOC (Plano de Manutencéo, Operagdo e Controle),
conforme folhas modelo anexas (ANEXO 1 - PMOC FOLHAS MODELO (itens Capa, 01 a 09), para cada tipo de equipamento relacionado neste
Termo de Referéncia conforme item 5.1, a ser preenchido pela CONTRATADA a cada visita mensal/trimestral/semestral e anual, e devera conter,
também, a discriminagéo de todas as atividades realizadas a cada visita técnica;

5.2.2. O PMOC (ANEXO 1), apés preenchido mensalmente devera ser entregue a Fiscalizagdo assinado pelo prestador do servigo, bem como pelo
técnico ou pelo engenheiro responsavel da CONTRATADA, devendo ser impresso e armazenado em cada uma das localidades, em parede de facil
visualizagdo proxima a Entrada. Também, uma copia eletrénica devera ser apresentada a Fiscalizagéo.



5.2.3. No inicio dos servigos, as folhas modelo anexas (ANEXO 1) serdo encaminhadas em arquivo editavel a CONTRATADA para servir como base
na elaboragdo do PMOC préprio, de cada equipamento e localidade. Eventuais acréscimos ou alteragées nesses modelos poderdo ser implementados
mediante autorizagédo da Fiscalizagao.

5.2.4. Os ambientes da Unidade atendidos por equipamentos do tipo Ventilagdo Mecéanica deverao seguir, além do estipulado no PMOC (ANEXO 1), o
item semestral, descrito abaixo:

5.2.4.1. Plano Semestral (a contar da data do inicio, que consta na Ordem de Servigo)

- Colher amostras do ar insuflado e realizar analises conforme Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004, do item VI - AVALIACAO E CONTROLE, da
Resolugdo ANVISA n° 009, de 16 de janeiro de 2003, ou versdes mais atuais. Apontar toda e qualquer irregularidade. Realizar a limpeza interna das
redes de dutos, caso seja necessario, conforme orienta a referida Resolugéo, sendo no minimo 01 (uma) limpeza interna da rede de dutos a cada 12
meses.

5.2.5. A recarga total/parcial de fluido refrigerante, conforme os diversos/respectivos tipos (R-32, R-410A etc.) para todos os equipamentos listados no
item 5.1 acima, inclusive para o caso de substituicdo de equipamentos, como evaporadoras e/ou condensadoras, esta inclusa no valor fixo mensal do
Contrato, bem como a reposicdo de isolamentos térmicos e fitas vinilicas (de PVC, branca), quando necessario, para as tubulagdes de fluido
refrigerante. Os diversos fluidos refrigerantes deveréo ser de primeira linha e de marca reconhecida no mercado.

5.2.6. Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais necessarios a execugao dos servigos, tais como: de limpeza,
lubrificagdo, graxas, estopas, soldas, produtos de pintura, nitrogénio, oxigénio, acetileno, gas, eventuais tapa-fugas (reparador de micro furos),
materiais para desobstrugao de tubulagdes de drenos etc.

5.2.7. Também sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo interna dos quadros elétricos contendo os disjuntores dos equipamentos
condicionadores de ar e ventilagdo mecanica, bem como eventuais substituicdes de quaisquer componentes/pegas elétricos, tais como: disjuntores,
contatores e relés auxiliares, cabos (condutores), terminais e botoeiras que se facam necessarios para o correto funcionamento dos equipamentos,
sem nenhum tipo de 6nus para a CONTRATANTE.

5.2.8. Sera de responsabilidade da CONTRATADA garantir a vedagéo e estanqueidade nas passagens das tubulagdes em paredes e telhados.
Ficando a critério da CONTRATADA a decisdo de qual material e/ou técnica a ser utilizado (manta aluminizada, manta emborrachada, selantes,
espuma expansiva de poliuretano, etc.), visando a prevengao de infiltragbes por aguas pluviais.

5.2.9. E de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza de todas as grelhas de porta - de ventilagdo, pertencentes aos sistemas de exaustdo,
instaladas nas diversas portas das localidades.

5.3. DO PLANO DE MANUTENGCAO CORRETIVA

MANUTENGAO CORRETIVA EM SISTEMAS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT (HI-WALL, PISO-TETO E CASSETE) E EM SISTEMAS DE
VENTILAGAO MECANICA.

5.3.1. Sempre que constatado algum defeito/irregularidade, seja durante a visita técnica preventiva ou quando verificado por parte da CONTRATANTE,
e que nao possa ser corrigido por meio das atividades referentes as manutencdes preventivas conforme PMOC (ANEXO 1), e havendo a necessidade
de substituicdo ou reparo de alguma pega e/ou componente, a manutengao sera caracterizada como CORRETIVA, a qual implicara na abertura de um
chamado técnico corretivo;

5.3.2. Serao realizados quantos chamados técnicos corretivos forem necessarios, a pedido da CONTRATANTE, sem nenhum tipo de 6nus, os quais
cobrirdo a verificagao inicial de avarias/falhas nos equipamentos instalados e nas instalagdes existentes, bem como o devido reparo visando o correto
funcionamento;

5.3.3. Sempre que a propria CONTRATANTE constatar que algum equipamento ndo esteja funcionando corretamente, ela abrira um chamado técnico,
por e-mail e/ou telefone, para que seja feita uma avaliagdo pela CONTRATADA.

5.3.4. A CONTRATADA devera atender, no prazo maximo de 5h, a todo chamado emergencial feito em dia util, no horario comercial, compreendido
entre 08h e 18h, e em 48h uteis aos demais chamados técnicos corretivos;

5.3.4.1. Compreende-se como chamado emergencial quando pelo menos 50% da climatizagdo de qualquer localidade parar de refrigerar, exceto a
sala de apoio no Férum.

5.3.5. Nos servicos de manutengéo corretiva, a CONTRATADA devera concluir os servicos em até 03 (trés) dias Uteis, contados a partir do
recebimento do chamado técnico corretivo;

5.3.6. Caso haja a necessidade de substituicao de alguma pega ou componente, a CONTRATADA devera concluir os servicos em até 07 (sete) dias
Uteis, contados a partir do recebimento do chamado técnico corretivo. Caso esse prazo seja ultrapassado, a CONTRATADA devera justificar os
motivos do atraso, apresentando documentagdo comprobatdria de compra de pecas, ou negativas de fornecedores etc., os quais serao avaliados pela
Fiscalizagdo, podendo incidir em glosas nos pagamentos, até que a pendéncia seja concluida, conforme item 5.8;

5.3.7. Todas as pegas e/ou componentes que necessitarem de substituicdo deverao ter suas caracteristicas técnicas repassadas a Fiscalizagao para
ciéncia, bem como informagdes sobre marca, modelo/cédigo, nimero de série e fungédo, bem como fotos diversas e da etiqueta com respectivos dados
técnicos;

5.3.8. Caso a CONTRATADA opte pelo reparo do equipamento e/ou da pega ao invés da substituigao, e isso envolver a remogao e o transporte para a
oficina da CONTRATADA, a conclusdo da manutengéo devera se dar em até 10 (dez) dias Uteis.

5.3.9. Das Pegas:

5.3.9.1. Sera de total responsabilidade da CONTRATADA o custeio e o pronto fornecimento de toda e qualquer peca e/ou componente avariado cuja
sua substituicdo se faga necessaria para o perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo as pegas e/ou componentes elétricos citados no item
5.2.7, independente do motivo da avaria, incluindo queda/oscilagdo de energia elétrica, raios e sobrecargas de energia elétrica, bem como eventuais
manobras na rede elétrica realizadas pelas respectivas concessionarias de energia elétrica e demais motivos. Apos, podera apresentar o devido
Relatério Técnico apontando o(s) motivo(s) da avaria - exceto em casos de fim da vida util da pega e/ou componente, podendo solicitar o




ressarcimento dos valores despendidos da(s) pecas(s) avariada(s), a serem solicitados junto aos 6rgdos competentes;

5.3.9.2. Todas as pegas e componentes deverdo ser novos, originais, de primeira linha, produzidos por empresa especializada e legalmente
estabelecida, com garantia e em conformidade com as recomendagdes do fabricante; e sua procedéncia devera ser faciimente aferida pela
embalagem;

5.3.9.3. Todas as pecas e componentes trocados deverdo ser deixados nas respectivas localidades, bem como a CONTRATADA devera apresentar
simples relatério fotografico apontando as pegas e componentes substituidos (avariados), e o servigo realizado;

5.3.9.4. 0 prazo de garantia das pegas e componentes ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data do término da
substituigao/instalagdo no equipamento;

5.3.10. Nos casos em que a substituicdo de pegas for mais onerosa que a substituicdo por outro equipamento, como por exemplo: evaporadora
completa ou condensadora completa, a CONTRATADA podera optar pelo fornecimento de um equipamento completo, devendo este ser novo, de
mesma marca, e ter as mesmas especificagdes técnicas que o anterior.

5.4. DAS RETIRADAS, REMOGOES E LIMPEZA

5.4.1. Serdo executadas todas as retiradas e remogdes necessarias para a manutengao preventiva e corretiva dos equipamentos (evaporadoras,
condensadoras etc.), incluindo a utilizacdo de maquinarios e equipamentos especificos, escadas/andaimes, transportes etc., sem 6énus para a
CONTRATANTE, devendo estes custos serem incluidos no prego oferecido pela CONTRATADA;

5.4.2. As remogbes dos equipamentos deverado ser feitas apds autorizagdo expressa da Fiscalizagdo, e de modo a manter os locais sempre limpos e
cuidadosamente varridos, desimpedidos e sem qualquer tipo de avarias;

5.4.3. Todos os equipamentos que necessitarem de remogao do local deveréo ter suas caracteristicas de capacidade e estado fisico anotadas em
formulario apropriado, em duas vias e serem acompanhados da autorizagdo emitida pela Fiscalizagao;

5.4.4. Os equipamentos utilizados na execugdo dos servicos de retiradas e de remogdes, bem como os meios de protecdo e seguranca deverdo
atender as disposigdes prescritas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) atuais e aplicaveis ao caso;

5.4.5. Antes do inicio da retirada, a CONTRATADA procedera a um exame detalhado de cada equipamento. Deverdo ser considerados aspectos
importantes do estado dos aparelhos e suportes e os métodos utilizados na instalagdo. A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, e
integridade dos equipamentos no término dos servicos.

5.4.6. Sempre que a execugao dos servigos exigir acesso a areas protegidas por forros removiveis (forro modular mineral ou de EPS) ou fechamentos
envidragados, a CONTRATADA sera responsavel pela remocédo e reinstalagdo adequada desses elementos. Devera garantir a integridade dos
materiais, a recomposi¢cdo do ambiente e a realizagdo dos servigos sem causar avarias. Todos os custos envolvidos deverao estar incluidos no valor
global ofertado, sem énus adicional a CONTRATANTE.

5.4.7. E de responsabilidade da CONTRATADA a troca ou reparo integral de eventuais placas de forro removiveis, bem como forros fixos e/ou
paredes, nos casos de manchas e danos devido a vazamento de drenos das evaporadoras.

5.5. DA GARANTIA DA MANUTENGCAO

5.5.1. A CONTRATADA devera garantir, por no minimo 90 (noventa) dias, quaisquer pegas ou componentes por ela fornecidos, a contar da data do
término da substituicdo/instalagdo nos equipamentos.

5.6. DA EQUIPE DE TRABALHO DA CONTRATADA E DAS NORMAS DE SEGURANGCA DO TRABALHO

5.6.1. A equipe de trabalho da CONTRATADA devera contar com, no minimo, 01 (um) engenheiro mecanico ou técnico em refrigeragéo e climatizacao
ou técnico em refrigeracdo e ar-condicionado. com experiéncia comprovada em servigos conexos a manutengéo de equipamentos condicionadores de
ar e ventilagdo mecéanica.

5.6.2. A comprovagéo da experiéncia do profissional sera feita com base na exigéncia de Atestado de Capacidade Técnica registrado no acervo
técnico do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no Sistema CFT/CRT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais / Conselho
Regional dos Técnicos Industriais) ao qual ele estiver vinculado.

5.6.3. O profissional devera recolher a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou o TRT (Termo de Responsabilidade Técnica) para a
prestagao dos servigos descritos neste Termo de Referéncia.

5.6.4. Sem prejuizo das Legislagdes Municipais, Estaduais e Federais, a CONTRATADA devera atender, no que for pertinente aos servigos objeto
deste Termo de Referéncia, a todas as Normas Regulamentadoras (NRs) previstas na Portaria n°® 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do
Trabalho, bem como as Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), relativas a seguranga de seus funcionarios, de terceiros e da
qualidade dos materiais utilizados.

5.6.5. A CONTRATADA fornecera todos os materiais, mdo de obra especializada, equipamentos de protegdo individual e coletiva, superviséo,
administragdo, equipamentos, ferramentas, transporte vertical e horizontal, escadas, andaimes, equipamentos para carga e descarga de materiais,
testes de qualidade de materiais e servigos, bem como tudo o que for necessario para a perfeita execugdo dos servigos, sem Onus para a
CONTRATANTE.

5.6.6. Todos os servigos de trabalho em altura deverdo ser realizados utilizando escadas, andaimes, balancins e cadeiras suspensas (cadeirinhas),
adequados, que deverao estar devidamente travados para a execugéo dos servigos, além, caso necessario, do fornecimento e da montagem de linhas
de vidas e instalagdo de pontos de ancoragem (com os devidos testes comprobatérios de seguranca) - sem 6nus para a CONTRATANTE, para a
devida ancoragem do trabalhador através do cinto tipo paraquedista com talabarte, de acordo a NR-35 (Trabalho em Altura);

5.6.7. Os servigos que envolvem eletricidade deverao ser realizados por empregados certificados de acordo com a NR-10 (Servicos com Eletricidade),
bem como os servicos que envolvem trabalho em altura deveréo ser realizados por empregados certificados de acordo com a NR-35 (Trabalho em



Altura);

5.6.8. A CONTRATADA sera responsavel pelo total fornecimento aos seus empregados, bem como pela total checagem e fiscalizagdo do uso de todos
os equipamentos de protegdo individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislacéo vigente, e estes equipamentos deverdo estar em perfeito
estado de conservagéo, de modo a garantir totalmente a seguranga do usuario, bem como das pessoas ao redor;

5.6.9. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter toda a sinalizagdo de seguranga, indicando a terceiros as condigdes perigosas resultantes
dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais;

5.6.10. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execugao dos
servicos, de acordo com o disposto nas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho referente as atividades da Construgao Civil;

5.6.11. A total integridade dos equipamentos e dos funcionarios sera considerada encargo da CONTRATADA e néo serdo acatadas reclamagdes
relativas a acidentes de qualquer natureza;

5.6.12. A mobilizagdo e desmobilizagao de pessoal (funcionarios em nimero suficiente para atender ao cronograma dos servigos), andaimes, escadas
e montagem de equipamentos deverao seguir as Normas da ABNT e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE (que
regulamentam a utilizagdo de equipamentos de seguranga como: andaimes tubulares e suspensos, inclusive equipamentos de protecéo individual),
sob supervisdo periddica de um responsavel técnico credenciado pela CONTRATADA, a fim de garantir alto grau de seguranga para seus usuarios e
terceiros, desde as suas instalagdes até a sua retirada e limpeza do local.

5.6.13. Normas de Segurancga, nas versdes mais recentes:

ABNT NBR-6494/1990 — Seguranga nos Andaimes;

ABNT NBR-7678/1983 — Seguranca na Execugéo de Obras e Servigos de Construgéo;

MTE NR-7/1978 — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

MTE NR-9/1978 — Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais;

MTE NR-10/1978 — Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade;

MTE NR-18/1978 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo Civil;
MTE NR-35/1978 — Trabalho em Altura.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela Fiscalizagdo, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para as obras e servicos em questao,
de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais e as técnicas preconizadas para o caso.

5.7. DA EXECUGAO
5.7.1. A execucgdo do Contrato devera ser iniciada na data indicada na Ordem de Servigo, sob pena de descumprimento contratual.
5.7.2. Os prazos para execugao dos servigos serao:

5.7.2.1. Nos servigos de manutencgao preventiva a CONTRATADA devera finalizar os servigos, em todos os equipamentos, até o final do més
corrente. Os servigos poderdo ser realizados também aos finais de semana, mediante autorizagdo, agendamento e acompanhamento de um
responsavel pelas localidades. Devera ser respeitado um intervalo minimo aproximado de 30 dias entre as manutengdes preventivas;

5.7.2.2. Para os servigos de manutengéo corretiva, ficam definidos os seguintes prazos:

5.7.2.2.1. A CONTRATADA devera apresentar-se para atendimento inicial e ciéncia do ocorrido em até 48 horas apds a abertura de
chamado técnico corretivo por telefone ou e-mail, exceto o chamado emergencial, que devera ser feito conforme previsto no item 5.3.4
deste Termo de Referéncia;

5.8. DA GLOSA DO SERVIGO NAO REALIZADO EM CONFORMIDADE

5.8.1. A glosa no pagamento sera realizada de forma proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes previstas no Ato Normativo
DPG n° 237/2023 e da prevista na Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar as pegas/componentes/materiais/fluido refrigerante e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.8.2. A glosa referente ao descumprimento de prazo para a manutencao corretiva sera de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculado sobre o
valor da fatura mensal do contrato, contabilizado para cada equipamento irregular, de forma cumulativa. O inicio da contagem dos dias de atraso
passara a ser computado quando findados os prazos estipulados nos itens 5.3.5. e 5.3.6.

5.8.2.1. Na hipétese de ndo haver chamados no més, o pagamento sera devido somente se a manutengéo preventiva for devidamente realizada
na localidade. Assim, se nao foi atendido nenhum chamado no més em uma determinada localidade e também néo foi realizada a manutengéo
preventiva mensal, o desconto sera de 100% do valor total mensal da respectiva localidade;

5.8.2.2. Se um ou mais chamados técnicos corretivos ultrapassarem o prazo de 30 (trinta) dias sem conclus&o, contados a partir do recebimento
do chamado, o desconto sera de 100% do valor total da manutencéo corretiva da localidade do més subsequente a apuragéo;

5.8.3. Caso a manutengdo preventiva mensal ndo seja realizada dentro do més de referéncia, a CONTRATADA tera o valor total da manutengéo
preventiva glosado totalmente por inexecugao.

5.8.4. A auséncia ou inconformidade de uniformes, EPI's, EPC’s e do atraso do envio do P.M.O.C (ANEXO 1) da prestagdo dos servigos mensais
preenchido, ensejara notificagdo formal do gestor/fiscal do contrato a Contratada com aplicagéo de multa de mora de 0,3% (zero virgula trés por cento)



sobre o valor da fatura mensal, calculada por dia de atraso.

5.8.5. Além dos 6nus citados nos itens 5.8.2., 5.8.3. e 5.8.4, sera caracterizada a inexecugao parcial do Contrato, ficando sujeito as sangdes do Ato
Normativo DPG n° 237/2023.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei Federal n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da CONTRATADA para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente (caso assim definido pela documentagdo que compdem a presente contratagdo), o
6rgao ou entidade podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que
contera informagbes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. Diante da insergdo dos autos no Sistema Eletronico de Informagdo — SEI, é obrigatério o cadastro do representante da licitante como usuario
externo do SEI, nos termos do art. 4° do Ato Normativo DPG n°® 194, de 31 de maio de 2021, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir de
notificagao especifica expedida pela Fiscalizagao.

6.6.1. O ndo cadastramento como usuario externo no prazo determinado implicara, apds seu vencimento, a ndo celebragao da contratagdo, sem
prejuizo das demais cominagdes legais.

6.6.2. A CONTRATADA tera prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da comunicagao especifica, para assinar o respectivo
Instrumento de Contrato no Sistema Eletrénico de Informagédo — SEI, podendo este prazo ser prorrogado por igual periodo, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administragao.

6.7. Da Vigéncia, Reajuste e Prorrogagdes do Contrato

6.7.1. O Contrato tera vigéncia de 30 (trinta) meses, contados a partir da data indicada na primeira Ordem de Servigo para inicio da execugdo dos
servigcos, podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, até o limite legal.

6.7.1.1. As Ordens de Servigo poderdo ser emitidas em datas diferentes para uma ou mais localidades e os pagamentos e valores a
CONTRATADA serao devidos por localidade e a partir da data indicada em cada Ordem de Servigo.

6.7.2. O valor da prestagdo mensal devida pela CONTRATANTE sera reajustado anualmente, mediante a variagdo do IPC/FIPE (indice de Prego ao
Consumidor), em conformidade com o Decreto Estadual n° 48.326, de 12 de dezembro de 2003, com base na seguinte férmula:

R = Po x [({IPC/IPCo} - 1)]

Em que:

R = parcela de reajuste;

Po = preco inicial do Contrato no més de referéncia dos pregos ou prego do Contrato no més de aplicagao do ultimo reajuste;

IPC/IPCo = variagdo do IPC FIPE - Indice de Prego ao Consumidor, ocorrida entre o més de referéncia de pregos, ou o més do ultimo reajuste
aplicado, e o més de aplicacéo do reajuste.

6.7.3. A periodicidade anual, de que trata o item 6.7.2, sera contada a partir da apresentagdo do orgamento estimado, que é o més de referéncia dos
precos.

6.7.4. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado por sucessivos periodos, a critério da CONTRATANTE, até o limite permitido pela legislagao vigente.

6.7.5. A CONTRATADA podera se opor a prorrogacéo de que trata o paragrafo anterior, desde que o faga mediante documento escrito, recepcionado
pela CONTRATANTE em até 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do Contrato ou de cada uma das prorrogagdes do prazo de vigéncia.

6.7.6. Eventuais prorrogacdes serdo formalizadas mediante celebragdo dos respectivos termos de aditamento ao Contrato, respeitadas as condi¢cdes
prescritas na Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

6.7.7. A ndo prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da CONTRATANTE nao gerara a CONTRATADA direito a qualquer espécie
de indenizagao.

6.7.8. Dentre outras exigéncias, a prorrogacdo somente sera formalizada caso os pregos mantenham-se vantajosos para a CONTRATANTE e
consistentes com o mercado, conforme pesquisa a ser realizada a época do aditamento pretendido.

6.7.9. Nao obstante o prazo estipulado no item 6.7.1, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do Contrato estara sujeita a condi¢cao
resolutiva, consubstanciada na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio para atender as respectivas
despesas.

6.7.10. Ocorrendo a resolugéo do Contrato, com base na condig&o estipulada no item 6.7.9, a CONTRATADA néo tera direito a qualquer espécie de
indenizagao.



6.8. Fiscalizagao

6.8.1. A execucdo do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do Contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, art. 117, caput).

6.9. Gestor do Contrato

6.9.1. O gestor do Contrato exercera a atividade de coordenagéo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a
instrugéo processual visando, entre outros, a prorrogacéo, a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sanc¢des e a extingéo
dos contratos (Decreto estadual n® 68.220, de 15 de dezembro de 2023, inciso Il do art. 2°).

6.9.2. O gestor do Contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto
estadual n® 68.220, de 15 de dezembro de 2023, art. 16, IX).

6.9.3. O gestor do Contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver,
quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagées. (Decreto estadual n° 68.220, de 15 de dezembro de 2023, art. 18, VII).

6.9.4. O gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagédo de
sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto estadual n°® 68.220, de 15 de dezembro de 2023, art. 16, VIII).

6.9.5. O gestor do Contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrag&o. (Decreto estadual n® 68.220, de 15 de dezembro de
2023, art. 16, VIl e paragrafo unico).

6.9.6. O gestor do Contrato devera enviar a documentagédo pertinente ao Departamento de Contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela Fiscalizagédo e gestao nos termos do Contrato.

7. CRITERIOS DE RECEBIMENTO

7.1. Executados os servicos de manutengdo preventiva e eventual corretiva, e estando em condigdes de ser recebido, a CONTRATADA devera
comunicar a Fiscalizagdo, por escrito e dentro do prazo contratual, enviando planilha de medigdo com os valores a serem faturados no més de
referéncia. Neste tempo, a CONTRATANTE avaliara os Atestados de Servigo encaminhados pelas Unidades listadas no item 4.4.1. a fim de avaliar a
satisfatoriedade dos servigos prestados. Estando em ordem, a CONTRATADA podera emitir as notas fiscais/faturas apds autorizagéo da Fiscalizagéo.

7.2. O prazo para a autorizagéo da Fiscalizagao para emissao das notas fiscais/faturas, descrito no item 7.1, sera até o dia 15 de cada més.

7.3. Os servigos de manutencdo preventiva e corretiva terdo comprovagao de realizagédo através de atestados mensais emitidos pelas respectivas
Unidades.

7.4. Nao sendo solucionadas eventuais pendéncias apontadas pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA ficara sujeita as penalidades constantes do Ato
Normativo DPG n° 237, de 28 de margo de 2023 e da prevista na Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento sera efetuado mediante crédito aberto em conta corrente da CONTRATADA junto ao Banco do Brasil S/A.

8.2. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente no prazo de 30 (trinta) dias (Decreto n° 43.914/1999), contados da data da remessa da Nota
Fiscal/Fatura no e-mail da Fiscalizagdo (a ser informado na Ordem de Servico), por meio do processo correlato no Sistema Eletrénico de Informagao —
SEL

8.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a CONTRATADA para as devidas corregdes. Nesse caso, o prazo de que
trata o item 8.2 comecara a fluir a partir da data de apresentacéo da nota fiscal/fatura sem incorregdes.

8.4.A nota fiscal também devera ser emitida no formato "CSV", com envio do respectivo documento diretamente para o e-mail:
dco@defensoria.sp.def.br.

8.5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidira corregdo monetaria nos termos do artigo 92, inciso V da Lei Federal n°®
14.133/2021, bem como juros moratérios, estes a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados "pro rata tempore", em relagdo ao atraso
verificado.

8.6. Constitui condicdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos
Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizagdo de cada
pagamento. O cumprimento desta condi¢cdo podera se dar pela comprovagéo, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos
do artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

8.7. A CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retengédo de tributos determinada por lei, ainda que néo haja indicagdo de
retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes nao realizadas em meses anteriores.

8.8. O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser feito em consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢des
da Lei Complementar Federal n° 116/2003

8.9. Quando da celebragao do Contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislagdo municipal aplicavel aos servigos por ela prestados, relativamente
ao ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retencéo do tributo, pelo tomador dos servigos;
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8.10. Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retencéo do ISSQN pelo tomador dos servigos:

8.10.1. A CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo
ou documento de cobranga equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da CONTRATADA no prazo previsto na
legislagdo municipal.

8.10.2. Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengéo, a titulo de “RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura,
recibo ou documento de cobranga equivalente. Considera-se prego do servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducgéo.

8.11. Caso, por outro lado, ndo haja previsdo de retengéo do ISSQN pelo tomador dos servigos:

8.11.1. A CONTRATADA devera apresentar declaragdo da Municipalidade competente com a indicagdo de sua data-limite de recolhimento ou,
se for o caso, da condigdo de isencéo;

8.11.2. Mensalmente a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN por meio de cépias autenticadas das guias
correspondentes ao servico executado e devera estar referenciado a data de emissdo da nota fiscal, fatura ou documento de cobranga
equivalente;

8.11.3. Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal
para recolhimento do ISSQN, poderédo ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA apresentar a documentagéo devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

8.11.4. A ndo apresentagao dessas comprovagdes assegura a CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos
seguintes.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de Licitagdo, na modalidade pregao, sob a forma eletrénica, com adogao
do critério de julgamento pelo menor prego.

10. DA DOCUMENTAGAO TECNICA

10.1. A CONTRATADA devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no Sistema CFT/CRT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais / Conselho Regional dos Técnicos Industriais), que comprove a aptiddo de, no minimo, 50% da capacidade de refrigeragao total dos
equipamentos de cada lote (em quantidades de BTU/h), para o desempenho de atividades de manutencdo em equipamentos condicionadores de ar
iguais ou similares aos apresentados no item 5.1;

10.2. A CONTRATADA deve apresentar declaracdo de que possui um engenheiro mecanico ou um técnico em refrigeracéo e climatizagédo ou um
técnico em refrigeracéo e ar-condicionado capacitado em sua equipe para ser responsavel técnico do Contrato.

10.3. A CONTRATADA devera apresentar comprovacao de registro da empresa no CREA ou no Sistema CFT/CRT.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado total da contratagdo serd de R$ 743.737,65 (setecentos e quarenta e trés mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e
cinco centavos).

12. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

12.1. A despesa onerara os recursos orgamentarios e financeiros no Programa de Trabalho 03.092.4200.5798.0000, Elemento 33.90.39-80 e Fonte de
Recursos 1.760.20002 da Unidade Gestora 420030.

12.2. Quando a execugao do Contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada
apds aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
13.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

13.1.2. der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

13.1.3. der causa a inexecugéo total do contrato;

13.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para a contratagéo, inclusive ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado da
contratante durante o procedimento de contratagéo;

13.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

13.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagdo no prazo e condigdes estabelecidas pela Administragéo;

13.1.7. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;



13.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para a contratagéo ou prestar declaragéo falsa durante o procedimento de contratagdo
ou a execugao do contrato;

13.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
13.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.10.3. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos desta contratagao;

13.2. Com fundamento na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e no Ato Normativo DPG n° 237, de 28 de margo de 2023, a Administracdo poder3,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou contratado as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

13.2.1. adverténcia;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

13.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

13.3.5. a implantagado ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

13.4. As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa (art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5. Antes da aplicagdo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao (art. 157 da Lei n° 14.133, de 2021).

13.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacéo que integra a contratagdo, ou, quando
for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.7. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se
o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.8. A recusa injustificada do proponente contratado em formalizar a contratagéo no prazo e condigdes estabelecidos pela Administragédo, descrita no
subitem 13.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, §5°, da
Lei n° 14.133, de 01° de abril de 2021).

13.9. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

13.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

13.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.9.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

13.9.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

13.10. As sangbes de que tratam o item 13.2 poderdo ser aplicadas juntamente com as multas previstas no Ato Normativo DPG n° 237, de 28 de
margo de 2023, garantindo o exercicio de prévia e ampla defesa, e deverdo ser registradas no “Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de
Sangdes Administrativas — e-Sangdes” (www.esancoes.sp.gov.br), e também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS”
(www.portaltransparencia.gov.br/ceis).

13.11. As sangbes sdo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

13.12. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragao
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

13.13. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos na Lei n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n° 14.133, de 2021).

13.14. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os
dados relativos as sang¢des por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no
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Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei n° 14.133, de 2021).

13.15. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral dos danos
causados a Administragéo Publica.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
14.1. Sem prejuizo das demais obriga¢des contidas neste Termo de Referéncia, cabera a CONTRATADA:
| - Efetuar os servigos de manutengao preventiva e corretiva de acordo com o plano relatado nos itens 5.2 € 5.3, acima;

Il - Elaborar e preencher, para cada equipamento mencionado no item 5.1 acima, documentacdo prépria (PMOC) em que conste todo o histérico
completo de manutengéo preventiva/corretiva, durante o periodo de vigéncia do Contrato;

a. A cada més, uma cépia eletrénica da documentacdo PMOC de cada equipamento devera ser entregue a Fiscalizagédo por e-mail;
b. Uma cépia fisica dessa documentagao devera ser elaborada e disponibilizada em cada localidade, devendo ser preenchida mensalmente;
c. A documentagdo PMOC devera ser elaborada seguindo os planos conforme item 5.2;

Il - J& na 12 visita deixar toda a instalagao e todos os equipamentos condicionadores de ar/ventilagdo mecanica funcionando corretamente, eliminando
toda e qualquer sujidade existente nos filtros, bandejas e serpentinas (evaporadoras e condensadoras), e substituindo os isolamentos térmicos e fitas
vinilicas/PVCavariados;

IV - Durante a primeira visita técnica de manutencéo preventiva, fixar em todos os equipamentos (evaporadoras, condensadoras, e disjuntores dos
quadros elétricos) um adesivo contendo um numero sequencial de identificacdo do equipamento, do tipo 01, 02, 03 etc., de forma que fique visivel a
média distancia, bem como as informagdes completas da CONTRATADA (telefones/e-mails), e o(s) responsavel(eis) a ser(em) contatado(s) sempre
em caso de problemas. Retirar eventuais etiquetas de empresas anteriores;

V - Sempre ap6s qualquer manutengéo preventiva e corretiva, preencher o respectivo PMOC (ANEXO 1) dos equipamentos, relatando as atividades
desenvolvidas e futuramente necessarias;

VI - Garantir a execugao total do servigo dentro dos padrées e normas técnicas pertinentes;

VIl - Efetuar a limpeza dos locais onde forem realizados os servigos, e devera proceder a remogédo de todos os residuos e pegas remanescentes,
deixando o local completamente desimpedido, bem como cuidadosamente varrido;

VIII - Responder por quaisquer danos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros durante a execugéo do servico, sempre que forem decorrentes de
negligéncia, impericia ou omisséo de sua parte;

IX - Cumprir todas as disposic¢des legais Municipais, Estaduais, Federais e da ABNT que interfiram na execugdo do objeto contratual;

X - Utilizar as seguintes Normas Técnicas/Resolucao/Portaria como diretrizes a serem seguidas para as manutengdes, e eventuais respectivas
atualizagbes:

a. ABNT - NBR 16.401 - Instalagdes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios; e eventual atualizagao/versao mais recente;
b. ABNT - NBR 14.679 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo - Execugdo de servigos de higienizagao;

c. PORTARIA n° 3.523, de 28 de agosto de 1998 - Ministério da Saude;

d. RESOLUCAO RE/ANVISA n° 09, de 16 de janeiro de 2003 e suas eventuais atualizages;

e. ABNT - NBR 5.410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao.

XI - Dar ciéncia imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na execugédo do objeto contratual, especialmente
eventuais irregularidades nos equipamentos que ndo possam ser sanadas no escopo do Contrato;

XIlI - Atender prontamente as orientagdes e exigéncias da Fiscalizagao, inerentes a execugao do Contrato;

XIll - Fornecer todas as pegas, componentes, materiais, ferramentas e mao de obra necessarias a prestagdo dos servigos contratados, incluindo o
fornecimento de isolamentos térmicos, fitas vinilicas/PVC, trechos de conexdes/tubulagdes de dreno e fluidos refrigerantes especificos para cada
equipamento relacionado no item 5.1 deste Termo de Referéncia;

XIV - Arcar com todos os custos de qualquer pega substituida, inclusive os filtros de ar descartaveis ou ndo (tipo classes G1, G4, M5 modulares, filtros
metalicos etc.), eventuais bombas de dreno (do condensado), controle remotos, suportes/estruturas tipo maos-francesas ou outro tipo de
suporte/estrutura das condensadoras dos equipamentos objeto deste Termo de Referéncia, sem limite de valores, quantas vezes forem necessarias as
reposicdes;

XV - Utilizar mao de obra especializada para a boa execugdo dos servigos, mantendo em seu quadro funcional permanente equipe técnica adequada
para o servigo de manutencao de todos os equipamentos do item 5.1, notadamente composta de um Engenheiro Mecéanico ou Técnico com ART ou
TRT registrado no CREA ou CFT/CRT para a manutengéo de equipamentos condicionadores de ar;

XVI - Garantir a integridade dos equipamentos e dos funcionarios, ndo sendo de responsabilidade da CONTRATANTE reclamacgdes relativas a
acidentes de qualquer natureza;

XVII - Preencher no PMOC (ANEXO 1) a hora de chegada e saida, bem como os servigos realizados nas manutengdes preventiva e corretiva, que
devem ser atestados pela Fiscalizagdo ou servidor responsavel do local, designado pela CONTRATANTE;

XVIII - Executar qualquer manutengdo programada, que implique na interrupgéo ou que interfira de maneira exagerada no expediente da localidade,
em data e horario a ser estabelecido pela CONTRATANTE, inclusive aos finais de semana;

XIX - Realizar as visitas referentes a manutengao preventiva no decorrer do més de referéncia, procurando respeitar a periodicidade aproximada de 30
dias entre as visitas para cada equipamento;

XX - Apresentar um cronograma mensal de manutencgéo preventiva até o penultimo dia util do més anterior, com a definicdo das datas das visitas para
os locais definidos no Contrato, que devera ser aprovado pela Fiscalizagao;



XXI - Permitir a Fiscalizag&o fiscalizar os servigos, com o poder de sustar, recusar, solicitar o desfazimento/refazimento do que n&o estiver de acordo
com as normas, especificagdes ou técnicas usuais e que atentem contra a seguranca, ficando certo de que, em nenhuma hipotese, a eventual falta de
fiscalizagcdo eximira a empresa das responsabilidades decorrentes do Contrato, correndo por conta da mesma todas as despesas em razdo dos
servigos a desfazer ou refazer;

XXII - Repor, no prazo de 24 horas, qualquer objeto comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados;

XXIII - Providenciar, durante toda a execugéo dos servicos, a adequada protegdo dos operarios e das instalagdes existentes, de modo a garantir a
estanqueidade do servigo quanto a eventuais danos causados por residuos de demoli¢cdes, poeiras, desmontagens e execugdes dos demais servigos;

XXIV - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuacao,
permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios ao cumprimento do Contrato e/ou a disciplina da
reparticdo ou ao interesse do Servigo Publico;

XXV - Custear as despesas com o transporte dos equipamentos, em qualquer caso, que deverao ser incluidas no precgo oferecido na licitagao;
XXVI - Zelar para que seus empregados comparegam aos locais devidamente trajados e identificados, dentro dos padrées e normas de seguranga;

XXVII - Obedecer as disposi¢cdes da Resolugdo CONAMA, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das
Substancias que Destroem a Camada de Ozo6nio (SDOs) abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano),
obedecendo as seguintes diretrizes:

a) E vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade com as especificagdes da citada Resoluggo, bem
como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e
recolhimento das SDOs;
b) Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutengao, reparo ou recarga, ou outra atividade que
acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberagdo de tais substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta
apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da Resolugdo CONAMA n° 340, de
25 de setembro de 2023;
¢) Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais de regeneracéo de refrigerante
licenciados pelo 6rgdo ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulagéo associados as centrais de regeneragéo.
XXVIII - Prestar as informagdes e os esclarecimentos sempre que necessario referente ao servigo contratado, atendendo a todas as solicitagdes da
CONTRATANTE;

XXIX - Corrigir eventuais falhas na execugao dos servigos caso venha a ser comunicada pela CONTRATANTE nesse sentido;

XXX - Assumir exclusiva e total responsabilidade por todo e qualquer dano fisico ou moral, material e lucros cessantes, ocasionados a qualquer de
seus funcionarios ou a terceiros e pela seguranga de suas operagoes;

XXXI - Indenizar a CONTRATANTE, por quaisquer danos causados por seus funcionarios as instalagées ou bens de propriedade da CONTRATANTE
ou por esta utilizados a qualquer titulo, bem como danos fisicos ou morais, causados aos funcionarios do CONTRATANTE ou a terceiros;

XXXII - Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas a execugéo do Contrato, tais como seguros, transporte, materiais,
equipamentos, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios;

XXXIII - Informar a area de segurangca da CONTRATANTE os nomes e fungdes dos empregados da CONTRATADA que atuardo na execugdo do
objeto da contratagéo;

XXXIV - Manter, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas;

XXXV - Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também pelas prescrigdes e encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo do Contrato;

XXXVI - Manter pessoal em numero suficiente, de forma a cumprir as obrigagdes assumidas;

XXXVII - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal subito,
por meio de seus encarregados;

XXXVIII - Fornecer todo e completo equipamento de seguranga do trabalho aos seus empregados no exercicio de suas funcdes;

XXXIX - Estabelecer a ligacdo entre a fiscalizagdo da Defensoria Publica do Estado de Sdo Paulo e a administragdo central da empresa, sendo
responsavel pela guarda de materiais e ferramentas, pelo levantamento fisico e “layout” das areas de intervengdo da manutencdo corretiva e
subsidiariamente pelo controle de execugdo dos servicos, por meio da operagao do sistema informatizado de controle de execugao de servigos;

XL - Implantar o Sistema de Gerenciamento Informatizado para Planejamento e Controle dos servigos de Manutengéo, compativel com o banco de
dados da Fiscalizagao. Determinar periodicidade, prazos, alocagéo de recursos e demais informagdes pertinentes ao acompanhamento das atividades.

XLI - Elaborar o levantamento pormenorizado do estado dos equipamentos criando prontuarios por maquina e fornecer, quando solicitado, prontuarios
dos mesmos devendo constar as intervengdes preventiva e corretiva dos equipamentos dos sistemas contratados ao longo da execugao;

XLII - Assumir a responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, sob pena de aplicagdo das penalidades contratuais, sem
prejuizo de quaisquer outras medidas reparatdrias a critério da contratante;

XLII - Comunicar previamente a Fiscalizagdo e aos setores afetados, inclusive os de outros servigos contratados, sempre que for necessaria a
interrupgao no funcionamento dos equipamentos;

XLIV - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Fiscalizagéo e atender as reclamagdes formuladas.

15. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
15.1. Caberd 4 CONTRATANTE:



15.1.1. Exercer a fiscalizacdo dos servicos, designando servidor responsavel pelo acompanhamento da execugéo contratual e, ainda, pelos
contatos com a CONTRATADA,;

15.1.2. Fornecer a CONTRATADA todos os dados e informagdes necessarios a execugao do objeto do Contrato;

15.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;

15.1.4. Permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA o acesso as areas fisicas envolvidas na execugéo deste Contrato, observadas as
normas de seguranca.

16. DA VALIDADE DA PROPOSTA

16.1. A validade das propostas devera ser de, no minimo 90 (noventa) dias contados a partir de sua apresentagao.

17. DOS ACRESCIMOS DE EQUIPAMENTOS

17.1. Eventuais acréscimos de novos equipamentos condicionadores de ar e/ou ventilagdo mecéanica pela CONTRATANTE serdo incorporados ao
escopo da presente prestagdo dos servigos contratados, nos limites da legislagdo e por meio de aditamento. No caso de substituicdo por
equipamentos mais modernos (ndo acréscimo), ainda que sejam alterados os fabricantes e os modelos dos equipamentos, mantendo as capacidades
de refrigeracdo (BTU/h), estes serdo absorvidos pela CONTRATADA a sua regular manutengao nos moldes propostos por esse Termo de Referéncia,
sem custos a CONTRATANTE.

17.2. Caso os equipamentos novos acrescidos no prédio ndo tenham a quantidade de BTU/h idéntica a que consta das planilhas do item 19, sera
usado o de valor menor e de quantidade de BTU/h mais préximo.

17.3. As instalagdes de novos equipamentos, conforme itens 17.1 e 17.2, deverao ter o acompanhamento da CONTRATADA.

18. SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA PLANEJAMENTO E CONTROLE DE SERVICOS

18.1. A CONTRATADA devera manter sistema informatizado com registro de todas as informagdes acerca do contrato no que diz respeito ao registro
dos equipamentos, com suas caracteristicas técnicas e funcionais, programa de manutengdo preventiva, projetos, descrigdes técnicas, memoriais,
desenhos, plantas, cadastro dos equipamentos, catalogos etc., permitindo acompanhamento, pela Administragéo, das atividades desenvolvidas pela
CONTRATADA e sua eficiéncia. O arquivo técnico sera propriedade da CONTRATANTE.

18.2. O Sistema de Gerenciamento serd multiusuarios, online, em ambiente seguro quanto a operagéo e preservagao dos dados, de abertura de
ordens de servico que permita o estabelecimento da interface operacional entre CONTRATANTE e CONTRATADA que, além da abertura do
chamado, fornega informagdes sobre a evolugdo do atendimento, possibilite a geragdo de pesquisa e emissado de relatérios por diferentes chaves e
gere relatérios gerenciais, que possua uma interface de usuario, na abertura da ordem de servico, a ser disponibilizado modelo em momento oportuno
pela CONTRATANTE, além de cadastro atualizado de equipamentos (tagueamento) definidos nesse objeto e os disjuntores associados a eles,
constando ainda:

1 - Plano de manutencéo;
2 - Datas e prazos de execugao;
3 - Controle das garantias de fabricantes e fornecedores;

18.3. Os controles administrativos deverdo estar contemplados em programa de computador sendo sua implantagdo de responsabilidade da
CONTRATADA. Da mesma forma, os dados, relatérios e resultados da operagao do programa serédo disponibilizados, periodicamente, a Fiscalizagao
em midia compativel com o tamanho do banco de dados gerado.

19. DO MODELO DE PLANILHA DE FORMAGAO DE PREGO

19.1. Visando a apresentagao de pregos para o procedimento licitatério a licitante devera apresentar planilha com a formagéo unitaria de pregos
(Planilha de Formacgao de Prego) para a Manutencdo Preventiva (item 5.2) e Manutencéo Corretiva (item 5.3) de cada um dos equipamentos listados
no item 5.1. (Tabela A), bem como devera apresentar outra planilha com os valores unitarios para cada equipamento (Planilha de Valores Unitarios)
para eventuais aditamentos (Tabela B), conforme instru¢gdes no item 17. Caso sejam acrescidos equipamentos da mesma categoria da Tabela A,
serdo utilizados os valores previstos na referida tabela para fins de aditamento, devendo ser utilizado o de menor valor caso existam na Tabela A dois
ou mais equipamentos de mesma categoria. Ainda, se o equipamento de mesmo tipo tiver valor inferior na Tabela B, sera utilizado o de menor valor
para fins de aditamento.

19.2. A Tabela B mencionada no item 19.1 ndo sera objeto de disputa de pregos para o procedimento licitatério, apenas sera referéncia para futuros
acréscimos de equipamentos.

19.3. Para os equipamentos listados exclusivamente na Tabela B, cujos modelos ou faixas de poténcia ndo estejam contemplados na Tabela A, os
valores unitarios apresentados deverédo observar como limite maximo o maior valor constante na Tabela A para equipamentos da mesma categoria e
faixa de poténcia imediatamente superior. Ambas as Tabelas seguem abaixo, nos respectivos lotes:

LOTE 01

TABELA A

PLANILHA DE FORMAGAO DE PREGO - VALORES POR LOTE




.__|Valor total Valor fixo|
Valor fixo
mensal para do Contrato
. _|mensal para .
\Valor fixo . 0S servigos para 0s
oS servigos .
mensal parade de servigos de
os servigosmanuten éomanutengéo manutencgao
Lote 01 [Equipamento de corretivag preventiva eMeses|preventiva e
manutencao (R$) com corretiva corretiva
preventiva || " _ (R$), com (R$), com
inclusao N ~ . =
(R$) total delnclusao inclusio
ecas total de total de
pec pecas pecas (x30)
Térreo
split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h - Midea 42AGVCI12M5 30
exaustor tipo ventokit axial, 250 m®h, 10 mmca - Sicflux 30
caixa de ventilagdo, com redes de dutos de insuflagdo com filtro de| 0
ar tipo G4 + M5: 5.960 m3h, 75 mmca - Multivac CVM 6000
Quantitativo de dutos:
1050 x 250 -3 m 30
500 x 500 - 4,5 m 30
100 x 100 - 56 m 30
1° Pavimento
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 18.000 BTU/h - Midea 42AGVCI18M5 30
split inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM 30
split inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM 30
split inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM 30
exaustor tipo ventokit axial, 250 m3h, 10 mmca — Multivac 30
exaustor tipo ventokit axial, 250 m3h, 10 mmca — Multivac 30
exaustor tipo ventokit axial, 250 m3h, 10 mmca — Multivac 30
Quantitativo de dutos:
1050 x 250 -3 m 30
350 x250-7m 30
300 x 150 -6 m 30
200 x 100 - 16,5 m 30
& 150 mm - 4 m (exaustao) 30
2° Pavimento
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h - Midea 42AGVCI12M5 30
UnidadelspPlit inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h - Midea 42AGVCI12M5 30
Zab°5° split inverter tipo hi-wall 18.000 BTU/h - Midea 42AGVCI18M5 30
a
Serra [splitinverter tipo hi-wall 18.000 BTU/h - Midea 42AGVCI18M5 30
split inverter tipo hi-wall 18.000 BTU/h - Midea 42AGVCI18M5 30
exaustor tipo ventokit axial, 250 m3h, 10 mmca — Multivac 30




lexaustor tipo ventokit axial, 250 m3h, 10 mmca — Multivac 30
lexaustor tipo ventokit axial, 250 m3h, 10 mmca — Multivac 30
exaustor tipo ventokit axial, 250 m3h, 10 mmca — Multivac 30
lexaustor tipo ventokit axial, 250 m®h, 10 mmca - Multivac 30
Quantitativo de dutos:
800 x 200 -3 m 30
200x200-9m 30
200 x 100 - 12 m 30
150 x 150 -5 m 30
150 mm - 12 m (exaustéo) 30
3° Pavimento
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 30
split airstage tipo hi-wall 24.000 BTU/h - Fujitsu ASBG24CMBA 30
split inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM 30
split inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM 30
split inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM 30
exaustor tipo ventokit axial, 250 m3h, 10 mmca — Multivac 30
exaustor tipo ventokit axial, 250 m3h, 10 mmca — Multivac 30
exaustor tipo ventokit axial, 250 m3h, 10 mmca — Multivac 30
Quantitativo de dutos:
400 x 200 - 3 m 30
300 x 200 - 9,5 m 30
200 x 150 -5 m 30
150 x 100 - 13,5 m 30
@ 150 mm - 18 m (exaustéo) 30

VALOR

TOTAL

DO 30

LOTE

01

TABELA B

PLANILHA DE VALORES UNITARIOS

ItemEquipamento

\Valor fixo
mensal para
oS servigos|
de
manutencgao|
preventiva

(R$)

alor fixo
Fwnsal para
os servigos|
de
manutengao|
corretiva

(R$)

ara os servigos

e manutengao
preventiva [
corretiva, com
inclusao total de
pecas (R$)

alor total mensal
P
d

1 |Equipamento do tipo janela - ACJ - até 9.000 BTU/h




Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 9.000 até 12.000 BTU/h

Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 12.000 até 18.000 BTU/h

Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 18.000 até 30.000 BTU/h

Equipamento do tipo split inverter hi-wall até 9.000 BTU/h

Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 9.000 até 12.000 BTU/h

Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 12.000 até 18.000 BTU/h

Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 18.000 até 24.000 BTU/h

O] o] N O] a] & O N

Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 24.000 até 30.000 BTU/h

=
o

Equipamento do tipo split inverter cassete até 18.000 BTU/h

—
-

Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 18.000 até 24.000 BTU/h

=
N

Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 24.000 até 30.000 BTU/h

=y
w

Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 30.000 até 36.000 BTU/h

=
IS

Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 36.000 até 48.000 BTU/h

=
(&)}

Equipamento do tipo split inverter cassete de acima de 48.000 até 60.000 BTU/h

=
]

Equipamento do tipo split inverter piso-teto até 18.000 BTU/h

=
~

Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 18.000 até 24.000 BTU/h

=
oo

Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 24.000 até 30.000 BTU/h

=
©

Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 30.000 até 36.000 BTU/h

N
o

Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 36.000 até 48.000 BTU/h

N
-

Equipamento do tipo split inverter piso-teto de acima de 48.000 até 60.000 BTU/h

N
N

Equipamento do tipo split inverter piso-teto de acima de 60.000 até 80.000 BTU/h

N
w

Exaustor até 500 m*/h de vazdo maxima de ar

N
N

Exaustor de 501 até 1.000 m®h de vazao maxima de ar

N
(¢}

Exaustor de 1.001 até 1.500 m3h de vazdo maxima de ar

N
(]

Exaustor de 1.501 até 2.000 m3*h de vazdo maxima de ar

N
~

Caixa de Ventilagdo até 500 m?*h de vazdo maxima de ar

N
©

Caixa de Ventilagado de 501 até 1.000 m3/h de vazdo maxima de ar

N
©

Caixa de Ventilagado de 1.001 a 2.000 m*/h de vazao maxima de ar

[o%)
o

Caixa de Ventilagado de 2.001 a 3.000 m*/h de vazdo maxima de ar

w
-

Caixa de Ventilagado de 3.001 a 4.000 m3/h de vazdo maxima de ar

W
N

Caixa de Ventilagado de 4.001 a 5.000 m*/h de vazdo maxima de ar

w
w

\Ventokit 80 m®/h de vazao de ar - para sanitarios

w
~

\Ventokit 120 m3h de vazao de ar - para sanitarios

w
()]

\Ventilador de ar tipo Cortina de ar, até 100 cm

[o%)
(o2}

\Ventilador de ar tipo Cortina de ar, de 101 cm a 150 cm

[*8)
by

\Ventilador de ar tipo Cortina de ar, de 151 cm a 200 cm

LOTE 02

TABELA A

PLANILHA DE FORMAGAO DE PREGO - VALORES POR LOTE




Valor fixo

Valor ﬁxo:ﬁ:ﬁ;al t:atz do Contrato
\Valor fixo:sen:::v?:;:os servigos ::si :s
mensal |.3arade de man:tzzgéz
_ os servngosmanutengéo manutepgéo preventiva e
Lote 02 Equipamento de corretiva preventiva e[Meses ;
manutepgéo (R$), comecorretiva F;;;?twacom
preventiva linclusao §R$)’ __com inclusiao
(R$) total de:jnecg.xes:a(; total otal de
pecas pecgas (x30)
Térreo
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h 30
split inverter tipo piso-teto 36.000 BTU/h 30
split inverter tipo piso-teto 36.000 BTU/h 30
split inverter tipo piso-teto 48.000 BTU/h 30
split inverter tipo piso-teto 48.000 BTU/h 30
c_aixa de vgntilagéo, com redes de dutos de insuflacéo e 30
filtro de ar tipo G4 + M5: 1.896 m?®h, 25 mmca
exaustor de ar tipo ventokit, 126 m®h, 5 mmca 30
exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3/h, 5 mmca 30
exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3h, 5 mmca 30
exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3/h, 5 mmca 30
exaustor de ar tipo ventokit, 126 m*h, 5 mmca 30
Quantitativo de dutos:
550 x 250 - 16 m 30
400 x 250 - 18 m 30
300 x 250 - 5,7 m 30
200x 150 -5m 30
200 x 100 - 27 m 30
@ 200 mm - 11 m (exaustéo) 30
1° Pavimento
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h 30
g:i:r:‘:i‘; guetésplit inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h 30
split inverter tipo piso-teto 24.000 BTU/h 30
split inverter tipo piso-teto 24.000 BTU/h 30
split inverter tipo piso-teto 36.000 BTU/h 30




split inverter tipo piso-teto 80.000 BTU/h 30
caixa de ventilacdo, com redes de dutos de insuflacéo e 30
filtro de ar tipo G4 + M5: 1.885 m?®h, 25 mmca
lexaustor de ar tipo ventokit, 126 m3/h, 5 mmca 30
exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3h, 5 mmca 30
exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3/h, 5 mmca 30
exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3h, 5 mmca 30
lexaustor de ar tipo ventokit, 126 m3h, 5 mmca 30
lexaustor de ar tipo ventokit, 126 m*h, 5 mmca 30
Quantitativo de dutos:
500 x 300 - 5 m 30
450 x 300 - 18 m 30
350 x 200 - 5 m 30
250x200-9m 30
200 x 150 - 50 m 30
@ 200 mm - 7 m (exaustao) 30
Subsolo
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h 30
split inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h 30
exaustor de ar tipo ventokit, 320 m®h, 5 mmca 30
lexaustor de ar tipo ventokit, 126 m®h, 5 mmca 30
lexaustor de ar tipo ventokit, 126 m®h, 5 mmca 30
lexaustor de ar tipo ventokit, 126 m®h, 5 mmca 30
exaustor de ar, 800 m*h, 15 mmca 30
Quantitativo de dutos:
@ 200 mm - 5,5 m (exaustdo) 30

Sala de

Forum dessplit hi-wall Inverter 24.000 BTU/h - Fujitsu ASBG24JFBC 30

Guaratingueta

VALOR

TOTAL DO 30

LOTE 02

TABELA B

PLANILHA DE VALORES UNITARIOS

ItemEquipamento

\Valor fixo
mensal para
oS servigos|
de
manutengao
preventiva

(R$)

\Valor fixo
mensal para
os servigos|
de
manutencao
corretiva
(R$), com
inclusao
total de
pecas

’Valor total mensal|!

para oOs servigos
de manutengio|
preventiva el
corretiva, com
inclusao total de
pecas (R$)




Equipamento do tipo janela - ACJ - até 9.000 BTU/h

Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 9.000 até 12.000 BTU/h

Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 12.000 até 18.000 BTU/h

Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 18.000 até 30.000 BTU/h

Equipamento do tipo split inverter hi-wall até 9.000 BTU/h

Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 9.000 até 12.000 BTU/h

Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 12.000 até 18.000 BTU/h

Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 18.000 até 24.000 BTU/h

O] oo N[ o] o] ] O N

Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 24.000 até 30.000 BTU/h

=
o

Equipamento do tipo split inverter cassete até 18.000 BTU/h

—
-

Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 18.000 até 24.000 BTU/h

=
N

Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 24.000 até 30.000 BTU/h

=y
w

Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 30.000 até 36.000 BTU/h

=
~

Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 36.000 até 48.000 BTU/h

=y
o

Equipamento do tipo split inverter cassete de acima de 48.000 até 60.000 BTU/h

=
(o]

Equipamento do tipo split inverter piso-teto até 18.000 BTU/h

=
~

Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 18.000 até 24.000 BTU/h

=y
o

Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 24.000 até 30.000 BTU/h

=
©

Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 30.000 até 36.000 BTU/h

N
o

Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 36.000 até 48.000 BTU/h

N
-

Equipamento do tipo split inverter piso-teto de acima de 48.000 até 60.000 BTU/h

N
N

Equipamento do tipo split inverter piso-teto de acima de 60.000 até 80.000 BTU/h

N
w

Exaustor até 500 m3/h de vazdo maxima de ar

N
N

Exaustor de 501 até 1.000 m%*h de vazao maxima de ar

N
(¢}

Exaustor de 1.001 até 1.500 m3*h de vazdo maxima de ar

N
»

Exaustor de 1.501 até 2.000 m3*h de vazdo maxima de ar

N
~

Caixa de Ventilagéo até 500 m*h de vazdo maxima de ar

N
(o]

Caixa de Ventilagédo de 501 até 1.000 m*/h de vazdo maxima de ar

N
[{e]

Caixa de Ventilagédo de 1.001 a 2.000 m3*/h de vazdo maxima de ar

w
o

Caixa de Ventilagédo de 2.001 a 3.000 m*h de vazdo maxima de ar

w
-

Caixa de Ventilagéo de 3.001 a 4.000 m*/h de vazdo maxima de ar

w
N

Caixa de Ventilagédo de 4.001 a 5.000 m*/h de vazdo maxima de ar

w
w

entokit 80 m?h de vazao de ar - para sanitarios

w
g

entokit 120 m3h de vazéo de ar - para sanitarios

w
(&)}

entilador de ar tipo Cortina de ar, até 100 cm

[o%)
(e}

entilador de ar tipo Cortina de ar, de 101 cm a 150 cm

[*S)
by

entilador de ar tipo Cortina de ar, de 151 cm a 200 cm

ANEXO 1 - PMOC FOLHAS MODELO (itens: Capa, 01 a 09)




P MOC

Plano de Manutenciao, Operaciao e Controle
Sistemas de Ar Condicionado

Cliente:

Unidade:

2026

1 — Identificacdo do Ambiente ou Conjunto de Ambientes:

Nome / Edificio / Entidade

Endereco completo Contrato:
CEP Baimro Cidade Estado
Telefone FAX

2 — Identifica¢do do () Proprietdrio () Locatdrio () Preposto:

Nome / Razio Social

Endereco completo CNPJ

3 — Identificacio do Responsdvel Técnico:

Nome / Razio Social CNPJ
Endereco completo Telefone
Endereco eletronico FAX
Registro no Conselho de Classe ART

Asanado:




4- Relagio dos ambientes climafizados:

Identifieacio do Area Tipo [Nr.# Ocupantes Equi Carga
Ambiente Climativda Atividade Fixos | Flutusntes TAG T érmica

05 — RELAGAO DE EQUIPAMENTOS x AMBIENTES

Item |Equipamments| Marea Tips Maodels Serial Temdo [Capacidade| Andar Atende:

06 - PMOC - EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT (hi-wall, piso-teto e cassete)



CONTROLE DE MANUTENCAQPREVENTIVA

CONDICIONADOR TIPO SPLIT (HI-WALL, FISO-TTO E CASSETE)
[FABRICANTE. MODELO SERIE:
MDDELO SERIE: Conate:
Incio:

0 fLocar pesTaLacio 0 Ang
N SERVICOS

E
g

v |Mar| Abr) 2

3
El
=4
&
=
5
3
¥

R-5

Medr Tensdo elétrca R-T|

5-T]

[

Medr Comente elétrica

3 |Nede temperatuna doar
retoTmo

4 |Verdicar se todas as fungSes estio operando
Versficar se ndo exstem cbstn 8¢5 para a cometa
cRsarem & 2 s ds seauih e & feloras
6 |Limgar o fltrods ar
Verdficar estado dos fitros de ar. Substiur se
-

§ [Substiar os fitros de ar descartives.

WVerficar s 2 dgua de condensagio estd sendodrenad

10 |Efetuar a lmpeza da bandeja de dremagem

Langar 2 umdads condensadors extermments. Mo ¢
irio acfcar deferpenis

12 |Efetuar reaperto dos consctores sEawow
« |Verficar s existe superaquecimento de cabos oo
1! I Nl Al 108

Verdfarslmne atraves & Banealo & patwa,
- adacio
Vistorar ¢ comgr s& necessino, o nohmento das Inbay]

(Vistorar cxeutos para beakamcdo ¢ ekmmagio &
v

Al

18 |Nidi pressdes de

Bama

19 |Lavara serpentra d v de evaponadon
20 |Lavara Umdade Condensadora - Externa

21 |Versicar a isolagiio elétrica de motores & compressares

<S[SISRS SIS ISISS[SSSSSSSSs s[5 ]5]s

22 |Preencher rebtonode manstengdo

DATA| 30
VISTO MECANICO:
VISTO SUPERVISOR:| /

[OBSERVACOES:

07 - PMOC - EQUIPAMENTOS DO TIPO VENTILAGAO MECANICA (caixas de ventilagdo e exaustores/ventokits)



CONTROLE DE MANUTENCAOPREVENTIVA

VENTILADOR /EXAUSTOR
FABRICANTE: MODELO: Ventdador ()
SERIE: Exaustor (x) |Comtratex
Imicia:
TAG [LocaL INsTAT ACAO: Ii.no:
MESES
N SERVICOS F [Jan |Fev | Mar | Abr | Mail Jun | Jol |Ago] Set | Out | Nov)| Dez
R-§|
1 Medir Tensio e¥wea R-T|
5-T]
. .. R
Madir Corrente elétrica
: 5
T

3 Verficar muidos anormars

5 |Limpar carcaga & moter

5 Verfhicar abrhamento das polans ¢ sixos

§ |Vernhea s ¢ extado das comeas
Vershicar so existe supsraquecimento de cabos o

copeciores FEminar on subeting &

' Limgpar & verdicar o estado dos fikros de ar.

| 8 |Subesns L

9 |Substitar o fliro descartivel

Venficar o funcionamento dos dsposinos de

10 |ovrterding acy

11 [Es L] do motor &

12 |Verficar estado da lona flexivel

Venficar e ekmmar atraves de inamento e pnfura,
13 lewentais focos ds onidacho
14 |Lavaro equpamento

| 15 |Preencher relasino de mamutencio

[ DATA:
VISTO MECANICO:

VISTO SUPERVISOR:

OBSERVACOES:

08 - PMOC - REDES DE DUTOS (de insuflagio e de retorno) E ACESSORIOS

CONTROLE DE MANUTE NGAOPREVENTIVA
DUTDS E ACESSORI08

ICorente

e
[Locar pesTaLac Ro: Arer 0

s Jsemvicos
DUTOS, ACESSORIOS E FLENUM
0 Venficar & slrmnar g (mberma & axtema), dancs &
5 Venificar 3 vedaglo dus portas ds irnpegdo em
3 1

pY
IrIImlrn-lxs.l.wlwlhimlmlsﬂlmluwlm.-

32 |Venficar ¢ slmeur dancs no inchemanto tiremo

35 |Verficar 2 vedagio das conexdes

DFUSORES DE INSUFLAMENTO E RETORNO

3 [Verficar o ebreas wpi, danos ¢ cormado.

35 [Vesifiear 3 Sagie

36 |Medr 3 vaSiode ar

!DBPCG ITIVOS DE BLOQUEIQE

37 |Venficar o ebmmar sow i, dancs # cormeie.

3§ |Verficar Snconamento

AMBIENTES CLMATIZADOS
Venficar & elmmar yop i, odores dasapradiven
35 |dfontes de ruados, mfltragdes, armaseragemde prod.

oaacon Swees ds
| % |Preemctir it do namstengio
DATA
VISTO MECANICO
'.'smai.mvmg
OBSEEVACORS.

09 - PMOC - QUADROS ELETRICOS



CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA

QUADRO ELETRICO
TAG: Contrato
o
[LocAL INSTALAGAD Ano:
MESES
N® SERVICOS F | Jan | Fev | Mar| Abe | Maxi | Jun | Jul | Ago| Set | Owe | New | Dez
R-S
1 Medir Tensdo Ektca RT
5T
3
2 Meds Corrente Elétrica €
T

Confery evigtineia ds desenho

1 |Efetaar resperto dog conectores elétncos,

Verfxar se exBte superaquecments de
5 |cabos ou consctores. Eliminar ou substtur

5 Asrumar cabos ¢ chicotes elétneos

Verfxcar repdagem dos relés temponzados
& témmicos

g |Verficar inferruptores, limpadas ¢ fusivess

9 Verdficar aterramento

Veri{ic ar dobradicas, maganetas e

10 QT e
Verfar contates dos contatores e reles
1 lauifares

12 Limpar todo o quadso elétrico

Verfxar e elminar awavés de lmamerto ¢

13 |pintura eventunis focos de enidaciio
14 Preencher relitono de mamsengio
I DATA
VISTO MECANICO:
VISTO SUPERVISOR.
Observagdes:

ANEXO 1l

SGLA Engenharia e ar condicionado Ltda/ AIR CARE DO BRASIL - Fantasia.

[Nome da empresa: SGLA Engenharia e ar condicionado Ltda
[CNPJ: 50.914.863/0001-42

Endereco: Rua Santa Barbara do Oeste n° 87/91

E-mail: konmannaircate@yahoo.com.br

Telefone: 011 3982 8529

PROCESSO N°2025/0031123

PROPOSTA COMERCIAL — FORMAGCAO DE PREGO (Item 19 do Termo de Referéncia)

OBJETO: Contratacéio, pelo prazo de 30 (frinta) meses, de empresa especializada na prestacéo de servicos continuos de manutencéo preventiva e corretiva em deare
ventilacdo mecanica com redes de dutos, com fornecimento total de pecas, mao de obra, equipamentos, materiais, isolamentos térmicos e fluidos refrigerantes (diversos), para as Unidades da Defensoria Publica do
Estado de Séo Paulo (DPESP), bem como em salas ocupadas em Foruns, nas cidades de Tabo&o da Serra e Guaratingueta

Manutencao Preventiva (subitem 5.2 do Termo de Referéncia) e Manutencéo Corretiva (subitem 5.3 do Termo de Referéncia)

UNIDADE TABOAO DA SERRA - Tabela A
Rua Elizabetta Lips, n® 334 — Jardim Bontempo — C.E.P.: 06763-190 — Tabo&o da Serra/SP

LOTE

A 7T Rl vaOTTXOTT
mensal para mensal para mensal para os Contrato para os

ey os servicos de| . servigos de servicos de

Equipame os servigos de " Meses Sy

preventiva & preventivae preventiva e

126 corretiva (R$) i ity
split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h - Midea 42AGVCI12M5 72,00 20,00 20| 30 2.760,00
exaustor tipo ventokit axial, 250 m¥h, 10 mmca - Sicflux 20,00 10,00 30,00 | 30 00,00
caixa de venlilacao, com redes de dutos de insuflacao com filro de ar

T |tipo G4 + M5 5 960 me/h, 75 mmca - Multivac CVM 6000 .0 odd )| =9 R
‘%‘%’T’;&"f’;;d“'“ 12,00 10,00 20| 30 660,00
;00 o ;m'r 4‘;emd“'“ 18,00 10,00 2800| 30 840,00
ey 5:3““‘"’ 177,00 20,00 197,00| 30 5.910,00
spiitinverter tipo hi-wall 9.000 BTUN - Midea 42AGVCJ0SMS 70,00 20,00 %0,0| 30 2.700,00




1° PAVIMENTO

2° PAVIMENTO

spiitinverter tipo hi-all 9.000 BTN - Midea 42AGVCJ09MS5 70,00 2000 00| 30 2.700,00
Spiit inverter tipo hi-vall 9.000 BTUAN - Midea 42AGVCJ09MS5 70,00 20,00 0,00 30 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 18.000 BTU/ - Midea 42AGVCI18MS 75,00 20,00 95.00| 30 2.850,00
Spiit inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM 100,00 25,00 12500 30 3.750,00
split inverter tipo cassete 36.000 BTU/ - Midea 38CCVE36515MM 100,00 25,00 12500 30 3.750,00
spitt inverter tipo cassete 36.000 BTU/ - Midea 38CCVE36515MM 100,00 2500 12500 30 3.750,00
exaustor tipo ventokit axial, 250 m#h, 10 mmea — Multivac 20,00 10,00 00| 30 900,00
exaustor tipo ventokit axial, 250 mh, 10 mmea — Multivac 20,00 1000 00| 30 900,00
exaustor tipo ventokit axial, 250 m¥h, 10 mmca — Multivac 20,00 10,00 30,00 30 900,00
i x 25;] € ;;d"'“ 12,00 10,00 20| 30 660,00
s éSOZ 2 ‘r’: dutos 28,00 10,00 00| 30 1.140,00
;oo L ;50'7 2 ‘r’: it 24,00 10,00 00| 30 1.020,00
;m . 1 00-7 : 6"; ;"'“ 66,00 10,00 76,00 | 30 2.280,00
Bl mm " 4": ‘(:;::ussléc) 16,00 10,00 260)| 30 780,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTUM - Midea 42AGVCJ09MS 70,00 2000 00| 30 2.700,00
spiit inverter tipo hi-vall 9.000 BTN - Midea 42AGVCJ09MS5 70,00 2000 20| 30 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTUM - Midea 42AGVCJ09MS 70,00 2000 00| 30 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTUM - Midea 42AGVCJ09MS 70,00 2000 00| 30 270000
split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/ - Midea 42AGVCI12MS 72,00 2000 20| 30 2760,00
spitt inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/ - Midea 42AGVCI12M5 72,00 2000 20| 30 2.760,00
split inverter tipo hi-wall 18.000 BTU/ - Midea 42AGVCI18MS 80,00 2000 100,00 30 3.000,00
split inverter tipo hi-wall 18.000 BTU/ - Midea 42AGVCI18MS 80,00 20,00 100,00 30 3.000,00
spitt inverter tipo hi-wall 18.000 BTU/ - Midea 42AGVCI18M5 80,00 2000 100,00| 30 3.000,00
exaustor tipo ventokit axial, 250 m¥h, 10 mmca — Multivac 20,00 10,00 30,00 30 900,00
exaustor tipo ventokit axial, 250 meh, 10 mmea — Multivac 20,00 10,00 30| 30 900,00
exaustor tipo ventokit axial, 250 meh, 10 mmca — Multivac 20,00 10,00 30| 30 900,00




lexaustor tipo ventokit axial, 250 m¥h, 10 mmca — Multivac 20,00 10,00 30,00 30 900,00
[exaustor tipo ventokit axial, 250 m¥h, 10 mmca — Multivac 20,00 10,00 30,00 30 900,00
de dutos
800 x 200-3 m 12,00 10,00 2,00 30 660,00
Q itativo de dutos
200 x 200-9 m 36,00 10,00 46,00 30 1.380,00
Quantitativo de dutos
500 x 100-12m 48,00 10,00 58,00 30 1.740,00
itativo de dutos
150 x 150 -5 m 20,00 10,00 30,00 30 900,00
itativo de dutos
5150 mm - 12'm (exalistao) 38,00 10,00 48,00 30 1.440,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 70,00 20,00 90,00 30 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/ - Midea 42AGVCJ09MS 70,00 20,00 90,00 30 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09MS5 70,00 20,00 90,00 30 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/ - Midea 42AGVCJ09M5 70,00 20,00 90,00 30 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/ - Midea 42AGVCJ09MS 70,00 20,00 90,00 30 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h - Midea 42AGVCJ09M5 70,00 20,00 90,00 30 2.700,00
spiit airstage tipo hi-wall 24.000 BTU/ - Fujitsu ASBG24CMBA 85,55 20,00 10555 | 30 3.166,50
split inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM 100,00 20,00 120,00 30 3.600,00
split inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM 100,00 20,00 120,00 30 3.600,00
3° PAVIMENTO
split inverter tipo cassete 36.000 BTU/h - Midea 38CCVE36515MM 100,00 20,00 120,00 30 3.600,00
exaustor tipo ventokit axial, 250 mh, 10 mmca — Multivac 20,00 10,00 30,001 30 900,00
lexaustor tipo ventokit axial, 250 m¥h, 10 mmca — Multivac 20,00 10,00 3000| 30 900,00
lexaustor tipo ventokit axial, 250 m%h, 10 mmca — Multivac 20,00 10,00 30,00 30 900,00
de dutos
i a0 12,00 10,00 20| 30 660,00
itativo de dutos
300%200-9,5 m 38,00 10,00 48,00 30 1.440,00
itativo de dutos
500 x 1505 m 20,00 10,00 30,00 30 900,00
Qi itativo de dutos
150 % 100 135 m 275 10,00 52,75 30 1.582,50
Quantitativo de dutos
G (50T 6 b (6 st 57,00 10,00 67,00 30 2.010,00
VALOR FIXO TOTAL DO LOTE 01 3.073,30 3.953,30
PLANILHA DE VALORES UNITARIOS - LOTE 01
"vaTOT IO VAToT TiXG VATOT XU TOTaT TITeTTSaT
mensal para | mensal para os para os servicos de
ftem Equipamento 0s servicos de|  servios de manutengio
manutengao | manutengéo preventiva e corretiva,
preventiva corretiva (com incluso total de pegas)
(26) mincliciat (B8
] E do tipo janela - ACJ - até 9.000 BTU/h 70,00 20,00 90,00
2 E do tipo janela - ACJ - acima de 9.000 até 12.000 BTU/h 70,00 20,00 90,00
3 E do tipo janela - ACJ - acima de 12.000 até 18.000 BTUM 72,00 20,00 92,00
4 E do tipo janela - ACJ - acima de 18.000 até 30.000 BTU/M 80,00 20,00 100,00
5 E¢ do tipo split inverter hi-wall até 8.000 BTUh 70,00 20,00 90,00
6 E do tipo split inverter hi-wall acima de 9.000 até 12.000 BTU/h 70,00 20,00 90,00
7 E do tipo split inverter hi-wall acima de 12.000 até 18.000 BTU/h 72,00 20,00 92,00
8 E do tipo split inverter hi-wall acima de 18.000 até 24 000 BTU/h 85,55 20,00 105,55
9 E do tipo split inverter hi-wall acima de 24.000 até 30.000 BTU/h 85,55 20,00 105,55
10 E do tipo split inverter cassete até 18.000 BTU/h 80,00 20,00 100,00
1 do tipo split inverter cassete acima de 18.000 até 24.000 BTU/h 80,00 20,00 100,00
12 E do tipo split inverter cassete acima de 24.000 até 30.000 BTU/h 80,00 20,00 100,00
13 E do tipo split inverter cassete acima de 30.000 até 36.000 BTU/h 100,00 25,00 125,00
14 E¢ do tipo split inverter cassete acima de 36.000 até 48.000 BTU/h 125,00 30,00 155,00
15 E do tipo split inverter cassete de acima de 48.000 até 60.000 BTU/h 150,00 40,00 190,00
16 E do tipo split inverter piso-teto até 18.000 BTU/h 80,00 20,00 100,00
17 E do tipo split inverter piso-teto acima de 18.000 até 24.000 BTUh 80,00 20,00 100,00
18 E do tipo split inverter piso-teto acima de 24.000 até 30.000 BTUh 85,55 20,00 105,55
19 E do tipo split inverter piso-teto acima de 30.000 até 36.000 BTUh 100,00 25,00 125,00
20 E do tipo split inverter piso-teto acima de 36.000 até 48.000 BTU 125,00 30,00 155,00
21 E do tipo split inverter piso-teto de acima de 48.000 até 60.000 BTU/h 150,00 40,00 190,00
22 E do tipo split inverter piso-teto de acima de 60.000 até 80.000 BTU/M 175,00 50,00 225,00
23 Exaustor até 500 m*h de vazdo méxima de ar 20,00 10,00 30,00
24 Exaustor de 501 até 1.000 m*/h de vazéo méxima de ar 20,00 10,00 30,00
25 Exaustor de 1.001 até 1.500 m*h de vazéo maxima de ar 20,00 10,00 30,00




26 Exaustor de 1.501 até 2.000 m*h de vazéo méxima de ar 20,00 10,00 30,00
27 Caixa de Ventilacéo até 500 m¥h de vazéo méxima de ar 30,00 15,00 45,00
28 Caixa de Ventilacdo de 501 até 1.000 m*h de vazdo méxima de ar 30,00 15,00 45,00
29 Caixa de Ventilacéo de 1.001 a 2.000 m¥h de vazéo maxima de ar 30,00 15,00 45,00
30 Caixa de Ventilacdo de 2.001 a 3.000 m¥h de vazéo méxima de ar 30,00 15,00 45,00
31 Caixa de Ventilacdo de 3.001 a 4.000 m*h de vazdo méxima de ar 30,00 15,00 45,00
32 Caixa de Ventilacdo de 4.001 a 5.000 m*h de vazdo méxima de ar 30,00 15,00 45,00
33 [Ventokit 80 m¥h de vazio de ar - para sanitérios 20,00 10,00 30,00
34 Ventokit 120 m*h de vazéo de ar - para sanitérios 20,00 10,00 30,00
35 [Ventilador de ar tipo Cortina de ar, até 100 cm 20,00 10,00 30,00
36 Ventilador de ar tipo Cortina de ar, de 101 cm a 150 cm 20,00 10,00 30,00
37 |Ventilador de ar tipo Cortina de ar, de 151 cm a 200 cm 20,00 10,00 30,00
VALOR TOTAL 244565 720,00 3.165,65
(OBSERVAGOES PERTINENTES:
1) Declaramos que elaboramos nossa proposta atodas as icoes e ificacdes previstas no Termo de Referéncia referente ao

processo de n° 2025/0031123.

2) Os pregos séo finais e neles estdo inclusos todos os custos, tributos, encargos sociais e demais despesas relativas ao fornecimento, objeto desta
licitago, de forma a se constituirem na Ginica contraprestacéo a ser paga pela Defensoria Piblica.

3) A presente proposta é valida pelo periodo de 90 (noventa) dias a contar da data méaxima para sua apresentagéo.

7) Segue anexa a indicacao do ntmero da Conta Corrente & Agéncia da Instiuicao financeira Banco do Brasil S A em que somos correntistas: Banco do Brasil S A / agencia: 70424 |
Conta: 67865

Nome:Antonio Jose Konmann Candido N .
Assinado de forma digital por

Cargo:Engenheiro - mail: konmann_aircare@yahoo.com br ANTONIO JOSE ANTONIO JOSE KONMANN
KONMANN CANDIDO:08713318888

CANDIDO:08713318888 Dados: 2026.04.08 15:58:41
-03'00"

E- mail: konmann_aircare@yahoo. com.br

[ Telefone ; 011 3982 8529

SGLA Engenharia e ar condicionado Ltda / AIR CARE DO BRASIL - Fantasia.

Nome da empresa: SGLA Engenharia e ar condicionado Ltda
CNPJ: 50.914.863/0001-42

Enderego: Rua Santa Barbara do Oeste n2 87 /91

E-mail: konmannaircate@yahoo.com.br

Telefone: 011 3982 8529

PROCESSO N° 2025/0031123

PROPOSTA COMERCIAL — FORMAGAO DE PREGO (ltem 19 do Termo de Referéncia)

OBJETO: Contratagdo, pelo prazo de 30 (trinta) meses, de empresa especializada na prestagdo de servigos continuos de manutengdo preventiva e corretiva em instalagdes e
equipamentos condicionadores de ar e ventilagdo mecanica com redes de dutos, com fornecimento total de pegas, m&o de obra, equipamentos, materiais, isolamentos térmicos e
fluidos refrigerantes (diversos), para as Unidades da Defensoria Publica do Estado de S3o Paulo (DPESP), bem como em salas ocupadas em Féruns, nas cidades de TaboZo da Serra e
Guaratingueta.

Manutencéo Preventiva (subitem 5.2 do Termo de Referéncia) e Manutencéo Corretiva (subitem 5.3 do Termo de Referéncia)

LOTE 02

PLANILHA DE FORMAGAO DE PRECO — VALORES POR LOTE - Guaratingueta

Valor fixo Valor fixo |Valor fixo total Valor fixo do
mensal para | mensal para| mensal para Contrato para
os  servicos| osservicos |os servigos de os servigos de

Equipamento de de 30 | Meseg £l
4 do| preventiva e preventiva e
preventiva | corretiva corretiva corretiva
(R$) (R$)




split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h RS 70,00 RS 20,00 RS 90,00 30 |R$ 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h RS 70,00 RS 20,00 R$ 90,00 30 |R$ 2.700,00
[EREED split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h RS 72,00 R520,00 |R$ 92,00 30 | RS 2.760,00
split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h RS 72,00 RS 20,00 R$ 92,00 30| RS 2.760,00
split inverter tipo piso-teto 36.000 BTU/h RS 100,00 RS 25,00 R$ 125,00 30 |RS$ 3.750,00
split inverter tipo piso-teto 36.000 BTU/h RS$ 100,00 RS 25,00 | R$ 125,00 30 |R$3.750,00
split inverter tipo piso-teto 48.000 BTU/h RS 150,00  |RS 30,00 RS 180,00 30 | RS 5.400,00
split inverter tipo piso teto 48.000 RS 150,00 R$ 30,00 R$ 180,00 30
BTU/h R$ 5.400,00
caixa de ventilagdo, com redes de dutos de insuflag3o e R$ 60,00 R$ 20,00 RS 80,00 30
filtro de ar tipo G4 + M5: 1.896 m3/h, R$ 2.400,00
25 mmca
E: tor d t tokit, 126 m3/h, RS 20,00 RS 10,00 RS 30,00 30
xaustor de ar tipo ventokit, m3/h, $ 20, S 10,/ S RS 900,00
5 mmca
- - 5
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m*/h, RS 20,00 RS 10,00 R$ 30,00 30 RS 900,00
5 mmca
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3/h, RS 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00 30
R$ 900,00
5 mmca
E: tor d t tokit, 126 m3/h, RS 20,00 R$ 10,00 R$ 30,00 30
xaustor de ar tipo ventokit, m3/h, $ 20, $ 10, S RS 900,00
5 mmca
- - 5
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m*/h, RS 20,00 RS 10,00 R$ 30,00 30 RS 900,00
5 mmca
Quantitativo de dutos:
550 x 250 - 16 m RS 77,33 RS 15,00 RS 92,33 30 |RS$2.769,90
400 x 250 - 18 m RS 87,00 RS 15,00 RS 102,00 30 |R$ 3.060,00
300 x 250 -5,7 m RS 27,50 RS 15,00 RS 42,50 30 | RS 1.275,00
200 x 150 -5 m RS 24,16 RS 15,00 RS 39,16 30 | RS 1.174,80
200 x 100 - 27 30
x m R$130,50 |R$15,00 |RS 14550 RS 4.365,00
200 =il ta 30 | R$ 2.044,80
PR = A (=) R$5316 [RS1500 [RSesis 0
12 Pavimento split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h RS 70,00 R$20,00 | RS 90,00 30 | rs 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h RS 70,00 RS 20,00 R$ 90,00 30 |Rs 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h RS 70,00 RS 20,00 RS 90,00 30 [ Rrs2700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h RS 70,00 RS 20,00 R$ 90,00 30 R$ 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h RS 70,00 RS 20,00 R$ 90,00 30 | Rgs 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h RS 70,00 RS 20,00 R$ 90,00 30 | Rs 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 12.000 BTU/h RS 72,00 RS 20,00 RS 92,00 30 RS 2.760,00
split inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h RS 72,00 RS 20,00 RS 92,00 30 |RS$ 2.760,00
split inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h R$8555 |RS2000 | R$105,55 30 [Re 316650
split inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h RS 85,55 R$20,00 |R$ 105,55 30 | Rs 316650
split inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h RS 85,55 R$20,00 |R$ 105,55 30 | gs 3.166,50
split inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h RS 85,55 R$20,00 |R$105,55 30 [ g 316650
split inverter tipo piso-teto 36.000 BTU/h RS 100,00 RS 25,00 R$ 125,00 30 | RS 3.750,00
split inverter tipo piso-teto 80.000 BTU/h RS 234,82 RS 100,00 | R$334,82 30 | R$ 10.044,60
Caixa de ventilagdo, com redes de dutos de insuflagdo e 30
filtro de ar tipo G4 + M5: 1.885 m?/h, 25 mmca e Ay e i 24D
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m*/h, 5 mmca RS 20,00 RS 10,00 RS 30,00 30 R$ 900,00
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3/h, 5 mmca RS 20,00 RS 10,00 RS 30,00 30 R$ 900,00
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3/h, 5 mmca RS 20,00 RS 10,00 RS$ 30,00 30 R$ 900,00
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3/h, 5 mmca RS 20,00 RS 10,00 RS 30,00 30 R$ 900,00
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m*/h, 5 mmca RS 20,00 RS 10,00 RS 30,00 30 R$ 900,00
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m*/h, 5 mmca RS 20,00 RS 10,00 RS 30,00 30 R$ 900,00
Quantitativo de dutos:
500 x300 -5 m RS 24,16 RS 15,00 RS 39,16 30 RS 1.174,80
450 x300 - 18 m RS 87,00 RS 15,00 RS 102,00 30 RS 3.060,00




350 x200 -5 m RS 24,16 RS 15,00 RS 39,16 EC RS 1.174,80
250 x200 -9 m RS 43,50 RS 15,00 RS 58,50 EC R$ 1.755,00
200 x 150 - 50 m RS 241,66 R$ 15,00 R$ 256,66 EC R$ 7699,80
% 200 mm - 7 m (exaustio) RS 33,83 RS 15,00 RS 48,33 30 | Rs 1.464,90
Subsolo
split inverter tipo hi-wall 9.000 BTU/h RS 70,00 RS 20,00 RS 90,00 30 | R 2.700,00
split inverter tipo hi-wall 24.000 BTU/h R$8555 [ R$20,00 [R$ 105,55 30 | gs 3.166,50
Exaustor de ar tipo ventokit, 320 m3/h, 30
RS 40,00 RS 20,00 RS 60,00 RS 1.800,00
5 mmca
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3/h, 30
RS 20,00 RS 10,00 RS 30,00 RS 900,00
5 mmca
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m?/h, 30
RS 20,00 RS 10,00 RS 30,00 RS$ 900,00
5 mmca
Exaustor de ar tipo ventokit, 126 m3/h, 5 mmca RS 20,00 RS 10,00 RS 30,00 30 R$ 900,00
Exaustor de ar, 800 m3/h, 15 mmca RS 50,00 RS 20,00 RS 70,00 30 R$ 2.100,00
Quantitativo de dutos:
8200 mm - 5,5 m (exaustio) R$26,58 |R$1500 |RS 4158 30 | s 1.247,40
Sala de Férum do Guaratingueta [split hi-wall Inverter 24.000 BTU/h - Fujitsu ASBG24JFBC RS 85,55 RS 20,00 R$ 105,55 30 RS 3.166,50
R$ 139.999,80
PLANILHA DE VALORES UNITARIOS - LOTE 02
Valor fixo Valor fixo | Valor fixo total mensal
mensal para | mensal para para os servicos de
os  servigos| os servigcos de manutengido
Iltem Equipamento de a i e
dof corretiva | corretiva  (com
preventiva | (com incl incdusdo total de
(RS) total pegas) (RS)
1 Equipamento do tipo janela - AC) - até 9.000 BTU/h 70,00 20,00 90,00
2 Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 9.000 até 12.000 BTU/h 70,00 20,00 90,00
3 Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 12.000 até 18.000 BTU/h 72,00 20,00 92,00
4 Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 18.000 até 30.000 BTU/h 80,00 20,00 100,00
5 Equipamento do tipo split inverter hi-wall até 9.000 BTU/h 70,00 20,00 90,00
6 Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 9.000 até 12.000 BTU/h 70,00 20,00 90,00
7 Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 12.000 até 18.000 BTU/h 72,00 20,00 92,00
8 Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 18.000 até 24.000 BTU/h 85,55 20,00 105,55
9 Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 24.000 até 30.000 BTU/h 85,55 20,00 105,55
10 Equipamento do tipo split inverter cassete até 18.000 BTU/h 80,00 20,00 100,00
1 Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 18.000 até 24.000 BTU/h 80,00 20,00 100,00
12 Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 24.000 até 30.000 BTU/h 80,00 20,00 100,00
13 Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 30.000 até 36.000 BTU/h 100,00 25,00 125,00
14 Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 36.000 até 48.000 BTU/h 150,01 30,00} 180,00]
15 Equipamento do tipo split inverter cassete de acima de 48.000 até 60.000 BTU/h 150,00 40,00 190,00
16 Equipamento do tipo split inverter piso-teto até 18.000 BTU/h 80,00 20,00 100,00
17 Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 18.000 até 24.000 BTU/h 80,00 20,00 100,00
18 Equipamento do tipo splitinverter piso-teto acima de 24.000 até 30.000 BTU/h 85,55 20,00 105,55
19 Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 30.000 até 36.000 BTU/h 100,00 25,00 125,00
20 Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 36.000 até 48.000 BTU/h 125,00 30,00 155,00
21 Equipamento do tipo splitinverter piso-teto de acima de 48.000 até 60.000 BTU/h 150,01 40,00) 190,00]
2 Equipamento do tipo split inverter piso-teto de acima de 60.000 até 80.000 BTU/h 234,82 100,00 334,32
23 Exaustor até 500 m¥h de vazdo maxima de ar 40,00 20,00 60,00
24 Exaustor de 501 até 1.000 m¥h de vazdo maxima de ar 20,0 10,00] 30,00
25 Exaustor de 1.001 até 1.500 m¥h de vazdo méaxima de ar 20,0 10,00] 30,00




26 Exaustor de 1.501 até 2.000 m*%h de vazdo méaxima de ar 20,00 10,00 30,00
27 Caixa de Ventilagio até 500 m¥h de vazio maxima de ar 30,00 15,00 45,00
28 Caixa de Ventilagdo de 501 até 1.000 m¥h de vazdo maxima de ar 60,00 20,00 80,00
29 Caixa de Ventilagdo de 1.001a 2.000 m¥h de vazio maxima de ar 60,00 20,00 80,00
30 Caixa de Ventilagdo de 2.001a 3.000 m¥h de vazio méxima de ar 60,00 20,00 80,00
31 Caixa de Ventilagdo de 3.001a 4.000 m¥h de vazdo méxima de ar 60,00 20,00 80,00
22 Caixa de Ventilagio de 4.001 a 5.000 m¥h de vazio maxima de ar 60,00 20,00 80,00
33 [Ventokit 80 m*/h de vazio de ar - para sanitarios 20,00 10,00 30,00
34 Ventokit 120 m¥h de vazio de ar - para sanitérios 20,00 10,00 30,00
35 Ventilador de ar tipo Cortina de ar, até 100 cm 20,00 10,00 30,00
36 Ventilador de ar tipo Cortina de ar, de 101 cma 150 cm 20,00 10,00 30,00
37 Ventilador de ar tipo Cortina de ar, de 151 cm a 200 cm 20,00 10,00 30,00

VALOR TOTAL R$ 2.700,47 R$ 805,00 R$ 3.505,47

OBSERVAGOES PERTINENTES:

1) D que nossa prop dendo a todas as di e
referente ao processo de n2 2025/0031123.

previ no Termo de Referéncia

2) Os pregos sdo finais e neles estdo inclusos todos os custos, tributos, encargos sociais e demais despesas relativas ao fornecimento,
objeto desta licitagdo, de forma a se constituirem na Unica contraprestagdo a ser paga pela Defensoria Publica.

3) A presente proposta é vélida pelo periodo de 90 (noventa) dias a contar da data méxima para sua apresentag3o.

4) Segue anexa a indicag3o do nimero da Conta Corrente e Agéncia da Instituigdo financeira Banco do Brasil S.A em que somos correntistas: Banco do Brasil
S.A / agencia: 7042-4 /
Conta: 6786-5

ANTONIO JOSE Assinado de forma digital por
KONMANN ANTONIO JOSE KONMANN

CANDIDO:08713318888
CANDIDO:087133188 pados: 2026.04.22 12:11:47

88 -03'00'

Nome:Antonio Jose Konmann Candido
Cargo:Engenheiro E- mail: konmann_aircare@yahoo.com.br

E- mail: konmann_aircare@yahoo.com.br

Telefone ; 011 3982 8529

ANEXO 1l
Ato Normativo DPG n° 237, de 28 de margo de 2023

Disciplina os procedimentos voltados ao processo administrativo sancionatério no @mbito da Defensoria Publica do Estado de Sao Paulo e da outras
providéncias.

Considerando a autonomia administrativa da Defensoria Publica, instituida pelo art. 134, §2°, da Constituicdo Federal;
Considerando o disposto no art. 19, inciso XXI, da Lei Complementar Estadual n° 988/2006;

Considerando a necessidade de observancia do devido processo legal, nos termos do art. 5°, inciso LV, da Constituicdo Federal e das Leis Federais
n° 14.133/2021, n°® 8.666/1993 e n° 10.520/2002;



Considerando a competéncia concorrente da Coordenadoria Geral de Administracdo, da Assessoria de Convénios e da Escola da Defensoria Publica
do Estado para a pratica de atos e instauracédo de procedimentos de apuragéo de infragdo de contratos e outros ajustes no rol das atribuigées de cada
6rgao;

O DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuigdes, com fundamento no art. 19, incisos | e I, da Lei Complementar Estadual
n°® 988/2006, resolve:

CAPITULO | - DISPOSIGOES GERAIS
Art. 1° O processo administrativo sancionatério, no ambito da Defensoria Publica do Estado de Sao Paulo, obedecera ao disposto no presente Ato.

Paragrafo unico. Aplicam-se, subsidiariamente, as regras estabelecidas neste ato, as previsdes das Leis n° 8.666/1993, n° 10.520/2002 ou n°
14.133/2021, conforme o caso, bem como da Lei n° 13.019/2014, além de outros diplomas legais aplicaveis as contratagdes, aos convénios e outras
modalidades de parceria firmados pela Defensoria Publica do Estado de Sao Paulo.

Art. 2° Consideram-se autoridades competentes para editar portaria de instauragado de procedimento sancionatério e nomear a Comissdo Processante
Administrativa ou o/a Servidor/a que conduzira as diligéncias:

| - Coordenador/a Geral de Administragao;
Il - Diretor/a da Escola da Defensoria Publica;

Il - Defensor/a Publico/a Assessor/a de Convénios.

CAPITULOII
DOS INSTRUMENTOS REGIDOS PELAS LEIS FEDERAIS N° 14.133/2021, N° 8.666/1993 e N° 10.520/2002

Secéao | - Da Fase de Conhecimento

Art. 3° Verificados indicios de ocorréncia de infragdo as normas referidas no art. 1° deste Ato, o/a Defensor/a Publico/a ou o/a Servidor/a responsavel
pela condugéo do processo administrativo licitatorio ou pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do ajuste representara ao érgao competente
para a apuragao dos fatos, mediante encaminhamento de memorando pelo Sistema Eletronico de Informagdes — SEI, ou outro que venha substitui-lo.

Paragrafo unico. Qualquer pessoa podera apresentar a Defensoria Publica do Estado informagbes e noticias de fatos que possam caracterizar as
infragbes administrativas passiveis de apuragdo em procedimento sancionatério.

Art. 4° O 6rgao competente, designado como interessado para fins de autuagdo, podera constituir Comissdo Processante Administrativa — CPA ou
nomear Servidor/a para realizar diligéncias voltadas a apuracéo preliminar dos fatos e das circunstancias envolvidas na conduta.

Art. 5° Oferecida a representagéo e realizadas, se o caso, as diligéncias preliminares, a autoridade competente apresentara portaria de instauragéo de
apuragao de infragéo, que contera, com o maior detalhamento possivel:

| - identificagdo dos envolvidos;

Il - narragao dos fatos que constituem a conduta irregular a ser apurada;
Il - remiss&o as normas legais, contratuais e convencionais violadas;

IV - prazo e forma para apresentagéo da defesa.

§1° A portaria de instauracéo sera instruida com os documentos habeis a demonstrar as irregularidades apontadas, sem prejuizo dos demais meios de
prova que poderao ser utilizados em fase prépria de instrugao.

§2° A Administragcdo podera utilizar fotografias ou qualquer outro meio mecanico ou eletrénico, bem como laudos técnicos, a fim de comprovar a
irregularidade.

Art. 6° A autoridade competente determinara a citagdo do interessado para apresentacédo de defesa.

Art. 7° Instaurado o processo sancionatério, os autos ficardo a cargo da Comissdo Processante Administrativa — CPA ou Servidor/a nomeado/a, a
quem incumbira a realizagao dos atos de expediente para o seu devido processamento.

Art. 8° O interessado sera citado por mensagem eletrénica enviada pelo Sistema Eletronico de Informagdes — SEI, ou outro que venha substitui-lo, ao
endereco eletrdnico previamente cadastrado e por edital publicado no Diario Oficial do Estado.

§1° O prazo para apresentagdo da defesa escrita e especificagcdo de provas que pretenda produzir sera de 15 (quinze) dias Uteis, contados na forma
do artigo 30 ou da publicagédo no Diario Oficial do Estado, o que ocorrer por ultimo.

§2° O interessado podera constituir advogado, mediante procuragao.

§3° Durante a instrugéo, sera concedida vista dos autos ao interessado ou ao seu advogado mediante simples solicitagéo, ressalvados os documentos
protegidos por sigilo.

Art. 9° Transcorrido o prazo de defesa, a Comissdo Processante Administrativa — CPA ou o/a Servidor/a nomeado/a instruira o procedimento e
remetera os autos a autoridade competente para:

| - deferir ou indeferir, motivadamente, as provas postuladas ou produzidas pelo interessado;
II - determinar a realizagéo das diligéncias que reputar pertinentes ao esclarecimento dos fatos;

Il - designar audiéncia de instrugéo; ou



IV - declarar encerrada a instrugdo em caso de revelia, indeferimento de produgéo de provas ou se a representacao estiver suficientemente instruida.
§1° - As provas somente poderao ser indeferidas quando ilicitas, impertinentes, desnecessarias ou protelatérias.
§2° - Na hipétese prevista no inciso 1V, a instrugdo seguira a previsdo dos artigos 15 e seguintes.

Art. 10 Deferida a produgao de provas, autorizada a realizagdo de diligéncias, designada audiéncia de instrugdo ou sempre que se fizer necessario, o
6rgdo competente para instrugdo podera requisitar informagdes de outros érgdos diretamente, independentemente de vinculagdo hierarquica,
mediante oficio, memorando ou envio dos autos do procedimento sancionatério, assinalando prazo para devolugao.

Art. 11 Em caso de dilagéo probatdria, o interessado sera intimado para:
| - acompanhar a produgéo das provas orais, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias;
II - formular quesitos e indicar assistente técnico, quando necessaria prova pericial, no prazo de 7 (sete) dias.

Art. 12 Declarada encerrada a instrugdo pela autoridade competente, a licitante ou a contratada podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contados na forma prevista no artigo 30.

Art. 13 Concluida a instrugdo, os autos serdo relatados pela Comissdo Processante Administrativa — CPA ou pelo o/a Servidor/a nomeado/a e
encaminhados, pela autoridade competente, a Assessoria Juridica da Defensoria Publica-Geral para analise e parecer juridico.

Art. 14 Com a andlise juridica, os autos serdo submetidos a autoridade competente prevista no art. 2°, que devera proferir decisdo devidamente
motivada, no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis.

Secgao Il - Da Fase Recursal

Art. 15 Da decisao proferida pela autoridade competente cabera recurso ao/a Defensor/a Publico/a-Geral, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados
na forma prevista no artigo 30.

§1° O recurso sera enviado a autoridade que proferiu a deciséo recorrida, que o recebera no efeito suspensivo, exceto quando se tratar de aplicagdo
de medidas cautelares.

§2° A autoridade que proferiu a decisdo podera reconsidera-la no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da interposi¢édo do recurso.
§3° Caso néo se retrate, a autoridade remetera os autos a Assessoria Juridica, para analise e parecer juridico.

§4° Emitido o parecer juridico, o/a Defensor/a Publico/a-Geral proferira deciséo no prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

Secao lll - Da Medidas Cautelares de Urgéncia

Art. 16 A autoridade competente podera adotar medidas cautelares de urgéncia no curso do processo sancionatorio ou de forma antecedente, bem
como no ambito do processo de acompanhamento da licitagdo, do contrato ou da parceria firmada pela Defensoria Publica do Estado de Sao Paulo.

§1° As medidas cautelares de urgéncia deverdo ser fundamentadas na preservagédo do interesse publico e somente serdo aplicadas quando
estritamente indispensaveis a eficacia do ato final, em especial, para preservagdo da seguranga na prestagdo do servigo publico aos usuarios da
Defensoria Publica.

§2° Os processos sancionatérios em que forem aplicadas medidas cautelares terdo prioridade sobre todos os outros.

§3° As medidas cautelares de que trata o caput sdo aquelas previstas no art. 80 da Lei Federal n° 8.666/1993 ou art. 139 da Lei Federal n°
14.133/2021, a depender do diploma de regéncia da contratagéo, sem prejuizo da rescisdo unilateral.

§4° Ao interessado sera garantido o contraditério, ainda que diferido, concedendo-se prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da intimagao realizada
pelo Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI, ou outro que venha substitui-lo.

§5° Havendo manifestagdo do interessado, antes de ser proferida a decisdo pela autoridade competente, sera ouvida a Assessoria Juridica.

§6° Da decisédo de que trata o paragrafo anterior, cabera recurso ao Defensor Publico-Geral, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados na forma
prevista no artigo 30.

§7° O recurso sera recebido com efeito suspensivo e observara, quanto a sequéncia procedimental, o previsto pelo artigo 15 deste Ato.
Secao IV
Das San¢des Administrativas

Art. 17 As penalidades a serem aplicadas em caso de procedéncia serdo aquelas previstas nas Leis Federais n° 14.133/2021, n° 8.666/1993 e n°
10.520/2002, de acordo com a legislagdo de regéncia da contratagao.

Art. 18 Quando cabivel a san¢do de multa, esta ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta.

Art. 19 As sancgdes de adverténcia e multa previstas neste Ato serdo aplicadas na seguinte conformidade:

| - os casos de descumprimento contratual de natureza leve e de menor potencial ofensivo, nos quais a contratada (ainda que tenha adotado medidas
corretivas) merega ser repreendida e/ou alertada de que a reincidéncia implicara penalidade de maior gravame ensejardo adverténcia;

II - o atraso injustificado na execugao do contrato de prestagéo de servigos, na execugao de obra ou na entrega de materiais sujeitara a contratada a
multa de mora calculada sobre o valor da obrigagdo n&o cumprida, a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo estipulado:

a) de 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias corridos;

b) superados os 15 (quinze) dias corridos, a partir do 16° a multa sera de 1% (um por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias corridos e aplicada em
acréscimo a da alinea “a”;

c) apos 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecugdo parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no inciso Ill abaixo,
cumulativamente a este.



Ill - a inexecugéo total ou parcial das obrigagdes contratuais, relacionadas quer a entrega do objeto, quer a de documentos exigidos no edital,
submetera a contratada:

a) aplicagéo de multa correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida; ou
b) pagamento correspondente a diferenga de preco decorrente de nova licitagdo para o mesmo fim;

c) ndo sendo possivel apurar o valor da obrigagdo ndo cumprida, ou, sendo irrisério o valor apurado, de forma a néo atingir o carater sancionador, a
aplicacdo da multa obedecera a regra estabelecida pelo art. 18, atendidos os principios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - a recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragéo, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

a) multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato; ou,
b) pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para o mesmo fim;
§1° A pena de multa podera ser cumulada com as demais penas previstas neste ato.

§2° Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

§3° As multas serao corrigidas monetariamente de acordo com a variagéo da UFESP, até a data de seu efetivo pagamento.

§4° Sendo inviavel a compensagdo da multa com eventuais créditos retidos, o sancionado sera intimado a efetuar o pagamento, no prazo maximo de
15 (quinze) dias Uteis.

§5° Em caso de inadimplemento da multa, total ou parcial, serdo adotadas as medidas cabiveis para a cobranga judicial e para a inscrigdo do
sancionado nos cadastros de inadimplentes com o Poder Publico.

Art. 20 A pena de impedimento de licitar e contratar tera prazo maximo de 03 anos e valera no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do
Estado de Séo Paulo, sendo cabivel nos casos em que o sancionado:

| - der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Instituigdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
Il - der causa a inexecucéo total do contrato;

Il - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

IV - ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

V - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

VI - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
Paragrafo unico. As hipoteses deste artigo poderdo ser ampliadas por previsao legal.

Art. 21 A pena de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracéo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos e sera cabivel nos seguintes
casos:

| — apresentagéo de declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do
contrato

Il - fraude a licitagéo ou pratica de ato fraudulento na execugao do contrato;

Il - comportamento de modo inidéneo ou pratica de fraude de qualquer natureza;

IV - pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

Paragrafo unico. As hipoteses deste artigo poderdo ser ampliadas por previsao legal.

Art. 22 A pena de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar s6 podera ser aplicada pelo/a Defensor/a Publico/a-Geral e dela cabera apenas
pedido de reconsideragado, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados na forma prevista no artigo 30.

§1° O/a Defensor/a Publico/a-Geral podera encaminhar os autos a Assessoria Juridica, para analise parecer.
§2° Devolvidos os autos, o pedido de reconsideragéo devera ser decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis.

Art. 23 A pena de suspenséo para licitar e contratar sé podera ser aplicada quando a contratagao estiver sendo regida por legislagdo que autorize sua
utilizagao.

Art. 24 A aplicacéo das sangdes previstas neste ato ndo exclui a obrigagao de reparagéo integral do dano causado a Defensoria Publica.

Secao V - Da Desconsideragao da Personalidade Juridica

Art. 25 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica de
atos ilicitos previstos neste Ato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao
de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado.

§1° O incidente de desconsideragéo da personalidade juridica sera instaurado, em processo apartado, a pedido da autoridade competente, conforme
art. 2° deste Ato.

§2° A instauragéo do incidente suspendera o curso do processo sancionatorio.



§3° Os administradores e s6cios com poderes de administracéo serdo citados, por mensagem eletrénica ou por carta com aviso de recebimento, para
manifestar-se e requerer as provas cabiveis no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados na forma prevista no artigo 30.

§4° Decorrido o prazo para manifestagcdes dos administradores ou socios, os autos serdo encaminhados a autoridade competente para:

| - deferir ou indeferir, motivadamente, as provas postuladas ou produzidas pelo interessado;

Il - determinar a realizagéo das diligéncias que reputar pertinentes ao esclarecimento dos fatos;

Il - declarar encerrada a instrugdo em caso de revelia, de indeferimento de produgéo de provas ou se o incidente estiver suficientemente instruido.

§5° Encerrada a instrucéo, os autos seréo relatados e encaminhados para a Assessoria Juridica da Defensoria Publica-Geral para andlise e parecer
juridico.

§6° Com a analise juridica, os autos serdo submetidos a autoridade competente da Coordenadoria Geral de Administracdo, da EDEPE ou da
Assessoria de Convénios, que devera proferir decisdo devidamente motivada e o processo sancionatoério seguira imediatamente seu curso.

§7° Contra essa decisdo cabera recurso somente ap6s a deciséo final da aplicacédo de sangéo, se o caso, nos termos do artigo 15 deste Ato.

Secdo VI - Da Reabilitagao
Art. 26 E admitida a reabilitagdo da licitante ou contratada perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
| - reparagao integral do dano causado a Defensoria Publica;
Il - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da
aplicacdo da penalidade, no caso de declaragédo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condi¢des de reabilitagéo definidas no ato punitivo;
V - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

§1° Havendo a reabilitagdo do licitante ou contratado, deverdo ser retirados os langamentos do portal da transparéncia, do e-sancdes, do Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP.

§2° Caso a multa aplicada seja imediatamente compensada com valores retidos pela Defensoria Publica do Estado de Sao Paulo, ndo serdo
necessarios os langamentos previstos no paragrafo anterior.

Secao VIl - Da Prescrigao
Art. 27 A prescrigao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragao pela Defensoria Publica, e sera:
| - interrompida pela instauragédo do procedimento sancionatério a que se refere este Ato;
II - suspensa pela celebragédo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;

Il - suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusédo da apuragdo administrativa.

Secao VIl - Da Inscrigdo na Divida Ativa

Art. 28 Na ocorréncia da hipétese prevista no artigo 19, §5°, os autos serdo encaminhados a Assessoria Juridica para inscricdo do débito na divida
ativa estadual.

§1° A inscrigdo na divida ativa estadual sera realizada por Servidores/as formalmente designados/as pela Coordenagéo da Assessoria Juridica.

§2° Cabera ao/a Servidor/a designado/a comunicar a Procuradoria Geral do Estado de S&o Paulo o numero da Certiddo da Divida Ativa gerada, para
ciéncia e providéncias.

§3° Apos a inscricdo do débito na divida ativa estadual, os autos seréo instruidos com a respectiva Certiddo da Divida Ativa e devolvidos ao 6rgéao
responsavel pela apuragdo da infragdo contratual.

CAPITULO Il

DOS INSTRUMENTOS DE PARCERIA REGIDOS PELAS LEIS FEDEREAIS N° 13.019/2014, N° 14.133/2021, N° 8.666/1993 E DEMAIS
INSTRUMENTOS CONGENERES

Art. 29 Aos termos de colaboragéo, termos de fomento, acordos de cooperagéo, convénios, acordos, ajustes e outros instrumentos congéneres seréo
observados, no que couber, o disposto no Capitulo Il deste Ato.

§1° Caso o procedimento sancionatério verse sobre termo de colaboragéo, termo de fomento ou acordo de cooperagéo, regidos pela Lei n°
13.019/2014, cabera a Comissao de Monitoramento e Avaliagao proferir decisdo em caso de arquivamento ou aplicagdo da penalidade de adverténcia.

§2° A Comissao de Monitoramento e Avaliagédo elaborara parecer e encaminhara para decisdo do/a Primeiro Subdefensor/a Publico/a-Geral quando o
procedimento sancionatdrio versar sobre as penalidades descritas nos incisos Il e Il do art. 73 da Lei Federal n® 13.019/ 2014.

§3° Nao cabera recurso na hipétese prevista no paragrafo anterior, apenas pedido de reconsideragédo, que devera ser apresentado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contados na forma prevista no artigo 30, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

§4° Poderdo ser aplicadas as medidas cautelares de urgéncia previstas no art. 62 da Lei Federal n° 13.019/2014, nos casos de termos de
colaboragao, termos de fomento ou acordos de cooperagéo, sem prejuizo da resciséo unilateral.



§5° As penalidades a serem aplicadas em caso de procedéncia do procedimento sancionatério sédo aquelas previstas nos instrumentos de convénio e
demais parcerias, de acordo com a respectiva legislacdo de regéncia.

§6° As sangdes aplicaveis em casos de termo de colaboragéo, termo de fomento ou acordo de cooperagédo sao aquelas listadas no art. 73 da Lei
Federal n° 13.019/2014, cabendo:

| — adverténcia, na hipétese de descumprimento de obrigagéo por organizagéo da sociedade civil sem anterior condenagao;

Il - suspenséo temporaria da participagdo em chamamento publico e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 6rgéos e entidades da esfera
de governo da administragdo publica sancionadora, por prazo ndo superior a dois anos, nas hipéteses de reincidéncia em infragdo de maior potencial
ofensivo e naquelas listadas no art. 20;

Il - declaragéo de inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar parceria ou contrato com érgdos e entidades de todas as esferas
de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a organizagao da sociedade civil ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos resultantes e
apods decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso Il, na hipétese de infragao realizada com dolo e que cause grave dano a Administragéo
Publica;

CAPITULO IV - DISPOSIGOES FINAIS

Art. 30 Todos os prazos para apresentagdo de defesa, recursos ou pedidos de reconsideragdo mencionados nesse Ato serdo contados a partir do dia
util subsequente ao envio de intimagao por mensagem eletrénica enviada pelo Sistema Eletronico de Informagdes — SEI, ou outro que venha substitui-
lo, ao endereco eletrénico previamente cadastrado.

Art. 31 Salvo disposi¢gdes em contrario, as intimagbes dos despachos, decisbes interlocutérias e finais seréo feitas por mensagem eletrénica enviada
pelo Sistema Eletronico de Informagdes — SEI, ou outro que venha substitui-lo, ao enderecgo eletrénico previamente cadastrado.

§1° Sao vdlidas as intimagbes dirigidas ao enderego eletrénico previamente cadastrado do interessado, declinado no instrumento contratual ou
convencional, cumprindo-lhe atualizar o respectivo enderego eletronico sempre que houver modificagdo temporaria ou definitiva.

§2° Sem prejuizo da regra prevista pelo caput, o dispositivo da decisdo que encerrar a fase de conhecimento sera publicado no Diario Oficial do
Estado apés o transcurso do prazo recursal.

Art. 32 As peticdes serdo encaminhadas pelo Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI, ou outro que venha substitui-lo, mediante cadastro do
interessado como usuario externo, sendo consideradas, para efeito de prazo, a data de upload no sistema.

Art. 33 O procedimento sancionatdrio sera sigiloso até deciséo final, salvo em relacdo ao interessado, seu procurador ou terceiro que demonstre
legitimo interesse.

Paragrafo unico. Incidirda em infragdo disciplinar grave ofa Servidor/a que, por qualquer forma, divulgar irregularmente informagdes relativas a
acusacéo, ao acusado ou ao procedimento.

Art. 34 O/A Coordenador/a Geral de Administragéo, o/a Diretor/a da EDEPE e o/a Defensor/a Publico/a Assessor/a de Convénios poderao estabelecer,
mediante portaria, normas complementares as estabelecidas no presente ato, regulamentando os procedimentos no ambito das respectivas Unidades.

Art. 35 O presente Ato aplica-se aos processos administrativos sancionatérios para os quais ndo tenha havido decisdo administrativa irrecorrivel, no
que couber.

Art. 36 Quando este Ato ndo dispuser sobre prazo especifico para a pratica do ato, deverdo ser respeitados aqueles previstos em legislagdes
subsidiarias.

Art. 37 As normas estabelecidas neste Ato deverdo constar em todos os instrumentos convocatoérios, contratos administrativos efetivamente
celebrados, termos de convénio e parcerias efetivamente assinados.

Art. 38 As disposigdes deste Ato aplicam-se aos contratos ou instrumentos substitutivos que, nos termos da legislacéo vigente, forem realizados com
dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

Art. 39 O presente Ato entra em vigor na data de sua publicagéo, revogando-se o Ato Normativo DPG n° 90, de 05 de agosto de 2014 e as demais
disposi¢des em contrario.

ANEXO IV
ATO NORMATIVO DPG N° 194, DE 31 DE MAIO DE 2021 COM ALTERAGAO DO ATO NORMATIVO DPG N° 220, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022

Dispbe sobre a instituicdo do Sistema Eletronico de Informagées - SEI! no ambito da Defensoria Publica do Estado

Considerando a importancia de aumentar a celeridade na tramitagdo de documentos e processos administrativos e de reduzir o uso de insumos,
custos operacionais e de armazenamento;

Considerando a necessidade continua de aprimorar a seguranga e a confiabilidade dos dados, criando condi¢des mais adequadas para a produgao e
utilizagdo de informagdes;

Considerando a necessidade de aprimoramento das ferramentas de transparéncia e acesso as informagdes;
Considerando o projeto Defensoria Digital; e

Considerando, por fim, a celebragao do Acordo de Cooperagéo Técnica n® 50/2020, em 23 de outubro de 2020, com o Tribunal Regional Federal da 42
Regiao;



O DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO, com fundamento no art. 19, incisos | e Xll, da Lei Complementar n°® 988, de 09 de janeiro de 2006,
RESOLVE:

CAPITULO |
DAS DISPOSIGOES INICIAIS

Secao |

Da Instituigdo do SEI no Ambito da Defensoria Publica do Estado

Art. 1°. Fica instituido, no ambito da Defensoria Publica do Estado, o Sistema Eletronico de Informagdes — SEI, criado e cedido gratuitamente pelo
Tribunal Regional Federal da 42 Regido — TRF4, para tramitagéo eletronica de todos os processos administrativos relacionados a atividade-meio.

Paragrafo unico. O SEI aplica-se aos processos administrativos da Corregedoria-Geral, Conselho Superior, Escola da Defensoria Publica - EDEPE e
Ouvidoria-Geral.

Art. 2°. O SEI compreendera:

I - o controle do protocolo, da tramitagéo e do arquivamento de documentos e processos;

Il - a producdo, o registro e a publicidade de atos processuais, observadas as hipoteses legais de sigilo ou publicidade restrita; e
lll - o fornecimento de dados essenciais a gestao das informagdes necessarias aos érgéos de administragao e controle.

Paragrafo unico. O SEI estara disponivel de forma ininterrupta, ressalvados os periodos de indisponibilidade ou manutengéo.

Secao ll

Dos/as Usuarios/as Internos/as e Externos/as

Art. 3°. Todos/as os/as Defensores/as Publicos/as e servidores/as da instituicdo sdo considerados/as usuarios/as internos/as do SEI, e seu cadastro
inicial € automatico e sera realizado no perfil basico, pela Divisdo de Gestdo Documental — DGD do Departamento de Logistica — DLO e pelo Centro
de Gerenciamento de Documento e Processo Eletronico — CGPE. (Redagao alterada pelo Ato Normativo DPG n° 220, de 09/09/2022)

§ 1°. Os/as demais usuarios/as internos/as terdo seu cadastramento regulamentado por portaria da Coordenadoria Geral de Administragdo. (Redagéo
alterada pelo Ato Normativo DPG n° 220, de 09/09/2022)

§ 2°. O cadastro é pessoal e intransferivel e atribuirda nome de usuario/a e senha para acesso ao SEI.
Art. 4°. Sdo considerados/as usuarios/as externos/as os que, ndo pertencendo aos quadros da instituicdo, necessitarem praticar atos no SEI.

Paragrafo unico. O cadastro de usuario/a externo/a, também pessoal e intransferivel, ndo é automatico e sera realizado apos solicitagdo do/a
interessado/a ao CGPE da CGA e preenchimento de formulario eletrénico préprio, disponivel em sitio eletrénico, de acordo com o modelo definido por
Portaria da CGA. (Redagéo alterada pelo Ato Normativo DPG n° 220, de 09/09/2022).

CAPITULOII

DO FUNCIONAMENTO DO SEI

Secao |

Da Tramitacao dos Processos Fisicos e Eletronicos

Art. 5°. A partir da data de publicagao deste Ato, todos os novos documentos e processos administrativos relacionados a atividade-meio da Defensoria
Publica do Estado deveré&o ser elaborados no SEI.

§ 1°. Os documentos ou processos administrativos ja existentes na data de publicagéo deste Ato poderdo continuar a ser tramitados em meio fisico até
0 seu encerramento.

§ 2°. O recebimento de documentos em papel fica condicionado a sua digitalizagao e insergéo no SEIl, passando a tramitar exclusivamente em meio
eletrénico. (Redagéo alterada pelo Ato Normativo DPG n° 220, de 09/09/2022)

a) Os documentos em condi¢des de recebimento serdo digitalizados, juntados aos autos eletrénicos por usuario interno da DPESP, passando a ter a
mesma forca probante dos originais.



b) Os originais dos documentos recebidos em papel e digitalizados nos termos do § 1° poderdo ser devolvidos ao portador apds a digitalizagéo e
juntada no processo SEI.

c) Os originais que nao forem devolvidos serdo mantidos pela Secretaria da unidade e ficardo a disposicdo dos/as interessados/as por 30 (trinta) dias,
findo os quais serdo eliminados, sendo desconsiderada qualquer alegagao de adulteragdo do documento eletronico.

Art. 6°. A critério do 6rgéo da Defensoria Publica emissor do documento ou do que houver instaurado o processo administrativo fisico e objetivando
maior celeridade de tramitagéo, esses documentos ou processos poderao ser, parcial ou totalmente, digitalizados para o SEl em formato .pdf.

§ 1°. Na hipotese de digitalizagdo parcial, o érgao responsavel pela digitalizagédo e inclusdo no SEI devera certificar no processo administrativo fisico
que, a partir daquela data, na forma do Anexo Il, o processo administrativo passara a ser tramitado em formato digital no SEI.

§ 2°. Os processos eletronicos instaurados na forma do caput deverdo ser devidamente instruidos com copias dos autos dos processos fisicos de
modo a permitir sua regular tramitagao no SEI.

§ 3°. Os autos fisicos remanescentes, neste caso, deverdo ser mantidos sob guarda da area responsavel pela digitalizagdo, aguardando-se os prazos
da tabela de temporalidade.

§ 4°. Na hipotese de digitalizag&o total, o 6rgéo responsavel pela digitalizacéo e inclusdo no SEI devera certificar, no processo administrativo fisico,
seu encerramento e indicar que, a partir daquela data, o processo administrativo passara a ser tramitado em formato digital no SEl, na forma do Anexo
.

§ 5°. No caso do § 4°, os autos fisicos, com a respectiva certiddo de encerramento, poderdo ser encaminhados ao Arquivo Central para eliminacéo.

§ 6°. Os autos fisicos remanescentes ou que, na forma do paragrafo Unico do art. 5°, continuem sua tramitagao fisica deverao continuar a ser langados
no sistema SGPDOC, instituido pelo Ato Normativo DPG n° 21, de 24 de agosto de 2009, até que, na hipétese do caput, venham, se o caso, a ser
digitalizados para o SEI.

Secgaol ll

Da Assinatura Eletronica

Art. 7°. O documento produzido no SEI tera garantia de integridade, autoria e autenticidade, mediante utilizagdo de assinatura eletrénica ou com
indicacd@o de usuario/a e senha, ambas de uso pessoal e intransferivel.

Paragrafo unico. A autenticidade de documento gerado no SEI podera ser verificada por meio de endereco na rede mundial de computadores,
indicado na tarja de assinatura, ou de declaragéo de autenticidade no préprio documento, com uso de QR Code.

Art. 8°. Na impossibilidade de utilizagdo de assinatura eletrénica pelo usuario/a interno/a, o documento podera ser assinado em meio fisico, hipétese
em que cabera ao/a usuario/a a digitalizagdo do documento e sua insergédo no SEI, informando as razdes para uso da assinatura fisica.

Secao lll

Dos Atos Processuais

Art. 9°. O horario oficial de Brasilia/DF sera considerado para fins de qualquer prazo no SEI.
Paragrafo unico. Considerar-se-a realizado o ato no dia e hora:

| - de seu recebimento no protocolo ou na unidade destinataria; ou

Il - de sua assinatura eletronica.

Art. 10. O ato processual sera considerado tempestivo quando praticado no SEI até as 23h (vinte e trés horas), 59min (cinquenta e nove minutos) e
59s (cinquenta e nova segundos) do ultimo dia do prazo.

Art. 11. O prazo que vencer em dia de indisponibilidade do SEI sera prorrogado para o dia util seguinte a solugdo do problema.

§ 1°. As indisponibilidades e datas de solugdo dos problemas serdo amplamente divulgadas em area especifica do portal da Defensoria Publica do
Estado na rede mundial de computadores.

§ 2°. Nas hipoteses de indisponibilidade do SEI, admitir-se-a a tramitagdo por meio fisico, desde que imprescindivel ao cumprimento de prazo,
obrigagao legal ou regulamentar.

§ 3°. Cessada a indisponibilidade:

I — em se tratando de processo em andamento, devera ser realizada a tramitagdo em meio eletrénico pelo/a usuario/a que o praticou o ato em meio
fisico, indicando o ocorrido no processo;

Il — em se tratando de novos documentos, devera o 6rgao receptor realizar sua tramitagdo em meio eletrénico, indicando o ocorrido no processo.

Art. 12. Eventuais dificuldades técnicas ou operacionais ndo imputaveis ao SEl ndo servirdo de escusa para o descumprimento de obrigagbes e
prazos.

Segao IV

Das Responsabilidades



Art. 13. E responsabilidade do/a usuario/a do SEI:

| - assinar documento no processo administrativo apenas se possuir atribuicao, de acordo com o cargo e érgao de lotagéo;

Il - contribuir, em seu 6rgéo de lotagao, para divulgagdo do conhecimento adquirido nas a¢des de capacitagéo relacionadas ao SEI,

1l - evitar a impressao de documentos fisicos, zelando pela economicidade e responsabilidade socioambiental;

IV - guardar sigilo de sua senha de acesso, que é pessoal e intransferivel;

V - manter cautela necessaria na utilizagdo do SEI visando a evitar que pessoas ndo autorizadas acessem e pratiquem atos no sistema; e

VI - utilizar o SEI exclusivamente para o desempenho de suas atribui¢des funcionais.

CAPITULO Il
DAS DISPOSIGOES FINAIS

Secao |

Da Governanga

Art.14. Fica delegada a Coordenadoria Geral de Administragdo - CGA a governanga do SEI no ambito da Defensoria Publica do Estado, que sera
executada pelo Centro de Gerenciamento de Documento e Processo Eletrénico — CGPE. (Redacéo alterada pelo Ato Normativo DPG n°® 220, de
09/09/2022)

Art.15. Competira a CGA:

| — elaborar instrugdes referentes ao uso e atuar como instancia deliberativa na gestéo do SElI;

Il - receber e propor a Defensoria Publica-Geral politicas, aquisicdes e normas garantidoras do adequado funcionamento do SEI; e

lll - encaminhar ao TRF4 as solicitagdes de melhorias e desenvolvimento de funcionalidades, bem como acompanhar o andamento dessas demandas.

Paragrafo unico. A CGA devera realizar consulta periédica a todos os érgaos da Administragcdo Superior e a EDEPE visando a identificar e solucionar
demandas especificas relacionadas ao funcionamento do SEl em cada érgao.

Art. 15-A. Competira ao Centro de Gerenciamento de Documento e Processo Eletronico — CGPE a gestdo operacional e manutengéo técnica do
Sistema Eletrénico de Informacgdes SEI-DPESP e apoio a gestdo de documentos no desempenho das atividades da Instituicdo, quaisquer que sejam
seus suportes e formatos, devendo ainda:

| - executar demandas orientadas pela Coordenadoria Geral de Administragao - CGA na governanga do SElI;

Il - zelar pela continua adequagédo do SEI as normativas da Politica de Gestdo Documental, as necessidades e aos padrdes de uso e evolugao
definidos no ambito da DPESP;

Ill - acompanhar a adequada utilizagéo do SEI, zelando pela qualidade das informagdes nele contidas;

IV - promover as permissdes de acesso de usuarios internos e externos;

V - promover capacitagao, suporte técnico-operacional e orientagdo aos usuarios na utilizagdo do SEI DPESP;

VI - orientar o desenvolvimento, a implantagéo e o aperfeicoamento continuo de sistema informatizado no ambito da CGA;

VIl — Apoiar as atividades da Comissdo Central de Gestdo de Documentos — CCGD. (Redacdo alterada pelo Ato Normativo DPG n° 220, de
09/09/2022)

Secao ll

Das Alteragdes dos Demais Atos Normativos Internos

Art. 16. O artigo 13 do Ato Normativo DPG n° 100, de 23 de outubro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alteragdes:

a) copia dos documentos pessoais com foto;

b) em caso de nomeacéao de representante, copia da procuragao que outorgue poderes a pessoa que o representara;



Art. 17. Os artigos 12, 13 e 22 do Ato Normativo DPG n° 45, de 21 de margo de 2011, passam a vigorar com as seguintes alteragdes:
"AIGO 12,

| — Certiddo atualizada da matricula ou copia, em que conste o proponente locador como proprietario;

IV — Certidao de inexisténcia de débito de IPTU atualizada ou copia;

V — Certidao de inexisténcia de débito condominial atualizada ou copia emitida;

LN < O

| — Copia do contrato social ou do estatuto social e copia da ultima alteragdo, quando houver;

Secao lll

Da Vigéncia

Art. 18. Aplica-se, no que couber, o Ato Normativo DPG n°® 21, de 24 de agosto de 2009, que “regulamenta a gestdo de processos e documentos
administrativos no ambito da Defensoria Publica do Estado de S&do Paulo e dispde sobre a utilizagdo do Sistema de Gestdo de Processos e
Documentos (SGPDOC)”.

Art. 18A - Inclua-se no artigo 35 do Ato Normativo DPG n° 80, de 21 de janeiro de 2014, a seguinte redagao:

IX - Centro de Gerenciamento de Documento e Processo Eletrdnico — CGPE. (Redacao alterada pelo Ato Normativo DPG n° 220, de 09/09/2022)

Art. 19. O presente Ato entra em vigor na data de sua publicagéo, revogando-se as disposi¢cdes em contrario.

Secgao IV

Das Disposi¢oes Transitorias

Art. 20. Durante 30 (trinta) dias, a contar da publicagdo deste Ato, sera permitido criar e tramitar novos documentos por e-mail ou meio fisico, ficando
facultada a aplicagéo do disposto no art. 5°.

Paragrafo unico. Neste periodo, o SE| devera ser consultado e, caso sejam recebidos novos processos administrativos, nele deveréo ser tramitados.

o )
JEI! ij Documento assinado eletronicamente por Debora Helena Daher Montes Forlin, Defensora Publica Coordenadora da Assessoria
i Juridica, em 26/05/2026, as 16:22, conforme art. 4°, da Lei 14.063/2020.

assinatura

| eletrénica

JEI! ij Documento assinado eletronicamente por Antonio José Konmann Candido, Usuario Externo, em 02/06/2026, as 15:23, conforme
I art. 4°, da Lei 14.063/2020.

assinatura

| eletronica
—

Jel! d Documento assinado eletronicamente por Tiago Correa, Oficial de Defensoria, em 02/06/2026, as 15:32, conforme art. 4°, da Lei
14.063/2020.

assinatura

I eletronica

-

.
Jel! d Documento assinado eletronicamente por Danielle Lima Ladcane, Oficiala de Defensoria, em 02/06/2026, as 15:34, conforme art. 4°,
da Lei 14.063/2020.

assinatura

| eletrénica




JEI! Llil! Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sardinha De Freitas Campos, Coordenador da Coordenadoria Geral de
A et Administragédo, em 02/06/2026, as 19:48, conforme art. 4°, da Lei 14.063/2020.
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