1. DO OBIJETO

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE.

PREGAO N2....../2021.
(Processo Administrativo n.2 23163.002270.2019-14)

1.1. Contratacdo de empresa especializada para EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DO GRUPO GERADOR da Reitoria do Instituto Federal Sul-Rio-
Grandense (Pelotas/RS), conforme os grupos e itens a seguir, incluindo troca de pecgas e acessérios de
reposicdo bem como, servigos inerentes a reparos, conservagdo, abastecimento e recuperagdo, conforme
condigbes, quantidades, exigéncias e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

TABELA 1

GRUPO

ITEM

DESCRICAO/
ESPECIFICACAO

Cadigo
CATMA
T/CATSE
R

Quant

Unid.

Valor
Unitario
Maximo
Aceitdvel

Valor
Total
Aceitavel

Manuteng¢ao Preventiva
em GRUPO GERADOR —
GENERAC SWY 400, 500
kVA, Linha Diesel.

2356

20

RS 1.733,33

RS 34.666,67

Fornecimento de pecas de
reposicao, acessorios
necessarios para execucao
de manutencgdo
preventiva, Corretiva e
Emergencial a serem
utilizadas para
manutencao do GRUPO
GERADOR.

402800

20

RS 1.500,00

RS 30.000,00

Fornecimento de dleo
diesel S500.

25372

1700

Litro

RS 4.558

RS 7.748,60

Servico de manutencao
corretiva e emergencial
em Grupo Diesel Gerador
(valor homem-hora de
técnico, com emissdo de
ART).

2356

100

Hora
de
trabal
ho

RS 275,00

27.500,00

Valor Global

RS 99.915,27

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de forma continuada.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execugao a Empreitada por Preco Global.
1.5. Servigos a serem prestados na Rua Gongalves Chaves, 3218 - Centro, Pelotas - RS, 96015-560.
1.6. O prazo de vigéncia do contrato é de 20 (vinte) meses, podendo ser prorrogado por interesse das

partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, I, da Lei 8.666, de 1993.

1.7. Os itens 2 a 4 sdo estimados e serdo pagos somente conforme a utilizagdo.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
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2.1. A contratacdo de servicos de manutencdo preventiva, corretiva e emergencial do grupo gerador
justifica-se devido a necessidade de garantir o funcionamento deste equipamento, uma vez que o mesmo
é responsavel por prover o fornecimento da eletricidade durante a indisponibilidade da energia da
concessiondria local aos transformadores da Reitoria do IFSUL.

2.2. O funcionamento do gerador em perfeitas condi¢Bes visa o continuo fornecimento de energia ao
QGBT (Quadro geral de baixa tensdo) que é indispensavel, tendo em vista que neste quadro ocorre a
alimentagdo para o sistema de gerenciamento de dados da Reitoria do IFSUL, responsdvel pela
hospedagem de aplicacGes e servicos de atividades de elevada importancia para o funcionamento deste
Instituto, a exemplo das maquinas que gerenciam o sistema de registro de ponto eletronico dos
servidores, tramite de documentos, sistema académico, gerenciamento de compras, além de controlar e
tornar possivel toda a comunicac¢do de internet entre as unidades.

2.3. O regime a ser utilizado na execucdo do servico sera a empreitada por prego global, devido o mesmo
apresentar boa precisdo na estimativa de quantitativos.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo engloba a realizacdo de manutengdes preventivas mensais,
conforme estabelecido pelo fabricante, no grupo gerador do IFSUL, com possibilidade de realizacdo de
manutencdo corretiva ou emergencial, caso haja alguma falha ou mau funcionamento no equipamento.

3.2. Tendo em vista que a solugdo é baseada na mao de obra com fornecimento de materiais a serem
utilizados nas manutencgdes preventivas, corretivas e emergencial, em apenas um gerador, verifica-se que
nao serd possivel o parcelamento da solugao.

3.3. Com a contratagdo dos servicos de manutengao do grupo gerador pretende-se manté-lo sempre em
bom estado de funcionamento, visando manter a disponibilidade de energia, principalmente na Diretoria
de Tecnologia da Informagao (DTI) mesmo durante as interrup¢des de energia provenientes da rede da
concessiondria, paradas para manutencao ou falhas internas da subestacdo de energia da Reitoria do
IFSUL, além de manter a seguranca das instalacGes, dos equipamentos, tendo em vista que o gerador
possui um supervisor de tensdao que atua em caso de surtos na rede elétrica da concessionaria.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGCOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1.Trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de mao de obra em regime de
dedicagdo exclusiva, de que trata a Lei n° 10.520, de 2002, e Decreto n2 10.024 de 2019, por possuir
padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificos usualmente encontrados no mercado, a ser
contratado mediante licitagdo, na modalidade pregao, em sua forma eletronica.

4.2.0s servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execucgdo indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1.Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
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5.1.1. Aempresa contratada deve ser especializada na prestacao de servigos de manutenc¢ao de Grupo
moto gerador;

5.1.2. A Contratada devera disponibilizar um engenheiro mecanico ou engenheiro eletricista como
responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe, para a supervisdao do contrato de
manutencdo, que prestara esclarecimentos técnicos pertinentes, apresentard especificaces
detalhadas de pecas para aquisicdo e emitira laudos e atestados - com ART - sobre os equipamentos,
sempre que solicitado pela CONTRATANTE;

5.1.3. Ao final das manutencGes emergenciais, a CONTRATADA devera emitir um relatério dos servigos
executados, indicando também a relacdo de pegas substituidas, assim como anotacdo de
responsabilidade técnica — ART dos servicos executados;

5.1.4. Para fins de comprovacado da capacidade técnica, a licitante deverd comprovar aptidao para o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste TR, por meio de
apresentacdo de no minimo 1(um) atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por Orgdo da
Administracdo Publica ou empresas publicas ou privadas, onde a empresa tenha prestado servicos de
manutencdo corretiva e preventiva em equipamentos Grupos Motores Geradores cuja poténcia seja
de pelo menos 250 kVA, ou seja, aproximadamente 50% da poténcia do GMG( Grupo Moto Gerador)
existente nas instalacdes da Reitoria do IFSUL;

5.15. O atestado devera ser acompanhado da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA, do profissional que foi responsavel técnico pelos servicos. Esse
profissional devera possuir titulo de engenheiro eletricista ou mecanico, conforme os artigos 8 e 12 da
resolucdo n? 218/73 do CONFEA, o qual estabelece que a condugdo de equipe de instalacdo,
montagem, operagao, reparo ou manutenc¢do de maquinas elétricas e equipamentos eletromecanicos,
como Grupos Motores Geradores, é atribuicdo de engenheiros eletricistas e mecanicos;

5.16. Somente serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica expedidos apds a conclusdo do contrato
ou de decorrido, pelo menos, um ano do inicio da execuc¢do, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior.

5.17. O atestado deverd conter a identificagdo do 6rgao da Administragdo Publica ou empresa
emitente, a identificacdo do contrato extinto ou vigente de prestagdao de servigos e a discriminagdo
dos servigos executados.

5.2. Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacdo
do servigo, conforme Anexo |

5.3. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia devem ser prestados de forma continuada.
6. Critérios e praticas de sustentabilidade

6.1. O descarte de pecas, acessorios, equipamentos, 6leo lubrificantes, combustiveis e baterias devera ser
realizado pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE, e deverd obedecer aos critérios de
sustentabilidade conforme determina a Resolu¢gio CONAMA n2 401/2008, alterada pela resolugio n®
424, de 2010, no caso de baterias; e, de modo amplo, o Decreto n° 7.746/2012 e suas alteracdes (Decreto
N2 9.178/2017), Lei 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Instru¢do Normativa SLTI/MP N°
01 de 2010, Guia Nacional de Licitagcdes Sustentaveis da AGU, e demais legislacdes ambientais e no que
couber durante a realizagdao das manuten¢des no CNMP.

6.2. Os bens/materiais, quando aplicavel, devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2.
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6.3. As pecas e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente acondicionados em
embalagens coletivas, com o menor volume possivel, utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem
perder a garantia de um correto e seguro transporte.

6.4. Os dleos lubrificantes substituidos deverdo ser corretamente recolhidos, coletados e ter uma
destinacdo para evitar efeitos nocivos ao meio ambiente, obedecendo a resolugao n2 362 de 23 de junho
de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.

6.5. A futura contratada devera realizar o recolhimento de todos os residuos reciclaveis descartados, de
forma seletiva, em observancia ao decreto n2 5.940/2006.

6.6. Onde couber, devem ser observados os requisitos ambientais com a utilizacdo de produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares. Para isso deve-se apresentar
a composicdo dos produtos a serem utilizados em comparacdao com seus similares, destacando-se as
gualidades que lhes conferem ser sustentaveis ou que acarretem menor impacto ambiental.

6.7. A futura contratada deve promover, sempre que possivel, cursos de educacdo, formacao,
aconselhamento, prevencdao e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas
socioambientais para economia de energia, de agua e reducdo de geracdo de residuos sélidos no
ambiente onde se prestara o servigo.

6.8. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicdes necessdrias para a prestacdo
do servico.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO.

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalages do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia atil anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagao para a realizagdo da vistoria.

7.4. O agendamento da vistoria deve ser efetuado previamente pelo telefone (53) 3026-6050 ou pelo e-
mail if-demar@ifsul.edu.br

7.5. A realizagdo da vistoria pode ser comprovada por atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel, Rogério Valente Ernst, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

7.6. Arealizacdo da vistoria é facultativa, no entanto a licitante ndo podera embasar posteriores alegacées
de desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da

prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.7. A licitante que ndo realizar a vistoria devera declarar que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
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8.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1. Manutengao Corretiva se constitui na reparacgdo, através de agendamento pela CONTRATANTE, de
eventuais falhas dos equipamentos mediante regulagens e ajustes mecanicos e/ou eletrénicos que se
fagam necessarios, e/ou substituicdo de mddulos que apresentem defeitos, por pecas originais ou de
primeira linha, fornecidas pela CONTRATADA sempre que algum problema ocorrer;

8.1.2. A manutencdo corretiva devera ser realizada, em datas a serem estabelecidas pelas partes, sempre
gue necessario;

8.1.3. Caso o componente a ser substituido constitua-se em mddulo considerado independente, devera
vir acompanhado do respectivo manual de configuracdo e/ou documentagdo técnica;

8.1.4. Os componentes/filtros/dleos/mangueiras/baterias utilizados pela CONTRATADA deverdo ser
novos e recomendados/compativeis com o Grupo Gerador conforme fabricante, quando aplicavel. Estes
deverdo possuir qualidade garantida e procedéncia comprovada através de cdpia da nota fiscal anexada
(quando exigida) ao Relatério de Assisténcia Técnica;

8.1.5. Os equipamentos ou partes que por motivos técnicos ndo puderem receber os devidos servicos de
manutencdo no local da instalacdo, poderao ser retirados pela CONTRATADA, mediante prévia aprovacao
e avaliacdo do fiscal técnico, ficando a mesma inteiramente responsdvel pela integridade fisica de seus
componentes durante o periodo de manutencdo do equipamento fora das instalacdes da CONTRATANTE.
Os custos com transporte do equipamento ocorrerdo sob inteira responsabilidade da CONTRATADA e
deverao estar contemplados no valor da proposta para prestacao dos servicos de manutengao preventiva;

8.1.6. Todos os componentes substituidos, defeituosos e sem utilizagcdo deverdo ser colocados a inspeg¢ao
dos fiscais da CONTRATANTE e descartados corretamente de acordo com a Legisla¢do Especifica sem 6nus
para a CONTRATANTE;

8.1.7. Manutenc¢ao Emergencial: A manutenc¢do Emergencial se constitui na reparagdo, a qualquer tempo,
de eventuais falhas de equipamentos mediante regulagens, ajustes mecanicos, elétricos e eletrénicos que
se facam necessarios, e/ou substituicdo de mddulos e pecgas que apresentem defeitos, por pegas originais
ou de primeira linha.

8.1.8. Manutengao Preventiva: A manutenc¢do Preventiva é aquela destinada a reduzir a probabilidade
de falha ou a degradagdo do funcionamento de um item, com o objetivo de manter o grupo gerador em
perfeito funcionamento, por meio de medidas adequadas, ou indicadas pelo fabricante, envolvendo
inspecdes, limpeza interna, lubrificagdes, regulagens, ajustes mecanicos, elétricos e eletrénicos em todas
as partes do equipamento.

8.1.9. A manutengao preventiva devera ser realizada, em datas a serem estabelecidas pelas partes, em
dias uteis, obedecendo a periodicidade e os servigos a seguir discriminados:

8.1.9.1. Grupo Gerador Mensalmente:

8.1.9.1.1. Inspe¢do no quadro de comando e transferéncia;

8.1.9.1.2. Verificacdo do nivel do dleo lubrificante;

8.1.9.1.3. Verificacdo do nivel de combustivel no tanque de consumo;

8.1.9.1.4. Verificacdo da existéncia de vazamento de 6leo, dgua ou combustivel;
8.1.9.1.5. Teste de funcionamento em Vazio;

8.1.9.1.6. Leitura dos painéis de controle;

8.1.9.1.7. Verificacdo do nivel de 4gua;

8.1.9.1.8. Verificacdo de carga nas baterias;
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8.1.9.1.9. Limpeza do painel de comando;

8.1.9.1.10. Inspecdo das escovas e porta-escovas e anéis de desligamento;

8.1.9.1.11. Verificacdo do funcionamento do sistema de alarme;

8.1.9.1.12. Verificacdo do equilibrio das fases;

8.1.9.1.13. Inspec¢do da sinalizagdo visual, quanto a existéncia de ldampadas queimadas ou
inoperantes;

8.1.9.1.14. Verificacdo de tensdo das correias do ventilador, bomba de dgua e dinamo;
8.1.9.1.15. Verificacdo de agua do radiador;

8.1.9.1.16. Verificacdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;

8.1.9.1.17. Verificacdo das boias automaticas dos tanques auxiliares;

8.1.9.1.18. Verificacdo e lubrificacdo dos tanques auxiliares;

8.1.9.1.19. Verificacdo e lubrificacdo dos comandos da bomba injetora;

8.1.9.1.20. Verificacdo do funcionamento dos sistemas automatico de pré-aquecimento e pré-
lubrificacao;

8.1.9.1.21. Limpeza do equipamento;

8.1.9.1.22. Verificacdo do nivel de dgua das baterias, completando com solucao eletrolitica nas que
forem necessarias;

8.1.9.1.23. Verificacdo do estado de conservacao das baterias;

8.1.9.1.24. Verificacdo do nivel da solucdo, tensdo e densidade das baterias;

8.1.9.1.25. Teste do gerador com carga;

8.1.9.1.26. Limpeza dos motores e do espaco fisico, instalacdes, instrumentos e acessérios;
8.1.9.1.27. Exame do 6leo do Carter;

8.1.9.1.28. Limpeza dos filtros de ar;

8.1.9.1.29. Verificacdo do aquecimento dos disjuntores termomagnético;

8.1.9.1.30. Inspec¢do do estado das mangueiras de interligacao;

8.1.9.1.31. Teste dos componentes eletrénicos;

8.1.9.1.32. Verificacdo do ajuste “zero” dos instrumentos de medigdo;

8.1.9.1.33. Verificacdo do arco, em excesso, das chaves magnéticas e contadores;
8.1.9.1.34. Verificacdo do ajuste dos relés de sobrecarga;

8.1.9.1.35. Verificacdo do contato dos porta-fusiveis;

8.1.9.1.36. Inspec¢do do barramento e conexdo;

8.1.9.1.37. Verificacdo do estado da graxa dos mancais;

8.1.9.1.38. Verificagao da tampa dos rolamentos quanto a existéncia de vibragdes anormais;
8.1.9.1.39. Verifica¢do do bloco acionador quanto a folgas;

8.1.9.1.40. Verificagao da lubrificacdo dos isolamentos;

7.1.9.1.41. Verificagdo da ventilagao corretiva dos componentes que trabalham em regime de
temperatura elevada;

8.1.9.1.42. Medi¢do da densidade da solugdo das baterias;

8.1.9.1.43. Aferigao das molas dos porta-escovas;

8.1.9.1.44. Limpeza e reaperto dos bornes das baterias;

8.1.9.1.45. Verificagdo das superficies do rotor e do estado dos alternadores;

8.1.9.1.46. Verificagao das molas dos porta-escovas;

8.1.9.1.47. Reaperto dos parafusos de fixacao;

8.1.9.1.48. Limpeza dos terminais das baterias;

8.1.9.1.49. Verificacdo dos anéis coletores;

8.1.9.1.50. Inspecdo nos cabos alimentadores;

8.1.9.1.51. Reaperto dos terminais de ligacdo das chaves magnéticas e contatores;
8.1.9.1.52. Limpeza dos contatos das chaves magnéticas;

8.1.9.1.53. Verificacdo da excitatriz estatica;

8.1.9.1.54. Afericdo da pressdo das molas de contato do dispositivo de levantamento das escovas;
8.1.9.1.55. Verificacdo do estado de isolamento dos fios e cabos;

8.1.9.1.56. Reaperto em todo sistema de alimentagdo de 6leo combustivel;

8.1.9.1.57. Verificacdao dos chumbadores de fixagao do grupo gerador;
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8.1.9.1.58. Medicdo de aterramento do painel e grupo gerador;

8.1.9.1.59. Verificacdo dos anéis coletores;

8.1.9.1.60. Limpeza geral das canaletas;

8.1.9.1.61. Medicdo da resisténcia de isolamento dos geradores;

8.1.9.1.62. Verificacdo e reaperto de conexdes da carenagem do grupo gerador.

8.1.9.2. Grupo Gerador trimestralmente:

8.1.9.2.1. Verificagdao do aperto dos parafusos nos cabecotes;

8.1.9.2.2. Medicdo da resisténcia de isolamento do gerador;

8.1.9.2.3. Verificacdo do estado dos mancais;

8.1.9.2.4. Verificacdo do nivel do alinhamento da base;

8.1.9.2.5. Verificacdo da instalagdo elétrica;

8.1.9.2.6. Limpeza dos canais de extincdo das chaves magnéticas;

8.1.9.2.7. Limpeza com produto quimico apropriado do sistema de arrefecimento;
8.1.9.2.8. Ajuste da pressao e alinhamento dos contatos das chaves magnéticas;
8.1.9.2.9. Limpeza e aferi¢cdo da escala dos instrumentos de predicao;

8.1.9.2.10. Verificagdo de funcionamento e teste dos componentes eletronicos;
8.1.9.2.11. Limpeza dos enrolamentos dos alternadores;

8.1.9.2.12. Verificacdo dos alinhamentos dos grupos comparadores;

8.1.9.2.13. Limpeza e calibragem dos bicos injetores;

8.1.9.2. 14. Verificagdo das escovas e coletores do dinamo e motor de arranque;
8.1.9.2.15. Verificacdo da pressao do éleo lubrificante;

8.1.9.2.16. Drenagem do tanque de combustivel para limpeza do 6leo existente e retirada de corpo
de fundo deixado pelo mesmo;

8.1.9.3. Grupo Gerador Semestralmente:

8.1.9.3.1. Substituicdo do dleo do Carter;

8.1.9.3.2. Substituicdo do filtro de 6leo do Carter;

8.1.9.3.3. Substituicdo do filtro de combustivel,

8.1.9.3.4. Substituicdo do filtro separador dgua/dleo;

8.1.9.2. Esgotamento de dagua do sistema de arrefecimento e complementagao da agua juntamente
com liquido apropriado para radiador.

8.2. A manutengdo preventiva do equipamento, objeto deste Termo de Referéncia, obedecera a uma
rotina programada, seguindo as prescri¢des do fabricante com aprovacao pela FISCALIZACAO, e sujeita as
alteragdes que se fizerem necessarias.

8.3. As rotinas de manutengao apresentadas sdo as referéncias minimas para execug¢do dos servigos de
operacdo e manutengao preventiva do sistema objeto deste contrato, devendo a CONTRATADA
providenciar todas as demais a¢les e adequagdes que forem necessdrias para manter o efetivo
funcionamento do Grupo Motor Gerador. O Plano de Manutengées Preventivas deverd ser encaminhado
por escrito para aprovacdo prévia da FISCALIZACAO, de forma a verificar sua adequacdo em até 1 (um)
més contado a partir da assinatura do contrato.

8.4. O Plano de ManutencGes Preventivas deverd ser revisado sempre que necessario ou quando
solicitado pela fiscalizagdo.

8.5. A primeira manutengio preventiva serd agendada juntamente com a fiscalizacdo técnica para no
maximo 15 (quinze) dias apds assinatura do contrato e as demais serdo de acordo com o Plano de
ManutencgGes Preventivas encaminhado pela Contratada conforme descrito no item 8.3.
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8.6. Os chamados de Assisténcia Técnica para reparos, poderdo ser realizados via telefone pela
FISCALIZACAO a CONTRATADA, desde que a situagdo seja emergencial, porém, a ordem de servigo (Anexo
Ill) devera ser feita pela CONTRATANTE assim que possivel, os atendimentos da CONTRATADA no caso de
emergéncias deverdo ser realizados conforme o subitem 8.16.10.2.

8.7. A CONTRATADA deverd manter o equipamento em condi¢cbes normais de funcionamento,
executando todos os servicos de manutengdo preventiva, necessarios a permitir a operagdo continua e
ininterrupta, sem alterar as caracteristicas técnicas do mesmo, como também das instalac¢des.

8.8. Os materiais a serem utilizados na execucdo dos servicos de manutengdao corretiva serao
comprovadamente originais ou de primeira linha.

8.9. A CONTRATADA devera realizar o esgotamento e reabastecimento do tanque de combustivel
(diesel) do Grupo Gerador, nos casos previstos na manutencgdo preventiva e corretiva do equipamento.

8.10. A aquisicdo do combustivel serd efetuada pela CONTRATADA sob demanda de leitura do painel
mostrador de combustivel (diesel) existente no equipamento. Para tanto devera levar em consideracdo a
previsdo de consumo em litros/hora do equipamento.

8.11. A CONTRATADA devera realizar o abastecimento e reabastecimento do tanque de combustivel
(diesel) do Grupo Gerador, nos casos de entrada em funcionamento por falta de energia, até que seja
regularizado o funcionamento normal.

8.12. Para o abastecimento/reabastecimento do gerador descrito neste Termo de Referéncia, sera
emitida uma autorizagdo da CONTRATANTE apds contato com o Fiscal Técnico autorizando assim a acdo
da CONTRATADA.

8.13. O pagamento do combustivel serad efetuado apds a apresentacdo da referida nota fiscal eletronica
e autorizacdo da CONTRATANTE que consta no subitem 8.12.

8.14. Depois de finalizado o atendimento de manutengdo corretiva ou emergencial, a CONTRATADA
devera elaborar um relatério técnico a ser entregue ao fiscal técnico do contrato, devendo constar o
horario de chegada do técnico, o horario de encerramento do atendimento, a descri¢dao dos servigos
realizados e uma listagem das pecas, caso tenha ocorrido substituicao.

8.15. No relatério técnico deverdao constar informagdes das possiveis causas que demandaram a
manutengdo corretiva ou emergencial, a troca de pegas, assim como sugestao de melhorias no Plano de
ManutencgGes Preventivas para evitar que o problema ocorra novamente.

8.16. Equipe Técnica de Manutengdo:

8.16.1. Na execugdo dos servicos, a CONTRATADA deverd empregar pessoal habilitado, podendo a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, desde que devidamente motivada, e sem assumir 6nus por
indenizacdo de qualquer espécie perante a CONTRATADA, exigir a imediata substituicdo de qualquer
de seus empregados que julgar necessario;

8.16.2. As manutengdes preventivas e corretivas deverdao ser obrigatoriamente, executadas por
técnico especializado, técnico em mecanica, eletromecanica, ou similar, podendo, caso necessario ser
auxiliado por assistente;

8.16.3. A Contratada devera disponibilizar um, engenheiro mecéanico ou engenheiro eletricista como
responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe (CREA), para a supervisdo do
contrato de manuten¢do, que prestard esclarecimentos técnicos pertinentes, apresentard
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especificagdes detalhadas de pecas para aquisicdo e emitira laudos e atestados - com ART ou outro
conselho equivalente - sobre os equipamentos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE;

8.16.4. Somente ao final das manutencdes corretivas ou emergenciais a CONTRATADA devera emitir
um relatdrio dos servigos executados, indicando também a relacdo de pecgas substituidas que devem
ser colocadas a disposi¢do para verificacdo pelo Técnico da CONTRATANTE, assim como anotacdo de
responsabilidade técnica — ART;

8.16.5.Todo pessoal da CONTRATADA deverd se apresentar uniformizado, portando inclusive cracha
de identificagao;

8.16.6.Toda equipe sera fornecida pela CONTRATADA, a qual deverd ser composta por técnicos
especializados em manutenc¢do de equipamentos iguais ou equivalentes ao descrito no objeto deste
Termo de Referéncia;

8.16.7. Estes técnicos fardo visitas periddicas mensais para fazerem a manutencdo preventiva, do
grupo gerador, os servicos deverao ser durante o horario administrativo da Reitoria do IFSul;

8.16.8. A CONTRATADA devera possuir técnicos de plantao para possiveis manutencdes corretivas e
emergenciais.

8.16.9. Deverdo estar inclusos no valor da proposta apresentada:

I. Suporte técnico por telefone;

Il. Treinamento pratico aos operadores durante visita para manutencdo preventiva;
Ill. Apresentacdo de relatério impresso do controle de manutencgao;

IV. Seguro de responsabilidade civil;

V. Seguro de responsabilidade técnica;

VI. Laudo e ART de manutencdo corretiva e emergencial.

8.16.10. A execucgao dos servicos sera iniciada tdo logo o contrato seja assinado, na forma que segue:
8.16.10.1. Manutengdo Preventiva conforme dispositivos constantes no item 8.1.8.
8.16.10.2. Os prazos para inicio e término dos servigos ficam definidos como se segue:

| - Tempo de atendimento de manuten¢do emergencial: até 05 (cinco) horas contadas a partir
da emissdo e recebimento da ordem de servigo.

Il - Tempo de atendimento de manutencdo corretiva: até 24 (vinte e quatro) horas contadas a
partir da emissdo e recebimento da ordem de servigo.

lll - Tempo de conclusdo dos servigos iniciados que demandem substituicdo de pecas: até 36
(trinta e seis) horas principiadas na emissdo e recebimento da ordem de servigo.

IV - Tempo de conclusdo de servigos iniciados que ndo demandem substituicdo de pecgas: até 8
(oito) horas principiadas na emissdo e recebimento da ordem de servico.

8.16.10.3. Caso seja impossivel cumprir o prazo estabelecido no Inciso Il do subitem 8.16.10.2. A
CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo, ainda durante vigéncia do tempo de conclusdo de
servico, e-mail com justificativa que comprove a impossibilidade de conclusdo dos servicos no prazo
estipulado, juntamente com uma proposta que contenha o novo prazo para finalizagdo dos
servigos.

8.16.10.4. Os prazos para inicio de atendimento e para conclusdo dos servigos sdo os mesmos para
finais de semanas e feriados, visto que os equipamentos objeto das manutenc¢des alimentam cargas
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gue ndo podem ficar sem energia elétrica pois sdo vitais para o funcionamento da pagina na
internet dos 14 Campus do IFSul.

8.16.10.5.0 descumprimento de qualquer um dos prazos estabelecidos nesta subsecdo sujeita a
CONTRATADA as sanc¢Oes previstas neste termo de referéncia.

8.17. Caso uma mesma falha que demande manutencgado corretiva ocorra novamente dentro do prazo de
garantia da peca eventualmente substituida, a CONTRATADA devera elaborar Relatério Técnico
informando a situacdo, considerando aspectos como qualidade das pecas utilizadas e confiabilidade do
plano e acées de manutencdo preventiva, assim como deverd apresentar plano de contingenciamento
para evitar novos problemas.

8.18. Caso uma mesma falha que demande manutengdo corretiva ocorra mais do que 2 (duas) vezes no
mesmo més, a CONTRATADA nao recebera o valor referente aos servicos de manutencao preventiva do
més das ocorréncias;

8.19. Nos casos em que a contratada ndao conseguir realizar o conserto do grupo gerador em até 36 horas
conforme subitem 8.16.10.2. Inciso 1V, a mesma deverd providenciar um gerador reserva de 25 KVA, sem
custo para a contratante, para suprir a demanda da Diretoria de Tecnologia da Informacgdo durante a
manutencao.

8.20. Fornecimento de insumos, materiais e pecas:

8.20.1. Os componentes a serem fornecidos sdo destinados a suprir as manutencées do Grupo Gerador
localizado nas instalagdes da Reitoria do IFSul que apresentarem defeito ou desgaste por uso, visando
a manter o funcionamento normal dos equipamentos.

8.20.2. A Contratada deverd apresentar a Fiscalizagdo no minimo de 03 (trés) orcamentos ou 03 (trés)
notas fiscais de fornecimento do referido item a entidades publicas ou privadas com objetivo de
justificar o preco. Todos os encargos, tais como impostos, frete, entre outros, deverao estar inclusos
no prego apresentado.

8.20.3. Os valores ofertados serdo avaliados pela fiscalizagdo com vistas a aprovagao da proposta de
menor valor.

8.20.4. O IFSul reserva-se ao direito de proceder a pesquisa de mercado para avaliar os pregos
propostos, caso o preco encontrado seja inferior ao oferecido pela CONTRATADA, a fiscalizagdo
apresentara por escrito esta pesquisa a empresa que devera adequar seu pre¢o ao praticado no
mercado.

8.20.5. Caso a CONTRATADA nado esteja de acordo com a pesquisa de mercado ou avalia¢gdo do prego
de um dado componente, podera se manifestar por escrito no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas apods ciéncia do resultado da avaliacdo. Apds o recebimento da manifestacdo, o IFSul se
pronunciara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.20.6. Uma vez aceito, o prec¢o para um dado componente ou material fica registrado pelo prazo de
90 (noventa) dias para aquisicGes posteriores, caso necessario. Dentro deste prazo, ndo sera
necessario apresentar outras propostas para se adquirir um item anteriormente aplicado, em caso de
fornecimento de componente extraordinario.

8.20.7.0 pagamento das pecas serd feito por meio do saldo previsto no item 2 do objeto,
“Fornecimento de pecas de reposicdo e acessorios necessarios para execucdo de manutengdo
preventiva Corretiva e Emergencial” a serem utilizadas para manuteng¢do do GRUPO GERADOR. O saldo
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previsto para o item 2 do objeto trata-se de uma estimativa para o custeio de pecas, o qual sera
utilizado a medida que trocas de pecas sejam necessarias e realizadas.

8.20.8. As pecas e materiais a serem utilizados deverdo ser de primeira linha ou originais, novos, de
primeiro uso e compativeis com os equipamentos instalados no IFSul, estando ainda em conformidade
com o disposto neste termo de referéncia.

8.20.9. A substituicdo de pecas e materiais sé podera iniciar quando houver comunicagao prévia e por
escrito a FISCALIZACAO, contendo, pelo menos: nomes dos profissionais envolvidos, relacdo de
materiais, data e hora prevista;

8.20.10. Fica a CONTRATADA responsavel pela reposicdo de material, item de acabamento ou
equipamento danificado das instalacdes da CONTRATANTE em decorréncia de impericia na execuc¢do
da manutengao.

8.20.11. A contratada deverd dispor de pecas para manutencdes, em quantitativo suficiente ao
atendimento das demandas, para uso imediato, se necessario.

8.20.12. Em consonancia com os servicos a serem realizados, os componentes deverao ser fornecidos
durante o horario de funcionamento da Reitoria, ou seja, entre 8:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira.

8.20.13. Quando houver necessidade de substituicdo de pecas ou materiais, a CONTRATADA devera
encaminhar, no prazo maximo de 1 (um) dia corrido da detecc¢do da falha do equipamento, o laudo
técnico do problema, que devera conter, no minimo, os itens abaixo:

| - As causas possiveis da falha (humanas, de operacdo automatica, etc;)

Il - O tempo em que o equipamento ficou indisponivel em virtude da falha;

11l - Os danos ocorridos;

IV - Prazo e servigos necessarios ao completo reparo;

V - A quantidade e especificacdo das pecas necessarias para reparar o equipamento;

VI - Boas praticas de operagcdo e manutengdes preventivas visando evitar a ocorréncia da falha;

8.21. O laudo técnico devera ser assinado pelo responsdvel técnico da empresa, com as seguintes
informacgdes: nome, registro no conselho de classe, assinatura, data e local.

8.22. A apresentagao do laudo técnico citado no item anterior podera ser dispensada nos casos em que a
vistoria presencial seja suficiente para identificar os problemas que motivaram a troca das pegas.

8.23. Havendo necessidade de maior prazo, a CONTRATADA devera formalizar imediata comunicagao ao
CONTRATANTE, justificando e propondo novo prazo, o qual sera avaliado pelo CONTRATANTE.

8.24. Para os casos emergenciais que exigirem a pronta substituicdo de componentes defeituosos, a
critério da fiscalizacdo, o laudo técnico a que se refere o item anterior podera ser apresentado apds a
conclusdo dos servigos.

8.25. Apds a comprovacdo da necessidade de aplicagdo de um componente e apds a autorizagdo da
fiscalizacdo, a contratada devera entdo fornecé-lo, atentando para o prazo de conclusdo dos servigos.

8.26. Para comprovar o fornecimento de um componente ou material, ao término de um servico, a
contratada devera apresentar a fiscalizacdo um recibo com a descricdo, preco e quantidade do material
ou pecas aplicadas que devera ser assinado pelo técnico responsavel e o Fiscal dos servicos.
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8.27. Nos equipamentos que se encontram em periodo de garantia, os servicos de reparos ou de
manutencdo corretiva somente poderdo ser executados apds a constatacdo de que o problema ndo
decorre de defeito coberto pela garantia.

8.28. Caso a CONTRATADA execute os servicos de manutencdo corretiva nesses equipamentos e disto
resulte a perda da garantia oferecida, a CONTRATADA assumird, durante o periodo remanescente da
garantia, todos os 6nus a que atualmente estd sujeito o fabricante do equipamento.

8.29. A contratada dard garantia para todas as pecas utilizadas para manutencao.

8.30. Elaboracdo de Laudos Técnicos:
8.30.1. A Contratada deverd elaborar laudos técnicos para o Grupo Motor Gerador e seus elementos
constituintes a fim de esclarecer situacdes relacionadas a operagao, seguranca, danos, conservacao e

demais assuntos ligados aos equipamentos, de oficio ou quando solicitado pela Fiscalizacao.

8.30.2. Os laudos técnicos deverao ser elaborados por profissional habilitado e competente, com
registro no sistema CREA.

8.30.3. Os custos relacionados a aluguel de equipamentos de medicdo e outros que forem necessdrios
a adequada elaboracdo do laudo técnico, assim como os custos de registro de ART, deverdo estar
inclusos no custo mensal / anual das manuten¢des dos Grupos Motores Geradores.

8.31.Toda e qualquer intervencdo nos equipamentos, devera ser acompanhada pelo Fiscal Técnico, com
posterior emissdo de relatério confeccionado pela contratada.

8.32. E de responsabilidade da contratada garantir a qualidade dos materiais empregados, apresentando
documentos comprobatérios de sua originalidade e procedéncia quando requisitados pela fiscalizacdo.

8.33. As pecas, componentes, acessorios e quaisquer materiais aplicados aos equipamentos Grupos
Motores Geradores deverdo estar em acordo com a legislacdo Federal e Distrital vigente e com normas,

especificacdes, recomendacbes da ABNT, dos fabricantes.

8.34. Para comprovar a originalidade das pegas de reposicao empregadas nos servigos, a fiscalizagao
podera solicitar apresentagao de certificados ou documentos comprobatérios.

8.35. Ao término do futuro contrato e no que se refere a substituicdo das pegas aplicadas nos
equipamentos, a garantia deverd ser de no minimo 90 (noventa) dias.

8.36. Caso o fabricante das pegas aplicadas oferte garantia maior que a prevista no anterior, prevalecera
a garantia de fabrica, expressa em termo proprio.

8.37. Mensalmente a contratada devera apresentar relatério que subsidiard seus recebimentos. O
documento deverda abordar os seguintes pontos, além de todas as informag¢des que a contratada julgue
serem essenciais:

8.37.1. Registro de todas as visitas realizadas contendo data, hora e nome do técnico.

8.37.2. Registro de todos os servicos realizados.

8.37.3. Registro de todas as pecas substituidas, juntamente com os laudos técnicos que subsidiaram
as trocas.
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8.37.4. Indicacdo do estado dos equipamentos em relagdo a sua vida Util e de seus componentes.
8.37.5. Condicdes de instalagdes inadequadas, caso encontrada.
8.38.Gestdo e Fiscalizagdo Contratual:

8.38.1. A gestdo e fiscalizagdo contratual do objeto relativo a este Termo de Referéncia se dara por
meio das seguintes unidades organizacionais:

8.38.1.1. Departamento de Manutencado da Reitoria;

8.38.1.2. Coordenacado de Gestdo de Contratos.

9. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1. Os servicos de manutencado preventiva, corretiva e emergencial no Grupo Gerador, devem ser
executados por equipe disponibilizada pela Contratada devendo obrigatoriamente contar com
profissionais devidamente habilitados e capacitados.

9.2. ACONTRATADA deverd disponibilizar servico de suporte técnico via telefone e e-mail ou outros meios
digitais, em dias uteis durante o horario comercial, de modo a possibilitar a abertura de Ordem de Servico
Corretiva, com respectivo protocolo de atendimento.

9.3. Para abertura de chamados nos hordrios ndo comerciais a CONTRATADA devera disponibilizar um
numero de telefone especifico para a CONTRATANTE solicitar o atendimento necessario.

9.4. A prestacgdo dos servicos de manutencgdes corretivas e emergencial podera ser realizada aos domingos
e/ou feriados, de acordo com a necessidade da contratante.

9.5. Os atendimentos em situagcdes emergenciais e corretivas serdo pagos por hora de trabalho, ndo sendo
contabilizado o tempo de deslocamento da contratada até o local da prestacao do servico.

9.6. A empresa contratada deverd manter os equipamentos e as instalagdes objeto deste Termo de
Referéncia em perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranga, por meio de manutengles
permanentes, executadas com pessoal técnico comprovadamente qualificado.

9.7. Deverdo estar inclusos nos pregos todos os custos relacionados a emissdao de ART, elaborac¢do de
laudos técnicos de pegas e equipamentos, atualizagdo de alarmes e demais configurages do software de
comando e controle do Grupo Gerador.

9.8. Somente se enquadrarao em servigos de manutengdo corretiva e emergéncia aqueles solicitados pela
contratante através de contato telefonico e/ou correio eletrénico.

9.10. O dleo diesel a ser disponibilizado pela contratada fracionado em 2 vezes de 500 litros, ou a critério
da administracgao.

9.11. Os servicos a serem contratados serdo executados no grupo gerador que esta instalado no prédio
da Reitoria do Instituto Federal Sul-rio-grandense - na cidade de Pelotas/RS - situado na Rua Gongalves
Chaves - n° 3218 — Centro - CEP 96015-560.

9.12. Para se obter o valor das pecas de reposi¢cdo do grupo moto-gerador a contratada devera realizar
no minimo 3 or¢amentos, sendo que a contratante pagara pelo menor valor encontrado na pesquisa.
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9.13. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos (EPI'S e EPC’S), ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

9.13.1. Lista dos materiais para a perfeita execugao do objeto:

9.13.1.1. Multimetro digital de alta precisdo e ampla faixa de medicdo;

9.13.1.2. Alicate amperimetro com ampla faixa de medicao;

9.13.1.3. Aparelho de solda;

9.13.2.4. Furadeira e brocas;

9.13.2.5. Kit de ferramentas contendo chaves em geral, alicates;

9.13.2.6. Todo os Equipamentos de Protecao Individual - EPIs e Equipamentos de Protec¢do Coletiva - EPCs
(luvas, oculos, botas, capacetes, protetores auriculares, corddes de isolamento e outros que sejam
necessarios);

9.13.2.7. Demais ferramentas que, embora nao listadas, sejam necessarias a prestacao dos servicos

9.14. CARACTERISTICAS TECNICAS DO GRUPO GERADOR:
9.14.1. Fabricante: Generac Brasil

Escopo de fornecimento:

Produto: G 0218;

Operagdo: Automatico Poténcia: 500 kVA;
Regime de Funcionamento: - Tensdo: 380V,
Frequéncia: 60 Hz;

Mddulo Painel de Controle: ComAp InteliGen
Pegas Sobressalentes N — NAO;

9.14.2. Caracteristicas Técnicas do Motor:

Fabricante: SCANIA;

Modelo: DC13 072A;

Cilindros: 6;

Cilindradas: 12,7

Alimentagdo: Turbo carregado, resfriado a ar;
Rotagdes por minuto: 1800 RPM;

Poténcia bruta do motor: 602 (449) Wm;
Velocidade do Pist3o: 9,6 m/s;

Refrigeragdo: R - Radiador Local;

9.14.3. Caracteristicas Técnicas do Gerador:

Fabricante: WEG;

Modelo / Carcaca: GTA 311 Al33;
IP: 23;

Poténcia kVA: 500;

Poténcia kW: 400;

Rotagdes por minuto: 1800 RPM;
Tensdo: 380 V;

Fases: 3;

Corrente: 760 A;

Fator de Poténcia: 0.8
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Isolamento: H-UL 1446;

Conex3o: ESTRELA SERIE;

Fusivel / Disjuntor: SCHNEIDER NS800N 8kV 800 A
Regulador de Voltagem: GRT7- TH4E

N° Série 1020873737 08 13- GER WEG GTA 311 AI33.

9.14.4. Caracteristicas Técnicas do Quadro de Transferéncia:

Multimedidor: SCHNEIDER Power Logic PM210;

Disjuntor 1: SCHNEIDER Masterpact NT16H1 1600A 12kV 1000V;
Disjuntor 2: SCHNEIDER Masterpact NT16H1 1600A 12kV 1000V;
Caracteristicas Técnicas dos Acompanhamentos:

Com Bateria: Sim.

Dados Bateria: (2) Duas Baterias de 12 Volts, 150 Ah.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as
solucgGes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condicGes estabelecidas
neste Termo de Referéncia;

10.5. Efetuar as retengdes tributérias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao previr o
atendimento direto, tais como nos servigos de recepg¢do e apoio ao usuario;
10.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e

passagens.

10.7. Prestar aos funciondrios da contratada todas as informagdes e esclarecimentos necessarios que
eventualmente venham a ser solicitados sobre os servigos.

10.8. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do servigo especificado
no Termo de Referéncia, permitindo o acesso dos profissionais da Contratada as suas dependéncias. Esses
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profissionais ficardo sujeitos a todas as normas internas do IFSul, principalmente as de seguranca,
inclusive agqueles referentes a identificacdo, trajes, transito e permanéncia em suas dependéncias.

10.9. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
10.10. Aplicar as penalidades cabiveis, previstas neste Edital, garantindo a prévia defesa.

10.11. Conferir toda a documentacgdo técnica gerada e apresentada durante a execug¢do dos servigos,
efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrdes de informacdo e
qualidade exigidos.

10.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacGes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢Ges técnicas apds o recebimento
do servico e notificacdes expedidas.

10.13. Solicitar a licitante vencedora que assine o contrato, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, a
contar da convocagao;

10.14. Determinar as sancdes administrativas decorrentes da inexecucdo total ou parcial das obrigacdes
assumidas pela licitante, que incluirdo o registro de ocorréncia junto ao SICAF e até restricdes quanto a
contratada junto a Administracdo Publica;

10.15. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada; Aplicar as penalidades cabiveis,
previstas neste Edital, garantindo a prévia defesa.

10.16. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n2 8.666, de 1993.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigcos conforme especificacées deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocacdao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execug¢do ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administra¢do
em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n°® 7.203, de 2010;
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11.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.8. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdao do empreendimento.

11.9. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n3do esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.10. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.11. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de Referéncia,
no prazo determinado.

11.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicBes de seguranca, higiene e disciplina.

11.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.14. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigOes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.

11.16. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

11.17. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante.

11.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.
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11.20. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execug¢do dos servigos.

12. DA SUBCONTRATAGAO
12.1. N3do serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.
13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucgao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessdria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

14.4. Afiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc&o dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas
guantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1¢
e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacBes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingcdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acBes relacionadas a Gestdo
do Contrato.
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14.9. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara a execucdo do objeto e utilizard o Instrumento de
Medi¢do de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo Il, ou outro instrumento substituto
para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.10. A utilizacdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo
da prestagdo dos servigos.

14.11. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.12. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execuc¢do do objeto
ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.13. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacado dos servicos realizada.

14.14. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.15. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da presta¢do do servigo em relagdo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatoério.

14.16. O fiscal técnico realizard avaliagdo mensal visando aferir o desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos.

14.17. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.18. As disposi¢des previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.

14.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

Comisséo Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletronico: Servigos Continuos sem dedicacéo exclusiva de méo de obra
Atualizagao outubro 2020



15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos
termos abaixo.

15.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda
a documentac¢do comprobatdria do cumprimento da obrigacdo contratual.

15.3. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo
apods a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

15.3.1. A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com
a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios;

15.3.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

15.3.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisdrio;

15.3.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato, em relacdo
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servicos pela
fiscalizagao técnica, o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execuc¢do dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.4.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

15.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), ou instrumento substituto;

15.4.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor.

15.4.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de trinta (30) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

16.2.0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 39, da Lei n2 8.666, de 1993.

16.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Termo de Referéncia.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art. 29 da
Lei n2 8.666, de 1993.

16.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instru¢cdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.6. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.6.1. O prazo de validade;

16.6.2. A data da emissao;

16.6.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.6.4. O periodo de prestagdo dos servicos;

16.6.5. O valor a pagar; e

16.6.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

16.7. Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢ao da regularizagdo da situa¢do, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.8. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera
efetuada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.8.1. Nao produziu os resultados acordados;

16.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

16.10. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.
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16.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.12. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverad realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito
do 4rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.13. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.14. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

16.15. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

16.16. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicdvel, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP
n.5/2017, quando couber.

16.18. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

16.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I =0,00016438
I =(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo
das propostas.
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17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoaria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

17.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666,
de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancdria.

18.2.1. Aiinobservancia do prazo fixado para apresenta¢ao da garantia acarretard a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento);

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2
5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
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18.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucgdo
do contrato;

18.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

18.4.4. ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econbémica Federal, com correcdao monetaria.

18.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

18.12. Serd considerada extinta a garantia:

18.12.1. Com a devoluc¢do da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao,

conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.12.3. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

18.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Edital e no Contrato.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
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19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

19.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execug¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execuc¢do com atraso, poderd
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

19.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

19.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao
da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogag¢do), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragio CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

19.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre si.
Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

19.5. A Sanc¢do de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em
quaisquer das hipdteses previstas como infragdao administrativa no subitem 20.1 deste Termo de
Referéncia.

19.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serad concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

19.7. As sancgOes previstas nos subitens 19.2.2.1 a 19.2.2.5 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicagao de multas, as infra¢des sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 2 e 3:
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Tabela 2

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 3

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por | 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia | 04
e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os

3 . . 03
servicos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir  determinagdo formal ou instrucdo 02

complementar do drgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do |01
servico, por funcionario e por dia;

Cumoprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndao previstos nesta tabela de multas, apds

7 N . .~ |03
reincidéncia formalmente notificada pelo drgao
fiscalizador, por item e por ocorréncisa;

3 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios
9 conforme previsto na relacdo de obriga¢des da |01

CONTRATADA

19.8. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
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19.8.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.8.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

19.8.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

19.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

19.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

19.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado
o principio da proporcionalidade.

19.13. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessadrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

19.14. A apuragdo e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.15. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

19.16. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

20.1. As atividades de gestdo da execugdo contratual sdo o conjunto de a¢des que tém por objetivo aferir o
cumprimento dos resultados previstos pela Administragao para os servigos contratados:

20.2. Gestdo da Execucdo do Contrato: Corresponde a coordenacdo das atividades relacionadas a
fiscalizagdo técnica, administrativa, setorial e pelo publico usudrio, bem como dos atos preparatdrios a
instrugcdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente aos demais nlcleos para
formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogacdo, alteracdo, reequilibrio,
pagamento, eventual aplicacao de san¢des, extingdo dos contratos, dentre outros;
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20.2.1.A Gestdo do Contrato sera exercida por servidores da Coordenadoria de Gestdo de
Contratos (IF-COGES) ligada a Pré-reitoria de Administracdo e de Planejamento (IF-PROAP),
formalmente designados por Portaria especifica.

E-mail: if-coges@ifsul.edu.br;

Telefone: (53) 3026-6120

20.3. Fiscalizagdo Técnica: diz respeito ao acompanhamento do objeto contratual, com o objetivo de avaliar
a execucao do mesmo na forma contratada e, se for o caso, para fins de pagamento do valor ajustado, aferir
se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestacdo dos servicos estdo compativeis com os indicadores
de niveis minimos de desempenho estipulados no ato convocatdrio, competéncia que pode contar com o
auxilio da fiscalizacdo do Publico Usudrio;

20.3.1. A Fiscalizagdo Técnica do Contrato sera exercida por servidores do Departamento de
Manutencao da Reitoria (IF-DEMAR) ligado a Diretoria de Projetos e Obras (IF-DPO),
formalmente designados por Portaria especifica.

E-mail: if-demar@ifsul.edu.br

Telefone: (53) 3026-6212

20.4. Fiscalizacdao Administrativa: estd relacionada ao acompanhamento dos aspectos administrativos da
execucdo dos servigos nos contratos com regime de dedicacao exclusiva de mao de obra no que concerne as
obrigacGes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos
de inadimplemento das clausulas contratuais;

20.4.1. A Fiscalizacdo Administrativa do Contrato serd exercida por servidores da
Coordenadoria de Gestdo de Contratos (IF-COGES) ligada a Pré-reitoria de Administragdo e de
Planejamento (IF-PROAP), formalmente designados por Portaria especifica.

E-mail: if-coges-adm@ifsul.edu.br

Telefone: (53) 3026-6120

20.5. A comunicagdo entre a Contratante e a Contratada sera realizada por meio eletronico, via e-mails
oficiais, telefone e correspondéncias.

20.6. Os servigos prestados na Reitoria Campus Pelotas e Visconde da Graga (CAVG) do Instituto Federal sul-
rio-grandense passardo a ser mensurados e monitorados por avaliagdo de desempenho continua,
instrumentalizada por indicadores, de modo a tornar quantificaveis os aspectos que sdo predominantemente
qualitativos e a montar uma base de dados que permita a verificagdo das dimensdes benéficas e prejudiciais
dessa relagdo, a fim de que sejam tomadas as providéncias cabiveis para potencializagdo dos beneficios,
correcdo dos erros e melhoria continua do relacionamento com os prestadores de servigos e,
consequentemente, dos servigos prestados.

20.7. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO — IMR

20.7.1. Mecanismo que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente
observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacdo dos servicos e
respectivas adequacgdes de pagamento.

20.7.2. O objetivo do IMR é vincular o pagamento dos servicos aos resultados alcancados, em
complemento a mensuragdo dos servigos efetivamente prestados, ndo devendo as reducées
de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR, ser interpretadas como penalidades
ou multas, as quais exigem a abertura do regular processo administrativo e do contraditério.

20.7.3. A Fiscalizagdo técnica deverd utilizar o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme formulario eletrénico (Anexo Il), desde termo de referéncia para afericdo da
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gualidade da prestacao dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

20.7.4. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

20.7.5. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

20.7.6. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliacdo da prestagao dos servigos.

20.7.7. A aplicacdo do IMR, utilizada mensalmente pelo fiscal técnico, devera seguir de acordo
com a metodologia e com as ocorréncias identificadas conforme instru¢ées constantes no
formulario eletronico (Anexo Il).

20.8. 0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdao da conformidade
da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste. Sendo assim o conjunto de atividades de gestao e fiscalizacdo compete ao gestor da
execucdo do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalizagcdo técnica, administrativa, setorial e pelo publico
usudrio, de acordo com as disposicdes estabelecidas no item 13 deste termo de referéncia.

20.9. A comunicacdo entre a contratada e a contratante sera realizada através de preposto designado pela
contratada.

20.10. Os servigos deverdo ser executados com base nos pardametros minimos a seguir estabelecidos:

20.10.1. Atender as exigéncias estabelecidas nos itens 6 e 7 deste termo de referéncia, quanto
a prestacao dos servicos.

20.10.2. Para efeito de verificacdo da execucdo dos servicos descritos no item 6 e 7, a
contratante utilizard Sistema Unificado de Administracdo Publica - SUAP que permite o
controle das viagens realizadas por cada motorista.

20.10.3. Por se tratar de prestacao de servico com dedicacdo de mao de obra exclusiva, além
do controle das viagens realizadas por cada motorista, a contratante avaliara o cumprimento
da jornada de trabalho através do controle de ponto dos motoristas, a ser fornecido pela
contratada.

20.10.4. A metodologia de avaliagdo se dard através de fiscalizacdo, a ser exercida por servidor
especialmente designado pela Administracdo e tratard de observar os seguintes aspectos
guanto a conduta dos terceirizados (motoristas), quando for o caso:

20.10.4.1. Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacdo
profissional exigidas, comparecendo ao trabalho sempre asseado, uniformizado e
portando crach3;

20.10.4.2. Manter sigilo quanto as informagdes que, em decorréncia do trabalho,
chegar ao seu conhecimento, sob pena de responsabilidade;

20.10.4.3. Adequacado dos servigos prestados a rotina de execugao estabelecida;

20.10.4.4. A satisfagcdo do publico usudrio, tratando as pessoas com urbanidade e
respeito, independente do cargo ou posi¢ao que ocupem;

20.10.4.5. Zelar pelo uso adequado da linguagem, evitando girias, palavrées ou
expressdes ndao apropriados ao tipo de relacionamento formal que o trabalho impde
€;

20.10.4.6. O cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do contrato.

Comisséo Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletronico: Servigos Continuos sem dedicacéo exclusiva de méo de obra
Atualizagao outubro 2020



20.11. O pagamento a contratada sera proporcional ao atendimento dos indicadores e metas estabelecidos
no Instrumento de Medicdo do Resultado (IMR) - Anexo II.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

21.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, ou outro conselho equivalente em plena validade;

21.2.2. Comprovacao de aptiddao para a prestacdao dos servicos em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentacao
de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado acompanhados de
CertidOes de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA;

21.2.3. Deverdo constar nos atestados de capacidade técnica, os seguintes dados: Data de inicio e
término dos servicos, local de execugdo dos servigos, nome do contratante, e da pessoa juridica
contratada, nome do responsavel técnico, seus titulos profissionais e nimero do referido registro,
especificacOes técnicas dos servicos e dos quantitativos executados;

21.2.4. Para efeito de caracterizacdo da semelhanca com o objeto da licitacdo serd tomada por
referéncia a realizacdo de servigos de manutencdo preventiva ou corretiva em grupo gerador diesel,
fabricante Generac ou similar, com capacidade de no minimo, 250 kVA;

21.2.5. Os atestados referir-se-ao a contratos ja concluidos ou ja decorrido no minimo um ano do inicio
de sua execucdo, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas aceito

mediante a apresentacdo do contrato;

21.2.6. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

21.2.7. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte
a contratagao, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

21.3. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
21.3.1. Valor Global serd conforme item 1 deste Termo de Referéncia.
21.3.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
21.3.3. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

22.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.
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22.2. A metodologia de estimativa de precos referenciais foi a pesquisa de mercado para os itens 1 e 4
(orcamentos com empresas reconhecidas no mercado), e utilizacdo da base governamental Painel de
Preco.

22.3. O item 2 (pecas de reposicdo) é um valor estimado pela contratante para a reposi¢ao das pecas
defeituosas ou préximas do fim da vida util e que necessitam ser substituidas.

22.4. O quantitativo de éleo diesel foi estimado baseado em uma média nos dois anos anteriores, seu
custo terd sempre com base o valor médio da ANP (Agéncia Nacional do Petréleo) no municipio de
Pelotas-RS, na data do fornecimento, conforme comprovante de aquisicao do combustivel.

23.DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

23.1. A dotacdo orcamentaria da contratacdo estara descrita no edital.

Pelotas, 15 agosto de 2021.

Claus de Rosso Bolzan

{sis Born Machado

Rodrigo Zechlinski Gusmao

Rogerio Valente Ernst

Silvia Elena Koth Sedrez
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Anexo |
Declaragfes

Pregéo Eletrdnico XX/2021
N° PROCESSO 23163. XXXXXX. XXXX-XX
MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE
Somente exigido caso ndo seja realizada a Visita Técnica (Vistoria)

Declaramos, para fins de participacéo na licitacdo, modalidade Pregéo elterénico n° XX/20XX, para a
execucao de servicos de manutencao preventiva, corretiva e emergencial do grupo gerador

da Reitoria do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que a Empresa , Inscrita no
CNPJ sob o N° , com sede na , n° , ha cidade de , representada
pelo(a) Sr(a). , ndo realizou a visita técnica no local onde serdo executados 0s

servicos solicitados.

Independente deste fato, a empresa declara que tem pleno conhecimento das condi¢es, dimensdes e
padrdes adotados, peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, bem como onde deverao ser feitas as
intervencdes necessarias a realizacéo de todos os servigos, conforme descrito no termo de referéncia,
planilha orcamentéria, projetos e edital. Assim, assume, sob as penalidades da Lei, total responsabilidade
por esse fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com o Instituto Federal Sul-rio-grandense.

,___de de 2021.

Representante Legal da Empresa

CPF:
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Pregao Eletrdnico XX/2021
N° PROCESSO 23163 XXXXXX. XXXX-XX
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS E DE NAO EMPREGAR MENOR

A empresa , CNPJ/MFn.° ,sediada , tendo examinado
todos os documentos, apresenta sua proposta para o fornecimento e entrega de bens e/ou servicos.

Outrossim, declara, sob as penas da lei, que:
a) esta ciente da obrigatoriedade de declarar superveniéncia de fato impeditiva da habilitacao;
b) ndo mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horério noturno de trabalho ou

em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Esta proposta constituird um compromisso desta Empresa.

............................... peeeeenen. €1 de 2021,
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Anexo Il

Modelo de Instrumento de Medi¢&o de Resultados — IMR

*Disponivel em formato excel
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Anexo Il

Modelo de Ordem de Servico

ORDEM DE SERVICO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DA REITORIA

ORDEM DE SERVICON.° _/

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA(;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-
GRANDENSE - REITORIA AUTORIZA a empresa (nome da empresa), CNPJ/MF n.
/ -, vencedora do/da (Modalidade de licitagdo) n°® _/ , a realizar os seguintes

procedimentos:

Os referidos servicos serdo executados para a Reitoria do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e
Tecnologia Sul-rio-grandense, a partir de / / | de acordo com o Processo n.°

-, conforme o Edital do/da (Modalidade de L|C|ta(;ao) e, ainda, do que esta estabelemdo
no Contrato n.° -

Cidade, _ de de

(Fiscal Técnico)
Departamento de Manutencéo da Reitoria
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