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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

ESTUDO PRELIMINAR N° 23/2023 - TRE-ES/PRE/DG/SAO/CIA/SAP

1. OBJETO E NECESSIDADE DA AQUISICAO

1. Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva
dos elevadores instalados no Ed. Sede do TRE/ES.

2. A presente contratacao ¢ necessaria para garantir um bom funcionamento dos elevadores e para evitar
desgastes e danos nos equipamentos € em seus componentes com a finalidade de garantir a seguranca
dos usuarios.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1. As empresas interessadas em participar do certame deverao possuir habilitagdo técnica e econdmico-
financeira.

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS

3.1. A manutencio preventiva consistira em procedimentos de manutengdes mensais visando prevenir
situagdes que possam gerar falhas ou defeitos nos elevadores. Deverdo ser seguidos os procedimentos
recomendados pelas técnicas aplicaveis e pelo fabricante, constando da manutengdo preventiva, entre outros
procedimentos necessarios a conservagao e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, e 0s seguintes
Servigos:

a) Exames no equipamento, com a finalidade de se constatar eventuais falhas em seu funcionamento;
b) Limpezas sistematicas para prevenir mau funcionamento dos elevadores;

c) Ajustes dos cabos de sustentagdo dos elevadores;

d) Lubrificagdo das pecas que exigirem tal procedimento;

e)Realizacao dos seguintes Procedimentos Gerais: Checar nivelamento, aceleragdo e retardamento
(partidas/paradas). Verificar vibracdo, ruidos, coxins, corredigas, barras de reversdo do conjunto de
elevadores. Verificar armarios, contatores, fusiveis, disjuntores, relés. Verificar maquina de tragdo: freio,
6leo, ruido, desgaste e vazamentos. Verificacdo do motor: coletor, escovas, desgaste, faiscamento. Verificar e
lubrificar guias, pick-ups, interruptores e limpeza geral dos equipamentos. Limitador de velocidade: testar
contatos, inspecionar, lubrificar, regular. Inspecionar tirantes e molas dos cabos de tragdo. Substitui¢do dos
cabos de ago como fator de seguranca, sempre que necessario, € procedimento para igualar a tensdo dos
cabos condutores.

f)Instalacao Fisica da Casa de Maquina: Verificar iluminacao, ventilagdo, infiltragdes de agua/po/gases,
objetos estranhos, condi¢des inseguras e limpeza geral;

g)Cabina/Caixa: Verificar os limites superiores; Verificar e testar gancho/contatos, folgas, infiltragdes; Testar
e inspecionar carretilhas, garfos, eixo vertical e perfil das portas de pavimentos; Executar pintura nas portas
de pavimentos quando necessaria; Lubrificar guias de coluna e contrapeso; Verificar lubrificacao,
equalizacdo, desgaste e quebras dos cabos de tracdo; Verificar desgaste, quebras, ferrugens do cabo limitador;
Verificar iluminacdo da cabine;
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h)Poco(componentes localizados no poco): Lubrificar e verificar estiramento das polias
esticadoras/secundarias; Inspecionar para-choques, limites, freio de seguranga, infiltracdes; Limpeza geral do
equipamento € piso.

I)Painel de trafego ILH, sinaliza¢do de chamada: Verificar e testar lampadas, e botdes e campainhas de
alarme da cabina. Realizar limpeza e reaperto dos terminais. Verificar funcionamento dos Displays externos
indicadores de posi¢ao e botoeiras externas de chamada. Verificar funcionamento dos interfones.

4.1.1. Os itens referentes a Manutencao Preventiva que houver necessidade de substitui¢do, deverao ser
realizados pela CONTRATADA, sem quaisquer 6nus para CONTRATANTE;

4.1.2. A manutengdo preventiva devera ser executada até o ultimo dia do més de referéncia, podendo,
excepcionalmente, ser realizada até 10° dia do més subsequente, mediante aplicagdo de multa diaria. Caso
ndo seja executada até o término do prazo excepcional, o servigo serd considerado inexecutado.

4.1.3. A programagdo para o procedimento da manutencdo preventiva devera obedecer ao horario estipulado
pela Administracdo do TRE-ES;

4.2. A manuten¢ao corretiva consiste no conserto, no todo ou em parte, de equipamentos ou na substitui¢cao
e reposicao de quaisquer componentes e pecas que apresentarem defeito, sem 6nus para a CONTRATANTE,
devendo todos os materiais e servigos serem custeados pela CONTRATADA. Essa manutengdo consistird no
atendimento as solicitacdes da CONTRATANTE, quantas vezes forem necessarias, sem qualquer 6nus
adicional, sempre que houver paralisagao dos elevadores, funcionamento inadequado ou quando for detectada
a necessidade de recuperacdo, substituicao de pecas (inclusive IPD, fontes, gonzos, display externos e de
cabine, botoeiras de cabine, botoeiras de pavimento, interfones, etc) ou a correcdo de defeitos que venham a
prejudicar o funcionamento dos elevadores;

4.2.1. Todas as partes, pecas e componentes, cuja substitui¢do seja necessaria, deverao ser trocados por
originais ou similares que atendam as recomendagdes do fabricante e deverdo, obrigatoriamente, ser novas
ndo se admitindo material usado ou recondicionado.

4.2.2 Os servigos deverao ser executados por técnicos especializados e habilitados a manter os equipamentos
adequadamente ajustados e em perfeito estado de conservagao e funcionamento;

4.2.3. ACONTRATADA devera atender as solicitagdes de chamados previstas no item 4.2, enviando técnico
ao local no intervalo maximo de 02(duas) horas contatas a partir da hora constante do e-mail enviado ou do
momento do atendimento telefonico, cujo horario devera ser anotado pelo gestor contratual. O nao
atendimento a qualquer chamada, mesmo em caso de greve do pessoal da CONTRATADA, podera ocasionar
a aplicacdo das penalidades contratuais;

4.2.4. O prazo para o conserto definitivo dos elevadores dependera da gravidade do problema existente,
sendo que seu prazo comega a contar a partir da data do atendimento ao chamado, conforme item 4.2.3, e
devera ser cumprido da seguinte forma:

e 01 (um) dia util em caso de paralisagdo do equipamento ou de defeitos que comprometam o
funcionamento dos equipamentos dentro das normas de seguranca;

e 02 (dois) dias uteis em caso de defeitos que ndo comprometam o funcionamento dos equipamentos
dentro das normas de seguranca e que nao impliquem em substitui¢ao de pegas;

e 03 (trés) dias uteis em caso de defeitos que ndo comprometam o funcionamento dos equipamentos
dentro das normas de seguranga e que impliquem em substituicdo de pecas.

4.3. A empresa responsavel pela manutengao devera disponibilizar servigo de plantdo para emergéncia, todos
os dias, inclusive finais de semana, durante as vinte e quatro horas do dia, para retirada de pessoas que

porventura vierem a se encontrar retidas nas cabines ou para casos de acidente;

4.3.1. As solicitagdes para retirada de pessoas presas nas cabines ou para casos de acidentes deverao ser
atendidas em, no maximo, 30 (trinta) minutos. O prazo para atendimento destes chamados comegara a
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contar a partir da hora constante do e-mail enviado ou do momento do atendimento telefonico, cujo horario
devera ser registrado pelo gestor contratual. O ndo atendimento a qualquer chamada, mesmo em caso de
greve do pessoal da CONTRATADA, podera ocasionar a aplicagdo das penalidades contratuais;

4.3.2. Caso a contratada ndo cumpra o prazo acima estipulado e haja necessidade de a retirada ser efetuada
pelo Corpo de Bombeiros, a empresa contratada devera proceder a inspegdo e eventuais reparos no
equipamento antes do restabelecimento do seu funcionamento.

4.4. O 6nus do transporte de pecas para substitui¢do correrd por conta da empresa contratada para o servigo;

4.5. A substituicao das pecas defeituosas serd de total responsabilidade da empresa contratada que devera
arcar com todos os custos;

4.6. Manter sempre em perfeitas condi¢des todos os componentes dos elevadores, incluindo os displays
indicativos externos e da cabine, botoeiras e equipamentos que compdem o sistema de intercomunicacao dos
elevadores(central da portaria, central da casa de maquina e o modulo de viva voz do elevador) e bem como o

cabeamento utilizado para comunicacao entre os interfones das cabines dos elevadores e as respectivas casas
de maquinas, estando estes servicos incluidos no valor contratual,

4.7. Os prazos para cumprimento dos servigos contidos neste item admitem prorrogacdo nos casos em que
houver comprovado impedimento ou reconhecida for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
Administragao do TRE-ES.

4.8. A execugdo dos servigos devera seguir integralmente as normas preconizadas pela ABNT e Portaria MTb
n° 3.241, incluindo as que se referem a seguranca de seus funcionarios;

3.2. Os servigos deverao ser executados nos seguintes equipamentos:

3.2.1. 02 (dois) elevadores para passageiros, marca Atlas, com as seguintes especificacoes:
3.1.1. Poténcia de 10,0 HP;

3.1.2. Numero de paradas: 8/8;

3.1.3. Velocidade de 60m/min;

3.1.4. Percurso de 29,60m;

3.1.5. Altura das cabinas (livre) de 2,30m;

3.1.6. Paredes em aco inox;

3.1.7. Motores de tragao trifasicos, “Elevator Service”, 220 V, 60 Hertz;

3.1.8. Portas corredigas horizontais, de duas folhas, com abertura lateral ¢ altura de 2,10m:;
3.1.9. Tempo de uso de aproximadamente 22 anos.

3.2.2. 01 (um) elevador para passageiros, marca Atlas, com as seguintes especificacoes:
3.2.1. Poténcia de 10,0 HP;

3.2.2. Numero de paradas: 9/9;

3.2.3. Velocidade de 60m/min;

3.2.4. Percurso de 32,60m;

3.2.5. Altura das cabinas (livre) de 2,30m;
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3.2.6. Paredes em aco inox;

3.2.7. Motor de tragao trifasico, “Elevator Service”, 220V, 60Hertz;

3.2.8. Porta corredica horizontal, de duas folhas, com abertura lateral e altura de 2,10m;

3.2.9. Tempo de uso de aproximadamente 18 anos.

4. ANALISE DO MERCADO

4.1. Diversas empresas podem prestar o servigo, por se tratar de servico comum, disponivel no mercado.

5. PARCELAMENTO DO OBJETO

5.1. O parcelamento do objeto nao ¢ cabivel na presente contratagao.

6. MAPA DE RISCOS

RISCO 01 — Especificacoes incompletas

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixo () Médio (X)) Alto
Dano Contratagdo de servigo que nao atenda as necessidades

Aciao Preventiva Responsavel
Pesqqisa com prestadores dp servigos e consulta as Normas Técnicas para SAP
especificagdo correta do objeto.

Acao de Contingéncia Responsavel
Revisﬁo. dos dadgs e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as SAP
eventuais corregoes.

RISCO 02 — O servico solicitado nao existe mais no mercado

Probabilidade (X) Baixa ()Média ||()Alta
Impacto () Baixo ()Médio ||( X)Alto
Dano Licitacao fracassada ou deserta.
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financeiros.

Acao Preventiva Responsavel

Pesquisa com prestadores de servigos para especificagao correta do objeto. SAP

Ac¢ao de Contingéncia Responsavel

Reviséoﬁ dos dadgs e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as SAP

eventuais corregoes.

RISCO 03 — Requisitos insuficientes

Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta

Impacto () Baixo () Médio (X)) Alto
Contratagdo de servigo incompativel ou de qualidade/quantidade inferior,

Dano gerando necessidade de nova contratacdo com desperdicio de recursos

Acao Preventiva Responsavel
Pesquisa com prestadores de servigos para adogdao da melhor solugao

~ . SAP
observando-se a melhor relagao custo-beneficio.
Acao de Contingéncia Responsavel
Revisdo dos dados e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo SAP
as eventuais correcoes.
RISCO 04 — Requisitos desnecessarios
Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta
Impacto () Baixo () Médio (X)Alto
Dano Limitagao da concorréncia. Aumento do valor de referéncia.

Acio Preventiva

Responsavel
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Pesquisa com prestadores de servigos para especificagao correta do objeto. SAP

Ac¢ao de Contingéncia Responsavel

Reviséoﬁ dos dadgs e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as SAP

eventuais corregoes.

RISCO 05 — Estimativas inadequadas de quantidades (a menor)

Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta

Impacto () Baixo () Médio (X) Alto

Dano Nao atqndimento as necessidad~es. Resolugao par~cial do problemg:
Necessidade de nova contratacao ou de elaboragao de Termo Aditivo.

Aciao Preventiva Responsavel
Dimensionamento criterioso dos quantitativos. SIMI

Acao de Contingéncia Responsavel
Revisdo dos dados e informagoes contidas no Termo de Referéncia, SAP/FISCAL DO
procedendo as eventuais corregoes. CONTRATO
RISCO 06 — Estimativas inadequadas de quantidades (a maior)

Probabilidade ( X) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto () Baixo () Médio ( X) Alto
Dano Desperdicio de recursos materiais e financeiros.

Acao Preventiva Responsavel
Dimensionamento criterioso dos quantitativos. SIMI
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Ac¢ao de Contingéncia Responsavel

Revisdo dos dados e informagdes contidas no Termo de Referéncia, procedendo as [SAP/FISCAL DO
eventuais corregoes. Solicitacao de decréscimo contratual. CONTRATO

Em 14 de agosto de 2023.
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